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DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L’EFFICIENZA ENERGETICA
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DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

VisTo il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, € successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché
delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e
I’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare ’articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al
quale la costruzione e I’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto
dell’energia elettrica sono attivitd di preminente interesse statale e sono soggetti ad una
autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attivita Produttive di concerto con il Ministero
dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al
fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati
dell’energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme
integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio
delle attivita elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per I'Energia
Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed
integraziont;

ViISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE,
recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
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VisTO il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 giugno
1999, recante determinazione dell’ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato
con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26
aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora
Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in
attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VisTo0 il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita e successive modifiche ed integrazioni;

VisTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR
327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell’ Ambiente;
VisTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

ViSTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalita di
versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA I’istanza n. TEAOTFI/P20090004101 del 30 settembre 2009 (Prot. MiSE n.
0110152 del 2 ottobre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la
Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti — Area Operativa Trasmissione di Firenze —
Lungarno C. Colombo, 54 — 00136 Firenze (C.F. e P.I. 05779661007) ha richiesto al Ministero
dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
alla costruzione ed all’esercizio di una nuova stazione elettrica (S.E.) di smistamento a 132 kV
denominata “Ravenna Zona Industriale”, delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo
interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti dell’utente “Polynt”, nel comune di Ravenna
in provincia di Ravenna;

CONSIDERATO che la necessitd di realizzazione del nuovo collegamento ¢ dettata
dall’esigenza da un lato di migliorare la flessibilita di esercizio della rete elettrica nazionale
nell’area ravennate, anche in relazione alla connessione alla RTN di impianti di produzione, e
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dall’altro di semplificare 1’assetto, attualmente caratterizzato dalla non ottimale presenza di
impianti di connessione /0 consegna ubicati a distanza particolarmente ravvicinata tra loro ;

CONSIDERATO, in particolare, che il progetto prevede, in sintesi:

» la realizzazione di una S.E. di smistamento doppia sbarra a 132 kV, denominata “Ravenna
Zona Industriale (Z.1.)” in soluzione blindata, piu opere connesse;

> realizzazione di due nuovi sostegni, denominati N. “17A” e “17B”, inseriti tra I’attuale
campata ai sostegni N. “16 - 17” dell’esistente elettrodotto aereo a 132 kV “Degussa —
Polynt - Ravenna Porto” n. 864/797, di tipologia analoga a quelli gia in essere ma atti a
consentire la transizione tra un elettrodotto aereo ed uno in cavo;

» larealizzazione di due raccordi a 132 kV in cavo interrato, per una lunghezza di circa 150 m
ciascuno, tra la nuova S.E. “Ravenna Z.1.” fino ai suddetti sostegni di transizione aereo-
cavo;

» la realizzazione di una modesta variante al tracciato all’elettrodotto aereo a 132 kV
“Enipower — Ravenna Baiona” n. 713 al fine di allontanare di circa 10 m, I’elettrodotto dalle
opere a realizzarsi. Allo scopo sara infisso un ulteriore sostegno, denominato N. “16ter”, tra
I’attuale campata ai sostegni N. “16bis — 17” e la conseguente traslazione dei conduttori;

» larealizzazione di due elettrodotti a 132 kV in cavi interrati, per una lunghezza di circa 350
m ciascuno, dalla nuova S.E. all’impianto dell’utenza “Polynt”, in sostituzione degli attuali
collegamenti aerei;

Al termine dell’intervento si otterra il nuovo schema elettrico della RTN a 132 kV dell’area:

“Degussa — Ravenna Z.1.” e “Ravenna Z.1. — Ravenna Porto” oltre ai due collegamenti “Ravenna

Z.1. — Utente Polynt, 1 e 2”.

Inoltre & prevista la dismissione dei corrispondenti tratti di elettrodotto aereo a 132 kV oggetto

delle suddette varianti.

CONSIDERATO che tale opera & compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di

Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

CONSIDERATO che la pubblica utilita dell’intervento discende dalla funzione pubblica
cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilita dell’intervento sono state comparate
con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprieta
interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta
necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicita di
impreviste modifiche al tracciato € suscettibile di alterare la qualita del trasporto di energia
elettrica, la Societa Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che P’intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da
assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTE la nota n. TEAOTFI/P20090004102 del 30 settembre 2009 con la quale TERNA
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S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18
settembre 2006, che il valore delle opere in questione & superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di
euro) ed ha allegato la quietanza del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110
dell’articolo 1 della legge 239/2004;

VISTA la nota prot. n. 0138430 del 9 dicembre 2009 con la quale il Ministero dello
Sviluppo Economico, a seguito dell’esito positivo della verifica della presenza dei requisiti
tecnici ed amministrativi minimi necessari per ’ammissibilitd dell’istanza, ha comunicato il
formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Societa Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta
istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione
delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del
citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della legge 241/90 s.m., dell’art. 52-ter comma 1 del dPR
327/2001 s.m., & stato comunicato (con note del 22 gennaio 2010) ai proprietari, secondo le
risultanze catastali, ’avvio del procedimento autorizzativo di cui trattasi;

CONSIDERATO che ¢ stata effettuata la comunicazione dell’avviso dell’avvio del
procedimento agli interessati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ravenna ed ¢
stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione rispettivamente dal 2
febbraio 2010 al 3 marzo 2010;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, € pervenuta
osservazione da parte di Hera Ambiente S.r.l., con nota prot. n. 2938 del 19 febbraio 2010,
acquisita al protocollo del Ministero con n. 3032 del 26 marzo 2010;

VISTA la nota n. TEAOTF1/20100001794 del 6 maggio 2010, acquisita al protocollo del
Ministero con n. 6940 dell’11 maggio 2010 con la quale Terna S.p.A. ha controdedotto alle
osservazioni di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 5116 del 22 aprile 2010 con la quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive
modificazioni e dell’articolo 52-quater del dPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 7
maggio 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota
prot. n.0007047 dell’11 maggio 2010 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare — Direzione
Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, ha richiesto in sede di Conferenza di
Servizi di acquisire documentazione integrativa con un piano di gestione delle terre di scavo
redatto ai sensi dell’articolo 186 del decreto legislativo 152/2006;
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VISTA la nota n. TEAOTFI/P20100001789 del 6 maggio 2010 (consegnata nell’ambito
della conferenza di servizi con prot. MiSE n. 0006941 dell’11 maggio 2010), con la quale la
societa Terna S.p.A. ha trasmesso la richiesta documentazione integrativa;

CONSIDERATO che nella suddetta riunione veniva letta la nota del Servizio Lavori Pubblici
della Regione Emilia Romagna del 19 aprile 2010 prot. 2010.0108343 nella quale si segnalava la
vicinanza all’area di progetto del SIC/ZPS IT4070003 “Pineta San Vitale, Bassa del Pirottolo” e
del Parco regionale del Delta del Po e si segnalava la facoltativita della Valutazione di Incidenza,
se gli interventi risultino esterni ai Siti della Rete Natura 2000, invitando il MiSE, in qualita di
amministrazione competente, a verificare l'eventuale necessita di tale valutazione. I Mise si
riservava di fare le opportune valutazioni;

VISTA la nota prot. n. 51344 del 15 novembre 2010 del Settore Ambiente e Territorio della
Provincia di Ravenna (prot. MiSE n. 0022115 del 22 novembre 2010) nella quale si precisava
che, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007 “Approvazione Direttiva
contenente i criteri di indirizzo per !’individuazione, la conservazione, la gestione e il
monitoraggio dei SIC e della ZPS nonché le linee guida per I’effettuazione della valutazione d
incidenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n.7/04”, I’autorita competente alla valutazione
di incidenza & lo stesso Ente che approva il progetto (in questo caso il MiSE), previo parere
rilasciato dall’Ente Parco;

VISTA la nota prot. n. 0007086 del 5 aprile 2011 del MiSE indirizzata all’Ente Parco Delta
del Po, nel quale si chiedeva all’Ente suddetto di rilasciare il proprio parere ai fini della
Valutazione di Incidenza;

VISTA la nota prot. n.004434 del 31 maggio 2011 dell’Ente Parco del Delta del Po di
trasmissione del provvedimento nulla osta, con prescrizioni, n. 152/2001 del 30 maggio 2011, in
merito alla Valutazione di Incidenza del progetto in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 0024038 del 30 novembre 2011 del MiSE;

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi
ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa,
alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell’Allegato 2 e
parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti
convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi ¢ intesa, ai sensi dell’articolo 14-ter,
comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla
normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la delibera n. 1118 del 27 luglio 2011, acquisita al protocollo del Ministero con il n.
0017907 del 7 settembre 2011, con la quale la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, ha
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rilasciato la prescritta intesa, anche ai fini della conformita urbanistica con prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 0008529 del 3 ottobre 2011 con la quale la Direzione Generale per lo
Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell’ambito del presente procedimento unico,
all’accertamento della conformita delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi ha
trasmesso |’atto di intesa regionale espressa anche ai fini dell’accertamento della conformita
urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO I’Atto di accettazione” n. TEAOTFI/P20120000315 del 23 gennaio 2012 con il
quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle
determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi
favorevolmente concluse le istruttorie dei procedimenti;

VISTO I’articolo 6, comma 8, del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilita, per
I’ Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, I’esercizio del
potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Societa Terna
S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per [’esercizio del suddetto potere
espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della societa
Terna S.p.A., di una nuova stazione elettrica (S.E.) di smistamento a 132 kV denominata
“Ravenna Zona Industriale”, delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla
RTN e della modifica ai collegamenti dell’utente “Polynt”, nel comune di Ravenna in
provincia di Ravenna, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. 1l predetto progetto sara realizzato secondo quanto individuato nella Planimetria catastale n.
DU35419A_BDX16660, allegata all’istanza di autorizzazione.

Art. 2

1. La Societa Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007),
¢ autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformita al
progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta
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e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a
costruire e ad esercire le citate opere in conformita al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha inoltre efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita ai sensi del dPR 327/2001 e
successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai
fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione ¢ trasmessa al Comune di Ravenna, affinché, nelle more della
realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree
potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai
sensi dell’articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell’articolo 52-quater, comma 2 del
dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione ¢ subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi,
pareri ¢ nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto
verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalita costruttive previste nel progetto
approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della societa Terna S.p.A.,
prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo
sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle societa
proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle
sole opere interferenti.

3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce
di scavo.

Qualora il suddetto piano non sia redatto in modo conforme all’articolo 186 del decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente decreto non
costituisce autorizzazione al riutilizzo delle terre di scavo.

4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del
presente decreto.
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5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A.
deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita stabiliti dal
DPCM 8§ luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell’entrata in
esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell’esercizio dell’elettrodotto Terna S.p.A. dovra fornire i valori delle
correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalita e la
frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 3, Terna
S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

7. 11 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica
della conformita delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di
settore.

8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. S

L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto I’osservanza di tutte
le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In
conseguenza, la Societa assume la piena responsabilita per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando
I’ Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Societa resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e 1’esercizio degli impianti, tutte
quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli
interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di
legge in caso d’inadempimento.

Art. 7

Al sensi dell'articolo 6, comma 8, del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, &
conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con
facolta di subdelega ad uno o piu dirigenti della societa e con obbligo di indicare gli estremi della
delega in ogni atto e provvedimento che verra emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni
atto e provvedimento ove la subdelega medesima verra utilizzata, di esercitare tutti i poteri
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espropriativi previsti dal dPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i
relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di
asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22,
22 bis e 49 del citato dPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivitd necessarie ai fini della realizzazione
dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione € ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale
Regionale, che dovra avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma, 9 are 9012

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE GENERALE
PER L’ENERGIA NUCLEARE, PER LA TUTELA
LE ENERGIE RINNOVABILI DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

E L’EFFICIENZA ENERGETICA

ad interim
(momano) (Dott. Re Grimaldi)
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Al onte i

N

Aniitre il Focttgte Eovrnarnsir

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
Direzione Generale per I’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e I’Efficienza Energetica
Divisione III — Reti elettriche

RESOCONTO VERBALE della CONFERENZA DI SERVIZI
del 7 maggio 2010

I1 giorno 7 maggio 2010, alle ore 12.30, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si
¢ tenuta la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), indetta con nota prot. n. 0005116
del 22 aprile 2010, nell'ambito del procedimento unico per I’autorizzazione, ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i), alla Societa TERNA S.p.A,,
alla costruzione ed all’esercizio di una nuova stazione elettrica (S.E.) di smistamento a
132 kV denominata “Ravenna Zona Industriale” delle opere connesse, dei relativi
raccordi in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti dell’utente “Polynt”,
con la dichiarazione di pubblica utilita, urgenza, indifferibilitd, e inamovibilitd nonché
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nelle aree interessate dalle nuove
opere. Tutti gli interventi sono siti nel comune di Ravenna.

Si precisa che sono state invitate le Amministrazioni/Societa di cui all’elenco del foglio
firma, parte integrante del presente verbale, e che tali Amministrazioni/Societd hanno
ricevuto le convocazioni regolarmente ed entro i tempi previsti. Inoltre, in seguito alla
ricezione dell’atto di convocazione nessuna delle amministrazioni ha richiesto la
fissazione di una nuova data.

Come attestato dal foglio firma, alla riunione risultano presenti i rappresentanti di:

> Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) — Dipartimento per 1’Energia - D.G.
per I'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e I’Efficienza Energetica (DGENRE) —
Divisione III - Reti elettriche;

> Ministero dello Sviluppo Economico — Dipartimento Comunicazioni / DG
Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico;

> Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione

D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio II

> Regione Emilia Romagna / Direzione Generale Attivitd Produttive - Servizio
Politiche Energetiche;
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oltre ai rappresentanti della Societd proponente gli interventi, Terna S.p.A. - Area
Operativa Trasmissione di Firenze.

Il rappresentante del MiSE - DGENRE, responsabile del procedimento, apre la riunione
illustrando i principali elementi della procedura autorizzativa da effettuarsi mediante un
procedimento unico secondo i principi della legge 241/1990. L’esito positivo del
procedimento € sancito da un decreto alla costruzione ed all’esercizio degli interventi
oggetto dell’istanza.

I DL 29 agosto 2003 attribuisce una competenza particolarmente significativa alla
Regione, che ¢ chiamata a formulare I’Intesa sull’opera in autorizzazione.

Con riferimento alla odierna riunione della CdS, il rappresentante del MiSE fa presente
che Terna S.p.A., concessionaria della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ha
presentato I’istanza in oggetto presso il Ministero dello Sviluppo Economico datata 30
settembre 2009 (n. rif. TEAOTF1/P20090004101) e acquisita in data 2 ottobre 2009
(prot. MiSE 0110152) a cui ¢ stato attribuito il numero di classifica EL-180.

Il MiSE, a seguito della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi per I’ammissibilitd dell’istanza, con nota del 9 dicembre 2009, comunicava
I’avvio del procedimento invitando contestualmente il proponente ad inviare la
documentazione progettuale a tutte le Amministrazioni/Enti e Societa coinvolte nell’iter
e a provvedere alle comunicazioni di legge in merito agli asservimenti.

Il rappresentante del MiSE — DGENRE, invita poi il rappresentante della Societa
proponente ad illustrare i contenuti progettuali dell’istanza.

11 rappresentante di TERNA AOT/FI, con Pausilio di cartografie in scala, grafici, schemi
elettrici, tabelle e diagrammi, supportato dalla proiezione di diapositive, comprensive
anche di fotoinserimenti, illustra il progetto oggi in discussione.

L’intervento in oggetto ha lo scopo, attraverso la razionalizzazione dell’assetto della rete

elettrica presente nell’area industriale del porto di Ravenna, di migliorare I’esercizio ¢ la

flessibilita di quella porzione della RTN. Per ottenere cid sara realizzata una nuova S.E.

di smistamento a 132 kV denominata “Ravenna Zona Industriale (Z.1.)” a cui

afferiranno, al momento, una prima parte degli elettrodotti AT presenti nell’area oltre ad

ulteriori connessioni future previste (impianto di utente di produzione della Societa

Cabot, da circa 23 MW).

I1 progetto presentato prevede in sintesi:

1) la realizzazione di una nuova stazione di smistamento a 132 kV “Ravenna Z.1.” in
modalita blindato, piu opere connesse;

2) due raccordi in cavo interrato all’elettrodotto aereo a 132 kV “Degussa — (Polynt)
Ravenna Porto”, n. 864/797; a sua volta facente parte di una doppia terna acrea a
132 kV condivisa con I’elettrodotto “Enipower — Ravenna Baiona” - n. 713, il quale
subira anch’esso una modesta modifica del tracciato aereo;

3) due nuovi collegamenti in cavo interrato a 132 kV dalla nuova S.E. all’utente
“Polynt”, in sostituzione di quelli aerei esistenti.

Al termine dell’intervento si otterra il nuovo schema elettrico della RTN a 132 kV
dell’area: “Degussa — Ravenna Z.1. — Ravenna Porto” e “Ravenna Z.1. — Utente Polynt




1 O, 20”.

La lunghezza complessiva dei nuovi elettrodotti sara di circa 1,4 km, di cui 1 km in cavo
interrato e 0.4 km in aereo, nonché la demolizione di circa 0,8 km di elettrodotti aerei.

Si passa ora a descrivere in dettaglio le opere/tracciati a realizzarsi, rimandando
comunque alla documentazione tecnica allegata ai singoli progetti, per una trattazione
completa degli argomenti esposti.

Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV di “Ravenna Z.1.”

Come gia accennato la sezione a 132 kV della stazione di “Ravenna Z.1.” sara del tipo in
blindato (GIS), cio¢ con gli apparati di potenza racchiusi in involucri metallici ed isolati
al loro interno attraverso un gas inerte (tipicamente SF6). Cio consentird una notevole
compattazione di tutti gli apparati elettrici rispetto ad una classica stazione isolata in aria.
Il posizionamento previsto per la nuova S.E. & stato scelto in modo ottimale al fine di
potere cosi intercettare con brevi raccordi le esistenti linee aeree. L’area risulta
pianeggiante ed ¢ stata messa a disposizione dalla Societa “Cabot” ed ¢& sita all’interno
del proprio stabilimento. Tale area ¢ occupata, al momento, da un edificio adibito ad
uffici, il quale sard demolito a cura e spese della “Cabot”. L’ingombro previsto per
questa nuova stazione sara di circa 4800 mq.

La stazione in sintesi sara composta, per la parte di potenza in Alta Tensione, da:
v’ una sezione a 132 kV in doppia sbarra;

v 9 stalli linea complessivi, di cui 5 saranno utilizzati e 4 attrezzati per le future
esigenze;

v’ 1 stallo parallelo sbarre;

Tutto questo, come gia detto, verra realizzato utilizzando la tecnologia GIS.

Si precisa inoltre che per le apparecchiature non sara necessario 1’alloggiamento in un

apposito edificio ma resteranno all’aperto.

Sono previsti comunque alcuni edifici prefabbricati con struttura portante in cemento

armato e tamponature in laterizio, come di seguito descritti:

e edificio comandi e servizi ausiliari, avente dimensioni circa 32 m x 14 m x 4,2 m di
altezza, che ospitera le apparecchiature di comando e controllo della stazione piu i
locali tecnici ed i servizi logistici per il personale addetto alla manutenzione. Inoltre
verranno ospitati i quadri M.T. e B.T ed il gruppo elettrogeno d’emergenza.

e sara inoltre realizzata una piccola cabina prefabbricata o gettata in opera, di 15 m X 3
m e 3,2 m di altezza, per la societa distributrice, al fine di alimentare in MT i servizi
ausiliari.

Raccordi in cavo interrato della S.E. a 132 kV di “Ravenna Z.1.” all’elettrodotto aereo
a 132 kV “Degussa — Ravenna Porto”

Saranno infissi interrompendo ’attuale campata compresa tra i sostegni N. 16 ¢ N. 17,
due nuovi sostegni porta-terminali in semplice terna denominati N. 17A e N. 17B,
collocati nelle immediate vicinanze dell’attuale tracciato. Tali sostegni saranno simili per
tipologia a quelli attualmente presenti (tralicci trocopiramidali), ma atti alla transizione
tra I’attuale parte aerea dell’elettrodotto e la nuova parte in cavo da realizzare.

Saranno ritesate le campate dagli attuali sostegni fino ai nuovi sostegni porta-terminali
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formando le campate 16-17A e 17-17B e verra utilizza una terna di conduttori aventi le
stesse caratteristiche elettriche di quelli gia in uso (del diametro di 22,8 mm - sez. 307,8
mmgq).

Per quanto concerne i nuovi tratti in cavo interrato, essi partiranno dai nuovi sostegni di
transizione (17A e 17B) fino ad attestarsi alla nuova S.E. e saranno posati in
affiancamento per una lunghezza lineare di circa 150 m ciascuno.

Allo scopo verra utilizzata una terna di cavi unipolari a 132 kV in alluminio da 1600
mmq (isolamento estruso). E’ prevista una piattaforma (porta-terminali) sui tralicci per
il fissaggio dei terminali del cavo che scenderanno per poi procedere nel sottosuolo.

Due collegamenti in cavo interrato, dalla S.E. a 132 kV di “Ravenna Z.1.” all’Utente
“Polynt”

Per quanto concerne i due nuovi tratti in cavo interrato, essi partiranno dalla S.E. a 132
dell’utente “Polynt” fino ad attestarsi alla nuova S.E. di “Ravenna Z.1.” e saranno posati
anch’essi in affiancamento per un percorso lineare di circa 350 m ciascuno.

Allo scopo verra utilizzata, anche in questo caso, una doppia terna di cavi unipolari a 132
kV in alluminio da 1600 mmq (isolamento estruso). Come gid detto, alla fine
dell’intervento € prevista la dismissione gli attuali raccordi aerei a 132 kV, dell’Utente
alla RTN.

Variante aerea all’esistente elettrodotto a 132 kV “Enipower — Ravenna Baiona”

Per potere allontanare 1’elettrodotto aereo, di cui sopra, dai due nuovi sostegni porta-
terminali (17A e 17B), nel tratto interessante 1’attuale campata compresa tra i sostegni N.
16bis e N. 17, verra infisso un nuovo sostegno N. 16ter, simile a quelli gia in opera. Sara
quindi ritesata la campata che diventera 16bis — 16ter — 17, allontanando I’elettrodotto di
circa ulteriori 10 m dai sostegni in questione.

Terminata la descrizione delle opere si passa gli aspetti relativi ai campi elettrici e
magnetici.

Nel caso della S.E. a 132 kV di “Ravenna Z.1.”, grazie all’adozione della soluzione
blindata, i conduttori di potenza saranno racchiusi in involucri metallici che azzerano
all’esterno il campo elettrico e riducono a valori trascurabili il campo magnetico. I livelli
dei campi all’interno della stazione sono rispondenti ai valori previsti dalla normativa.
Viene specificato che comunque la stazione non sara presidiata e che all’esterno della
stessa ¢ predominante il contributo delle linee in ingresso rispetto a quello dei
componenti di stazione, e valgono quindi le considerazioni che verranno fatte
relativamente ai collegamenti in cavo.

Per quanto riguarda gli elettrodotti il rappresentante di Terna illustra gli aspetti relativi ai
campi elettrici e magnetici, regolamentati dalla Legge n. 36 del 2001, dal DPCM 8/7/2003
e dal D.M. 29/05/2008.

Cio premesso il valore del campo elettrico, si manterra al disotto dei limiti di legge (5
kV/m) per il tratto aereo, mentre per il tratto in cavo risulta nullo per I’effetto della
schermatura sia dell’armatura che del terreno.

Per il calcolo del campo magnetico sono state esaminate le varie configurazioni ed in
particolare quelle relative al valore di corrente pari a 1000 A (portata in corrente in
servizio normale per i cavi interrati, calcolata secondo le indicazioni di cui alla Norma
CEI 11-60) e che definisce il valore da attribuire alla variante. Tale valore costituisce il
parametro per la determinazione della Dpa (distanza di prima approssimazione) di cui
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all’art. 4 DLgs 29 maggio 2008.

Dalle simulazioni e dai calcoli effettuati, considerando le nuove
caratteristiche/configurazioni di posa, si ¢ determinata quindi tale distanza o “Dpa”.

La “Dpa” risulta essere per i tratti in cavo singolo di 4 m (2 m per lato rispetto all’asse
cavi) e di 8 m peri tratti con due cavi affiancati (4 m, per lato rispetto all’interasse dei
due cavi); per i tratti aerei la “Dpa” risulta essere complessivamente pari a 46 m.

Si evidenzia che all’interno di tali fasce o “Dpa” non risultano presenti recettori sensibili
con piu di 4 ore di permanenza giornaliere.

Per cio6 che concerne la comunicazione del progetto ai sensi della normativa vigente,
essendo il numero dei proprietari interessati inferiore a 50, la Soc. Terna ha provveduto
quindi ad effettuare gli avvisi agli stessi tramite raccomandate A/R, in data 22 gennaio
2010. Inoltre ¢ stato effettuato 1’avviso all’Albo Pretorio del comune di Ravenna dal
2.02.2010 al 3.03.2010 (senza osservazioni). E’ stato effettuata anche la pubblicazione
sul quotidiano “Il Resto del Carlino” in data 3 febbraio 2010.

Tali forme di pubblicita hanno prodotto solo 1’osservazione della Societd HeraAmbiente
(il rappresentante di MiSE conferma).

Terminata D’illustrazione dell’intervento il rappresentante del MIiSE elenca i pareri
pervenuti e assunti agli atti (vedi tab. riepilogativa allegata) i quali risultano
sostanzialmente positivi.

Viene data comunque lettura dei soli pareri suscettibili di valutazioni/considerazioni da
parte della Conferenza.

- Nota della Regione Emilia Romagna - Servizio LL.PP. del 19.04.2010 prot.
PG.2010.0108343 nella quale segnala che nell'ambito del procedimento inerente
l'accertamento della conformitd urbanistica, il Servizio Parchi e Risorse Forestali, con
nota del 12.04.10 (Prot. NP 2010. 0004634) ha evidenziato la vicinanza del SIC/ZPS
IT407003, ma che la Valutazione di Incidenza risulta facoltativa. Si invita il MiSE a
volere verificare I'eventuale necessita di tale valutazione.

- Nota della Provincia di Ravenna del 6.05.2010, inviata via e-mail, con la quale il
Servizio Energia trasmette i seguenti pareri: N.O. del Settore Ambiente ¢ Suolo (del
5.05.10, Prot. 46066); Parere Favorevole di conformita al PTCP del Settore Ambiente e
Territorio/Servizio Territorio (del 27.04.2010, Clas.09-10-02); il Settore Politiche
Agricole/Ufficio Parchi con nota del 3.5.2010 richiede integrazioni - Valutazione di
Incidenza.

In merito alla Valutazione di Incidenza, il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva
di chiarire la problematica sopra evidenziata, sia nella competenza che nel merito
dell’obbligatorieta.

A questo punto viene data la parola ai partecipanti alla riunione della CdS affinché
possano esprimersi e/o chiedere chiarimenti sul progetto presentato alla Soc. Terna.

Il rappresentante del MiSE — Comunicazioni, conferma il parere favorevole espresso
dall'Ispettorato Territoriale dell’Emilia Romagna con nota del 19.01.10. Ricorda alla
societa Terna che dovra fornire, in sede di progettazione esecutiva, i nuovi valori dei



parametri elettrici delle linee interessate, per la verifica della compatibilita
elettromagnetica con gli esistenti impianti di telecomunicazioni o, in alternativa, dovra
essere prodotta apposita dichiarazione che attesti la non significativita di eventuali
modifiche degli attuali parametri elettrici.

Il rappresentante della Regione Emilia-Romagna dichiara che si riserva di esprimere le
proprie valutazioni all'esito della fase istruttoria ancora in corso a livello regionale.

Il rappresentante del MiSE, come concordato con il Ministero dell’Ambiente, del
Territorio e del Mare — D.G. per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
cofirmatari del decreto di autorizzazione, ribadisce al proponente di fornire, prima
dell’emissione dell’atto autorizzativo, un’apposita relazione integrativa relativa alle terre
e rocce di scavo di cui all'art. 186 del dlgs. 152/2006.

Terna consegna contestualmente 1’elaborato richiesto.

A questo punto si passa all’esame dell’osservazione gia citata in precedenza.

Viene data lettura dell’osservazione trasmessa dalla Societda HeraAmbiente proprietaria
delle particella al Fg.12/Mp. 433 nel comune di Ravenna e in sintesi di seguito riportata.
Con nota del 19.02.2010 ’osservante rappresenta che nella suddetta particella & previsto
un collegamento ferroviario di “prossima realizzazione”.

Si_richiede pertanto “di considerare sin d’ora la compatibilita dell’attraversamento
ferroviario con ['elettrodotto...” e inoltre di “considerare la contiguita dei binari
(suddetti) con la S.E. in progetto”. Allegate alla nota vengono trasmesse varie
planimetrie dettagliate delle opere ferroviarie in progetto.

Il rappresentante del MiSE informa la Conferenza che sono stati presi contatti con i
tecnici della Societd osservante dai quali ¢ emerso che si ¢ trattato di un malinteso.
Infatti sulla base della comunicazione trasmessa da Terna alla HeraAmbiente, in qualita
di proprietario, non risultava chiaro ’impatto dell’intervento sulla particella di proprieta
e quindi ne era derivata I’osservazione in questione. E’ stato anche ulteriormente chiarito
che ’intervento ferroviario non & ancora stato presentato in autorizzazione ma risulta tra
i programmi industriali della Societa.

Successivamente, dall’esame della documentazione progettuale, depositata in Comune, i
tecnici di HeraAmbiente hanno potuto constatare che la situazione, per quanto concerne
le eventuali problematiche di interferenze segnalate, restava sostanzialmente immutata
rispetto a quella attuale.

11 rappresentante del MiSE alla luce dei chiarimenti avuti ha comunque ribadito alla
Societd osservante che i progetti presentati in fase di autorizzazione debbono tenere
conto solo dei programmi/progetti che siano gia stati autorizzati e definiti nei loro aspetti
attuativi 0 _comunque con_autorizzazione in corso. Nel caso specifico, quando sara
iniziata la fase autorizzativa del raccordo ferroviario, se si dovesse constatare una
incompatibilita tra I’opera e gli elettrodotti presenti nell’area, dovra essere cura della
Societd interessata all’intervento richiedere 1’adeguamento delle opere elettriche
sostenendone 1’onere.

Il rappresentante di Terna illustra comunque le proprie controdeduzioni alla suddetta
osservazione e contenute nella nota del 06.05.2010 (Rif. TEAOTFI/P20100001794), che
viene consegnata agli atti della Conferenza. Tale nota riflette in sostanza quanto gia




evidenziato dal rappresentante del MiSE (vedi allegato).

A conclusione della riunione il rappresentante del MiSE-DGERM, rileva che non sono
state evidenziate rilevanti criticitd. Si riserva inoltre di chiarire in breve tempo la
problematica sopra evidenziata relativa alla Valutazione di Incidenza.

I pareri non pervenuti sono acquisiti secondo le modalita previste dalla legge 241/1990.

Al presente verbale si allegano il foglio presenze, I’elenco pareri € le controdeduzioni di
Terna alla osservazione.

Contro il presente verbale ¢ ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale competente e nei termini di legge.

Alle ore 14,00 viene dichiarata chiusa la riunione.
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Allegato 2

Amministrazioni ed enti che hanno rilasciato pareri, assensi ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente

21

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nota prot. n. 2011.0192466 del 4 agosto 2011 di trasmissione della delibera di intesa di G.R. n. 1118
idel 27 luglio 2011

22

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Dipartimento per le Infrastrutture

D.G. per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti
Internazionali

(Nota prot. n.008529 del 3 ottobre 2011

23

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dipartimento per le Infrastrutture
D.G. per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche

INota prot. n. 0005275/RU del 12 maggio 2010

24

MINISTERO DELLA SALUTE
Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione
D.G. della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 11

Nota prot. n. 0021240 del 7 maggio 2010

25

MINISTERO DELL’INTERNO
Dip.to dei Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Area Rischi Industriali

[Nota prot. n. 0007454 del 5 maggio 2010 con allegata nota prot. n.4160 del 6 aprile 2010 del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna

286

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare

Comando 1° Reg, Aerea

Reparto Territorio e patrimonio

(Nota prot. n. 27372 del 30 dicembre 2009

27

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Militare per il Territorio dell’Esercito Emilia Romagna
Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitl Militari

Nota prot. n. 9180 del 31 marzo 2010 di trasmissione di nullaosta n. 76-10 del 29 marzo 2010

28

MINISTERO DELLA DIFESA
MARINA MILITARE
‘Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dell’ Adriatico — Ancona

Nota prot. n. 2283 del 4 febbraio 2010

29.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Diparti per le Cc icazioni
Ispettorato Territoriale Emilia Romagna

[Nota prot. n. 1505 del 29 gennaio 2010 — Nota prot. n. 4924 del 19 gennaio 2010

210

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per le Comunicazioni

Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico
Ufficio 111

Parere positivo espresso in conferenza di servizi

21

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali ¢ paesaggistici dell'Emilia Romagna

[Nota prot. n. 2339 del 17 febbraio 2010

212

MINISTERO PER 1 BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
Soprinted: per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di
Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena, Rimini

Nota prot. n. 5772 del 30 aprile 2010

213

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per I'Energia

Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche
Divisione Il - Sezione U.N.M.L.G. Di Bologna

Nota prot. n. 0508 dell'11 febbraio 2010

2.14

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Autorita dei Bacini Regionali Romagnoli

[Nota prot. n. 75 del 23 febbraio 2010 e nota prot. n. 200 del 7 maggio 2010

215

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Servizio Lavori Pubblici € Osservatorio dei contratti ¢ degli investimenti pubblici
edilizia e sicurezza dei cantieri edili

Nota prot. n. 0064336 del 9 marzo 2010 ¢ nota prot. n. 0108343 del 19 aprile 2010

216

PROVINCIA DI RAVENNA
Settore Ambiente e Territorio

Nota prot. n. 89931 dell'8 novembre 2010 - Nota prot. n. 47300 del 10 maggio 2010 con allegate la
[nota prot. n.46066 del 5 maggio 2010 del Servizio Difesa del Suolo, 1a nota del 27 aprile 2010 del
Servizio Territorio, la nota mail del 3 maggio 2010 dell'Ufficio Parchi- Nota prot. n.51344 del 15
novembre 2010

239 _ &L
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per 'Energia Direzione

Nota prot. n. 0007086 def 5 aprile 2011

217  [Generale per I'energia nucleare, le energie rinnovabili e I'efficienza energetica
Divisione Il
PARCO DELTA DEL PO [Nota prot. n. 004434 del 31 maggio 2011 con allegato nullaosta n.152 del 30 maggio 2011
218
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Nota prot. n. 0024038 del 30 novembre 2011
Dipartimento per I'Energia Direzione
219 |Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e 'efficienza energetica
Divisione I1I
(COMUNE DI RAVENNA Nota prot. n. 223889 dell'l I marzo 2011 con allegata delibera del Consiglio Comunale n, 11077 del
31 gennaio 2011
220
TERNA S.P.A. [Nota prot. n. TEOTFI/P20110004056 del 24 ottobre 2011 con allegata nota prot. n. 16450 del 30
settembre 2011 di Hera S.p.A.
221
(CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA Nota prot. n.3G3G/RA1504/MMO/MBA del 9 febbraio 2010
2.22
HERA S.P.A. Nota prot. n. 56515/10 dell'11 marzo 2010 - Nota prot. n. 202325/10 del 6 ottobre 2010 - Nota prot.
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Progr.Num. 111842011

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Mercoledi 27 del mese di Luglio

dell' anno 2011 si & riunita nella residenza di via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dej Signori:

1) Saliera Simonetta Vicepresidente
2) Bianchi Patrizia Assessore
3) Bortolazzi Donatella Assessore
4) Freda Sabrina Assessore
5) Gazzolo Pacla Assessore
6) Marzocchi Teresa Assessore
7) Melucci Maurizio ’ Assessore
8) Mezzetti Massimo ’ Assessore
9) Muzzarelli Gian Caro Assessore
10} Peri Alfredo Assessore
11) Rabboni Tiberio Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa Yassenza del Presidente

Funge da Segretario 'Assessore  Mugzzarelli Gian Cario

Oggetto: INTESA Al SENSI DELLA L. N. 290/04 E DELLA L.R. N. 20/00 RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLA STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO A 132 KV
DENOMINATA "RAVENNA ZONA INDUSTRIALE", DELLE OPERE CONNESSE, DEI RELATIVI
RACCORD! IN CAVO INTERRATO ALLA RTN E DELLA MODIFICA Al COLLEGAMENT! DELL'UTENTE
POLYNT- OPERE SITE NEL COMUNE D1 RAVENNA

Cod.documento GPG/2011/1192
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1192

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge del 23 agosto 2004, n. 239 ™“Riordino del
settore energetice, nonché delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia” ed in
particolare il comma n. 26 art. 1;

. il decreto legge del 29 agosto 2003, n. 239
“Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica” convertito con modificazioni dalla legge
27 agosto 2003,n. 290 ed in particolare 1’art. l-sexies sulla
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le
reti nazionali di trasporto dell’energia e successive
modifiche ed integrazioni;

. il D.P.R. dell’8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita”;

- il decreto legislative del 27 dicembre 2004, n. 330
“Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

- la legge del 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro
sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici”;

. il decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79
“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica”;

- il D.P.R. 27 aprile 1992 *“Regolamentazione delle
pronunce di compatibilitd ambientale e norme tecniche perx la
redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione
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del giudizio di compatibilitd di cui all'art. 6 della legge
8.7.86 n° 349 per gli elettrodotti aereil esterni.”

- la legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme 1in
materia @i procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e successivi adeguamenti;

. i1 D. 1gs. 12 aprile 2006, n. 163 "Cedice deil
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

. la legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 26
“Disciplina della programmazione energetica territeriale ed
altre disposizieni in materia di energia” ed in particolare
17art. 2 comma 1 lett. p) in ragione del gquale spetta alla
Regione conseguire le intese con lo Stato per lo sviluppo di
attivita e servizi energetici di interesse nazionale, in
conformitad alle norme vigenti;

- la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37
“Disposizioni regionali in materia di espropri”;

. la legge regionale del 24 marzo 2000, n. 20
“Disciplina generale sulla tutela e 1l’uso del territorio” ed
in particolare l’art. 37 commi 1 e 2 che prevedono nel caso
di opere pubbliche di interesse statale non conformi agli
strumenti urbanistici che 1’ intesa in ordine alla
localizzazione, & espressa, sentiti 1 Comuni interessati,
anche in sede di conferenza di servizi, dalla Giunta
regionale, per le opere di rilievo nazionale;

- la legge regionale del 31 ottobre 2000, n. 30 “Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento elettromagnetico”;

- la legge regionale 18 maggio 19%9, n. 9 ™Disciplina
della procedura di wvalutazione dell'impatte ambientale” e
successive modifiche ed integrazioni;

Premesso:

. che la societd TERNA ha presentatc al Ministero
dello Sviluppo Ecconomico ed al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, in data 30 settembre
2009 1l1la richiesta di autorizzazione alla costruzione ed
all’esercizio di una nuova Stazione Elettrica di smistamento
a 132 kv “Ravenna Zona Industriale” delle opere connesse, dei
relativi raccordi in cave interrato alla RTN e dei
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collegamenti in cavo interrato all’utente Polynt in comune di
Ravenna;

- che gli esistenti elettrodotti aerei 132 kV oggetto
di modifiche denominati “Degussa-Ravenna Porto” e “Enipower-
Ravenna Baiona”, di proprieta della Societa TERNA s.p.a.,
facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale al sensi
del Decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e del Decreto
Ministeriale 25 giugno 19%3% sono stati autorizzati alla
costruzione ed all’esercizio, con Decreto Ministeroc LLPP n.
4880\Ve del 10 settembre 1958;

- che la procedura e stata attivata ai sensi dell’art.
1-sexies del decreto legge del 23 agosto 2003, n. 239
“Disposizioni urgenti per 1la sicurezza e lo sviluppo del
sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica” convertito con modificazioni dalla legge
27 agoste 2003, n. 290 che, al comma 1, prevede che la
costruzione e 1l’esercizio degli elettrodotti facenti parte
della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica sono
attivita di preminente interesse statale e sono soggetti agd
un’ autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con
la Regione interessata;

- che il 18 gennaio 2010 la societa TERNA s.p.a. ha
inoltrato alla Regione Emilia Romagna copia dell’istanza,
acquisita agli atti prot. PG/2010/22627, e relativi allegati
ai fini del rilascio dell’intesa di cui alla legge n. 290/03;

Esaminata la documentazione prodotta dalla quale si
evince che:

- 1’intervento verra realizzato per migliorare la
flessibilita d’esercizie della rete elettrica nell’area
ravennate, anche in relazione ala connessicne alla RTN della
centrale CABOT e semplificare 1’'assetto, attualmente
caratterizzato dalla non ottimale presenza di impianti di
connessione e/o consegna ubicati tra loro a distanza
particolarmente ravvicinata;

- il progetto riguarda la realizzazione di una nuova
stazione elettrica di smistamento a 132 kV denominata “Ravenna
Zona Industriale” e relativi raccordi da realizzare nella zona
industriale del Porto di Ravenna.

- Schematicamente l1'intervento consiste nella
realizzazione di:
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. una stazione elettrica di smistamento doppia sbarra
132 kV denominata “Ravenna Zona Industriale” con
tecnologia GIS;

e« due elettrodotti a 132 kV in cavi interrati per
alimentare 1 utente POLYNT della nuova stazione
elettrica “Ravenna 2Zona industriale”;

« modifiche alla 1linea aerea a 132 kV esistente
“Dequssa - Ravenna Porto” con 1’installazione nella
campata 16 - 17 di due nuovi sostegni di
transizione da 1linea elettrica aerea a linea
elettrica in cavi interrati, identificati come n.
178 e n. 17B;

e modifiche alla linea aerea a 132 kV esistente
“Enichem - Ravenna Baiona” con 1’ installazione
nella campata 16 bis - 17 di un nuovo sostegno di
linea, identificato come n. 16 ter;

e due raccordi a 132 kv in cavi interrati, tra la
nuova stazione elettrica “Ravenna Zona industriale”
ed i due nuovi sostegni di transizione da linea
elettrica aerea a linea interrata n. 17A e n. 17B.

- Gli impianti hanno le seguentil dimensioni:

» stazione di smistamento “Ravenna Zona
Industriale” ingombro di circa 4.800 m2

s elettrodotti a 132 kV in cavi interrati dalla
stazione “Ravenna 2zona Industriale” all’utenza
Polynt, circa 3490 metri clascunoc {n. 2
elettrodotti interrati)

e raccordi a 132 XV in cavi interrati dalla nuova
stazione elettrica “Ravenna Zona Industriale” ai
nuovi sostegni n. 177n e n. 17B c¢irca 150 m.
ciascuno {n. 2 raccordi)

- La nuova stazione elettrica dovrd essere realizzata
all’internc dell’area CABOT, 1l’area € parzialmente occupata
dalla palazzina uffici amministrativi della societa CABOT che
provvedera in modo autonomo alla demolizione dell’edificio ed
a liberare 1’area in questione prima dell’avvio dei lavori.

Preso atto:

- che con nota prot. PG/2010/53143 del 1 marzo 2010, il
Ministero delle Infrastrutture ha chiesto a questa Regione,
ai sensi del D.L. n. 239/2003 come convertito dalla L. n.
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290/03 e della legge 230/2004, di far conoscere le proprie
espressioni e/o determinazioni in merito all’accertamentQ
della conformita delle opere alle prescrizioni delle norme di
settore e dei piani urbanistici ed edilizi, sentiti anche i
pareri dei competenti enti ljocali , nel rispetto del termini
e modalita previsti dalla normativa di settore, ovvero della
legge n. 290/03 e s.m.i. che disciplina la materia;

- che il Ministero dello Sviluppo Economico -
Direzione generale per 1'energia Nucleare le energie

rinnovabili e l’efficienza energetica Divisione II1 - Reti
clettriche , come previsto dall’art. i-sexies comma 3 legge
290/03, con comunicazione del 22 aprile 2010 - 0005116,

acquisita 1in atti (prot. PG/2010/111974) ha convocato la
conferenza dei Servizi relativa all’autorizzazione alla
costruzione ed all’esercizio di una nuova Stazione Elettrica
di smistamento a 132 kV T“Ravenna Zona Industriale” delle
opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla
RTN e dei collegamenti in cavo interrato all’utente Polynt in
comune di Ravenna;

Dato atto che con decreto presidenziale del 26 aprile
2010 n. 90 si & incaricato un funzionario del Servizio
Politiche Energetiche di rappresentare la Regione in sede di
Conferenza di Servizi;

Preso atto:

- degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il
7 maggio 2010 il cul verbale & stato acquisito in atti (prot.
PG/2010/128440);

- del contributo istruttorio espresso da ARPA - Sezione
provinciale di Ravenna in data 11 giugno 2010, acquisito agli
atti prot. PG/2010/166555, che sugli impianti in esame ha
rilevato che ™...risulta ottemperato 1’obiettivo dI gualita
di 3 uTesla e quindi ritiene che .. gli impianti in oggetto
siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in
materia si esposizione ai campi elettromagnetici generati da
elettrodotti” a condizione che venga rispettata la seguente
prescrizione “..nelle aree intersecate dalla DPA non dovranno
essere previste strutture anche se amovibili che consentano
la permanenza di persone per un tempo & a quattro ore al
giorno”

- della nota prot. NP/2011/4660 del 14 aprile 2011, con
la quale il Servizic Lavori Pubblici e Osservatorio contratti
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e investimenti pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantierl
edili ha comunicato:

"

Con nota assunta al protocolle di questa Regione in
data 12 maggio 2010, al numero PG 2010.129848, 1l Settore
Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna ha comunicato 1l
proprio parere in merito all’intervente esprimendo per quanto
di competenza che: “non si segnalano osservazioni da proporre
in ordine ad interferenze nella realizzazione dell’impianto
di cui all’oggetto, con situazioni di interesse minerario.”
Con medesima nota assunta agli atti di questa Regione 1l
Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna ha
verificato che: “l’opera in oggetto & compatibile con 1l
vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Ravenna.” Inoltre Il Settore Ambiente e Territoric della
Provincia di Ravenna, c¢on nota agli atti PG 2010.276118
dell’8 novembre 2010, richiamando 1l’art. 2, comma 3, lettera
h) del D.lgs 128/2010 afferma che “non pare necessario
sottoporre la pratica in oggetto a VAS.”

Il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regiocne,
con nota agli atti N.P. 2010.0004634 del 12 aprile 2010, ha
arcertato che nell’area interessata dalle opere proposte non
sono direttamente presenti Parchi o siti facenti parte della
Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), ma ha segnalato comunque la
presenza, nelle immediate vicinanze della zona di intervento,
del SIC/ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del
Pirottolo” e del Parco Regicnale del Delta del Po, e pertanto
in base alla normativa vigente ( LR n. 7/2004 e DGR n.
1191/2007) la Valutazione di incidenza nel caso di specie,
essendo gli interventi esterni ai Siti della Rete Natura
2000, risulta facoltativa.

A seguito di quanto espresso dal Servizio Parchi e
Risorse Forestali della Regione, il Servizio Lavori Pubblici
ha invitato, con nota agli atti PG 2010.108343 del 19 aprile,
il Ministero dello Sviluppo Economico a voler verificare
l’eventuale necessita di effettuare tale valutazione.

La Provincia di Ravenna, con nota agli atti PG
2010.283479 del 15 neovembre 2010, richiamando la delibera DGR
n. 1191/2007, ha precisato che 1’Autorita competente alla
Valutazione di Incidenza risulta essere 1’Amministrazione
autorizzante e che quindi, nel caso in gquestione, risulta
essere il Ministero dello Sviluppo Economico.
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11 Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera agli
atti PG 2011.86600 del 5 aprile 2011, ha richiesto al Parco
pelta del Po di rilasciare il proprio parere &, al contempo,
alla Societa Terna di fornire gli elaborati progettuali

necessari.

Preso quindi atto della competenza del Ministero dello
Sviluppo Economico in merito alla Valutazione di Incidenza %l
gquale assumerd, in sede di autorizzazione, le eventualil,
necessarie prescrizioni, lo scrivente Servizio provvede a
rendere il parere riguardante la conformitd urbanistica
dell’intervento ai fini dell’espressione, da parte della
Regione, dell’intesa necessaria per l’autorizzazione
dell’impianto.

71 Consiglio Comunale di Ravenna con delibera n. 18 del
31 gennaio 2011, rilevato che l’intervento previsto comporta:
“una modifica della cartografia del RUE, relativamente alla
nuova cabina e ai nuovi collegamenti aerei e alle rispettive
fasce di rispetto.” e inoltre che wai fini della verifica di
conformita agli strumenti urbanistici comunali sono stati
acquisiti 1 pareri dei Servizi Patrimonio, Ambiente, Strade e
Geologico, Gestione Urbanistica che hanno espresso parere
favorevole condizionato .7, precisato inoltre che:

“le aree di intervento sono Iinteressate dal wvincolo

idrogeologico;

- che con nota 30 aprile 2010 (PG2010/0089331) ; la
Provincia di Ravenna ha comunicato che non pare
necessario sottoporre la pratica in oggetto a VAS, in
attuazione dell’art. 2, comma 3, Jlettera h del
D.1gs128/2010.”

Il Consiglio Comunale di Ravenna nella delibera citata, fatte
proprie, integralmente, tutte le considerazioni e condizioni
precisate in narrativa, ha quindi espresso una “valutazione
favoreyvole in merito alla proposta di variante al RUE
relativa alla realizzazione della Stazione elettrica 132kV
“Ravenna 2Zona Industriale” e opere Connesse, relativi
raccordi in cavi sotterranei 132 kV alla RIN con modifiche
alle linee elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in
cavi sotterranei 132 kV all’utente Polynt nel Comune di
Ravenna da parte di TERNA S.p.a.”

In merito alla citata delibera del Consiglio Comunale di
Ravenna che riporta gquanto espresso dalla Provincia di
Ravenna riguardo alla non necessita di procedere alla VAS,
preme evidenziare quanto ulteriormente comunicate dallo
stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con nota agli atti
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pc 2011.29870 del 3 febbraio 2011, in risposta ad una
richiesta di chiarimento della Regione, il quale ha chiarito,
alla luce della recente disposizione di cui all‘art. 4,
comma 5, del D.lgs. n. 12872010, che Y“le opere ricadenti
nelle procedure di autorizzazione di elettrodotti non ancora
concluse, non devono essere assoggettate a valutazione
amblientale strategica stante il riferimento della
disposizione richiamata alle sole procedure di VAS “gia
avviate” e non a quelle ancora da avviare che, quindi,
ricadono nell’ambito di applicazione della nuova disciplina.”

Per quanto attiene alla verifica dell’eventuale presenza
di vincoli e tutele, si evidenzia inoltre quanto segue:
. L’Aptoritéd dei Bacini Regionali Romagnoll, con nota agli
atti PG 2010.112282 del 21 aprile 2010, visto il progetto e
considerato il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico,
approvato dalla RER con DGR n 350 del 17 marzo 2003, ha
valutato che: “non risultano vincoli di rischio idraulico per
1’area di interesse delle opere in questione”, e pertanto
“esprime per quanto di competenza parere favorevole alla
realizzazione del progetto cosi come da documentazione
trasmessa il 18 gennaio 2010 dalla societa TERNA (..)7”

- Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, con nota agli atti
PG 2010.110583 del 21 aprile 2010, ha comunicato che
“w1’intervento non ricade su aree di competenza del Servizio e
pertanto nulla da osservare.”

Successivamente all’espletamento degli adempimenti di
pubblicitd e comunicazione previsti dalle norme vigenti 1in
materia di espropri, risulta essere pervenuta una sola
osservazione da parte della Societa HeraAmbiente,
proprietaria della particella censita al mappale 433 del
Foglio catastale 12 del Comune di Ravenna. La Societa
rappresenta che la particella in gquesticne risulta
interessata da un collegamento ferroviaric di “prossima
realizzazione” e chiede pertanto “di considerare si d’ora la
compatibilita dell’attraversamento ferroviario con
1’elettrodeotto { ..} e inoltre di “"considerare la
continuita dei binari suddetti con la SE in progetto”.

Come riportato nel verbale della Conferenza di Servizi
del 7 maggio 2010, il rappresentate del MiSE ha provveduto ad
informare “che sono stati presi contatti con I tecnici della
societd osservante dai quali é& emerso che si & trattato di un
malinteso. Infatti sulla base della comunicazione trasmessa
da Terna ad HERAAmbiente , in qualité di proprietario , non
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risultava chiaro l’impatto dell’interventc sulla particella
di proprieta e quindi ne era derivata l’osservaz?one in
questione . E’ stato anche ulteriormente chiarito che
i’/intervento ferroviario non & ancora stato presentato 1n
autorizzazione ma risulta tra i programmi industriali della
Societa. Successivamente, dall’esame della documentazione
progettuale, depositata in Comune, i tecnici di HERAAmbiente
hanno potuto constatare che la situazione, pPer guanto
concerne le eventuali problematiche di interferenze
segnalate, restava sostanzialmente immutata rispetto & quella

attuale.”

pal verbale della Conferenza risulta anche che copia
della stessa osservazione nonché dell’inerente proposta di
controdeduzione, formulata dalla Societa Terna S.p.A., ¢€
stata fornita alla Regione Emilia Romagna.

Terna a sua volta ha provveduto 4 controdedurre
ribadende, di fatto, quanto gid espresso dal rappresentante
del MiSE in sede di Conferenza di Servizi.

71 Servizio scrivente, valutata 1l’assenza di wlteriori
espressioni da parte dell’Amministrazione Comunale, ritiene
che si possa prendere atto di quanto controdedottoc da TERNA
S.p.a.

In conclusione, tenuto conto delle risultanze

istruttorie sopra riportate e delle espressioni
essenzialmente favorevoli degli Enti Territoriall consultati,
si ritiene pertanto - limitatamente agli aspetti

localizzativi dell’intervente -~ che si possa esprimere parere
favorevole alla realizzazione del progetto denominato
“Gtazione elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere
connesse, relativi raccordi in cavo interrato alla RIN e
collegamenti in cavo interrato”, con le seguenti prescrizioni
e indicazioni:

e P fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni e
indicazioni rappresentate nella delibera del Consiglio
Comunale di Ravenna n. 18 del 31 gennaic 2011 e
impartite dai Servizi comunali, 1in particolare per

quanto riguarda l’attivazione della procedura
autorizzativa per Ie aree soggette a vincolo
idrogeologico:;

e che l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto
in questione potra essere rilasciata fatte salve le
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determinazioni che saranno assunte dal Ministero in
merito alla Valutazione di Incidenza;

. ¢ fatto obbligo di rispettare le specifiche norme
tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;

« & in ogni caso fatto salvo ogni altro parere,
autorizzazione, concessione, nulla osta o atteo di
assenso comungue denominate  prescritto, in sede
esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare
riferimento alle norme in materla ambientale, igienico-
sanitaria e di sicurezza.’

Preso atto che:

- successivamente al rilascio del parere del Servizio
Lavori Pubblici e Osservatorio contratti e investimenti
pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili, il
Ministero dello Sviluppo Economico, c¢on nota acquisita 1in
atti, prot. PG/2011/158335 del 29 giugno 2011, ha trasmesso
copia del parere per Valutazione di Incidenza rilasciatec dal
Consorzio del Parco regionale del Delta del Po;

- il parere acquisito prevede che, “in considerazione
del contesto territoriale fortemente compromesso 1in cui
1’opera si inserisce e del fatto che l’opera in sé comporta
complessivamente 1’eliminazione di 0,4 km di linee elettriche
aeree, per quanto di competenza a e giudizio di questo Parco,
l’intervento pud considerarsi compatibile con la corretta
gestione dei vicini siti della Rete Natura 2000 e
probabilmente pud essere considerato migliorativo dello stato
attuvale. 51 ritiene tuttavia opportuno, prevedere
l’installazione di idonei dispositivi di dissuasione visiva
ed acustica fad esempic spirali colorate, ecc.) sulle
porzioni di conduttori aerei e di dispositivi per la messa in
sicurezza(isolanti per isclatori e posatol alternativi) sui
tralicci delle linee elettriche aeree di nuova
realizzazione”;

Preso atto che 1’intervento rientra tra quelli
comunicati da TERNA ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 26/04
con documentazione acquisita agli atti prot. PG/2009/57384;

Dato atto dell’istruttoria svolta, per quanto di
competenza, dal Servizio Politiche Energetiche e dal Servizio
Lavori Pubblici e Osservatorio contratti e investimenti
pubblici. Edilizia e sicurezza dei cantieri edili;

Valutati gli interessi coinvolti e rilevato che:
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-  sotto il profilo di programmazione energetica
regionale nulla osta all’intesa sull'autorizzazione 10

questiong;

- sotto il profilo localizzativo e della compatibilita
rerritoriale e urbanistica le opere sopra illustrate non sono
conformi agli strumenti urbanistici del Comune interessato,
ma risultano assentibili vista la delibera del Consiglio
Comunale n. 18 del 31 gennaio 2011 che ha espresso parere
favorevole caon prescrizioni in merito alla proposta di
variante;

- relativamente alla osservazione pervenuta da parte
della Societd HeraAmbiente, proprietaria della particella
censita al mappale 433 del Foglio catastale 12 del Comune di
Ravenna sia possibile prendere atto di gquanto controdedotto
da TERNA S.p.a. per le motivazioni riportate in premessa;

Ritenuto pertanto di poter esprimere, ai sensi . della
legge n. 290/03 e della legge regionale n. 20/2000 1l’intesa
relativamente alla localizzazione ed alla costruzicne ed
esercizio di una nuova Stazione Elettrica di smistamento a
132 kV “Ravenna Zona Industriale” delle opere connesse, del
relativi raccordi in cavo interrato alla RIN e dei
collegamenti in cavo interrato all’utente Polynt in comune di
Ravenna;;

Richiamata 1la deliberazione della Giunta regionale n.
2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/20077;

Dato atto dei pareri allegati;

su proposta dell’Assessore alle Attivita produttive,
piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde,
edilizia, autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

2) di esprimere, ai sensi della legge n. 290/03 e della legge
regionale n. 20/2000, 1l’intesa della Regione Emilia-Romagna
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1’ intesa relativamente alla localizzazione ed alla
costruzione ed esercizio di una nuova Stazione Elettrica di
smistamento a 132 kV “Ravenna 7ona Industriale” delle opere
connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla RTN
e dei collegamenti in cavo interrato all’utente Polynt in
comune di Ravenna; con le seguenti prescrizioni:

. nelle aree intersecate dalla DPA non dovrannc esSsSere
previste strutture anche se amovibili che consentano la
permanenza di persone per un tempo 2 a gquattro ore al
giorno;

. & fatto obbligo di rispettare tutte le prescrizioni e
indicazioni rappresentate nella delibera del Consiglio
Comunale di Ravenna n. 18 del 31 gennaio 2011 e
impartite dai Servizi comunali, in particolare per

quanto riguarda 17 attivazione della procedura
autorizzativa per le aree soggette a vincolo
idrogeologico;

. & fatto obbligo di rispettare le specifiche norme
tecniche in materia di costruzioni in zona sismica;

- & 1in ogni caso fatto salvo ogni altro parere,
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominate  prescritto, in sede
esecutiva, da disposizioni vigenti, con particolare
riferimento alle norme in materia ambientale, igienico-
sanitaria e di sicurezza.”

. di prendere atto di quanto prescritto dal Consorzic del
Parco Regionale del Delta del PO nel parere favorevole con
prescrizioni sulla la Valutazione di Incidenza rilasciato
al Ministero delleo Sviluppo che in sede di autorizzazione
assumera le necessarie prescrizioni;

. di trasmettere la presente deliberazione alla societa
proponente, alla Conferenza di Servizi attivata dal
Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle
Infrastrutture.
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Allegato parere di regolaritd amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIOQ, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarita
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1192

data 14/07/2011

IN FEDE

Morena Dia iﬂ
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Allegato parere di regolaritd amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZION! EURCPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolaritd amministrativa in

merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1192

data 14/07/2011

IN FEDE

Enrico Cocchi

Buce G



Progr.-Num. 1118/2011 N.Ordine 61

omissis

I'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

IN CARTA LIBERA PER GLj St CONSENTITI DALLA LEGBE
Si sHesta che il prosente &ito composto da
n, //6 facciate, & copia conforme ailarigingte.

Bologne, . !
Servitio Segreteria a8 AA. GG, della Giunta, Affari
ganerali defla Presidenza. Parf Dpportunita.

1L FUNGIDRARIO INCARIGATO

g U
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Ministero defle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GL1 AFFAR] GENERAL] ED IL PERSONALE

Romo, ...........

Dirczione Generale per lo Sviluppo del Territotio,
la Prograrnmazione E i Progetti Ioternazionali
Divisione: um
.—’ Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per I’Energia
D.G. per I’Energia nucleare, le Energie rinnovabili
M INF-TER FPROG ¢ I’efficienza energetica - Divisione I1I - Reti Elettriche
D.G.8vil. 1;:1;;%3 Eugmnma.ﬁom, Via Molé)s;iz
niemaz 00187 R
TER-PROG.DOS (trasmissione via fax al numero: 06.47052534)

REGISTRO UFFICIALE

Prot, 0008529-03/1(v2011-USCITA Al Ministero deil’ Ambiente &
della tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per la Tutela del Territorio ¢

delle Risorse 1driche ex D.G. difesa del suolo

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

(trasmissione via fax al numero; 06.57228642)

e, p.c.
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per le Dighe
le infrastrutture elettriche ed idrauliche
Via Nomentana, n. 2
ROMA-SEDE

(trasmissione via fax al numero: 06.44267533)

Alla Regione Emilia Romagna

Servizio Politiche Energetiche

(Referente per I’Intesa ai sensi del D.L. n. 239/03)
Viate Aldo MORO, n. 44

40127 BOLOGNA
(trasmussione via fax al numero: 051.5276568)

Alla Regione EMILIA ROMAGNA

Presidenza

Viale Alde Moro, 52

40127 BOLOGNA

Ministero dello Sviluppo Economico (trasmissione via fax al numero: 051.5275429)
Dipartimento per l'E_:;?rgia

Struttura; DIP-K Alla TERNA S.p.A.

REGISTRO UFFICIALE AQT di Firenze

Prot. 0. 0020034 - 10/10/2011 - INGRESSO
Lungarno C. Colombo, 54

) 50136 FIRENZE
(trasmissione via fax al numero: 055.5213804)
i

81/18'd &y TF:8T  1102-110-98
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Alla TERNA S.p.A.
Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria
Via E. Galbani, n. 70

00156 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.83138731)

per informativa:

Alla TERNA S.p.a.
Dirczione Affari Istituzionali

Via E. Galbani,

n 70

00156 ROMA
(trasmissione via fax al numero: 06.8313 8157)

(Si trasmette unicamente via fax ai sensi dell’art. 7, commas 3 , def D.P.R. p. 403/98)

Oggetto:  Accertamento di conformitd urbanistica ai sensi del Decreto legge n.
239/2003, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 290 del
27 ottobre 2003 e modificato dall’articolo 1, comma 26, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
PROGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA S.E. 132 KV "RAVENNA - ZONA
INDUSTRIALE" , ¢ opere connesse nonché relativi raccordi in cavi interrati
132 Kv per connessione alla RTN, cor modifiche alle linee cletriche 132 Kv
csistenti, mediante due raccordi , in c,i. all'elettrodotto a 132 kv "DEGUSSA -
RAVENNA PORTO" nonché all'utenza POLYNT, in Comune di Ravenna.
Provincia RAVENNA. POSIZIONE EL/180
PROPONENTE: TERNA SPA - Sede di ROMA -

tte la Deliberazione di GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA n.
\

, datata 27.07.2011, concern la _dichiarazione di_CO A
CA co crizion;.

Con riferimento alle infrastrutture lneari energetiche indicate in oggetto, si
rende noto che in data 07.09.2011 & pervenuta dalla REGIONE Emilia Romagna —
Giunta Regionale — Direzione Generale Attivita Produttive, Commercio, turismo, con
nota prot. PG2011.0192489 del 04/08/2011, la Deliberazione n. 1118, datata
27.07.2011, la stessa risulta acquisita agli atti del procedimento istruttorio in corso col
numero di attribuzione prot. 0007631, in pari data.

Con latto deliberativo in questione la predetta Giumta Regione Emilia
Romagna, ha ritenuto di poter esprimere parere favorsvole alla realizzazione delle
opere in progetto con prescrizioni:

Si trasmeite in Allegato il suddetto Atto Amministrativo per i successivi
adempimenti di competenza - ai sensi e per gli effetti della legge n. 239/04, art. 1,
comma 26, punti 1 e 3 -, ritenendo con cid ordinariamente concluso il procedlmento
istruttorio di competenza d1 questa Amministrazione,

DI_RJGENTE

ke

Ld TP 31

2

T182-110-50
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Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

prOT.N. SRFS /RU ROMA, 12 Mng. 2010
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LENERGIA
M i”f“fg’i"rjf] r‘;‘f’é’fﬂfl’f’f'ﬂpp{n Economico NUCLEARE LE ENERGIE RINNOVABILI E
St Ly pherela L'EFFICIENZA ENERGETICA |
REGISTRO UFFICIALE Divisione I11- Reti Elettriche

Prot. n. 0008464 - 271052010 - INGRESSO

Via Molise, 2 00187 ROMA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, AT SENSI DELL'ART. 1-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 29 AGOSTO
2003, N. 239, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2003, N. 290 E
MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 26 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239, ALLA
COSTRUZIONE ED ALL ESERCIZIO DELLA STAZIONE ELETTRICA DI SMISTAMENTO A 132 KV
DENOMINATA “RAVENNA ZONA INDUSTRIALE”, DELLE OPERE CONNESSE, DEI RELATIVI
RACCORDI INCAVO INTERRATO ALLA RTN E DELLA MODIFICA Al COLLEGAMENTI DELL'UTENTE
“POLYNT” CHE SARANNQ ATTESTATI ALLA SUDETTA FUTURA STAZIONE (DA AEREI AD
INTERRATO). NEL COMUNE DI RAVENNA.

SOGGETTO PROPONENTE — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE

Posizione MSE n. EL - 180)

CONFERENZA DI SERVIZI DEL GIORNQ 7 MAGGIO 2010
PARERE DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE,
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

Con riferimento allintervento indicato in oggetto, questa Direzione Generale formula, di
seguito, il proprio avviso ai fini delle valutazioni in sede di Conferenza di Servizi e relativa
verbalizzazione.

Dagli atti trasmessi risulta che il progetto in esame riguarda I'autorizzazione alla costruzione
ed allesercizio della Stazione elettrica a 123 kV “Ravenna Zona Industriale” ed opere connesse,
relativi raccordi in cavo sotterranei 132 kV alla rete di trasmissione Nazionale con modifiche alle
linee elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all'utente Polynt nel
Comune di Ravenna.



La realizzazione delle opere in questione, ¢é finalizzato al miglioramento della flessibilita
d’esercizio della rete elettrica dell’area ravennate, anche in relazione alla connessione alla RTN di
imﬁianti di produzione, e semplificare l'assetto, attualmente caratterizzato dalla non ottimale
presenza di impianti di connessione e/o consegna ubicati tra loro a distanza particolarmente

ravvicinata.
La documentazione trasmessa a questa Direzione Generale risulta costituita come segue:

Elaborati Tecnici - Piano tecnico delle opere

Relazione tecnico descrittiva;

Demolizione palazzina uffici Amministrativi;
Relazione di inquadramento della RTN;

Corografia del tracciato;

Elenco attraversamento;

Planimetria attraversamenti Opere Pubbliche;

Carta tecnica del progetto;

Planimetria aree a vincolo preordinato all’esproprio;
Elenco proprietari;

Relazione ambientale,

Relazione Paesaggistica;

Relazione di inquadramento geologico;

Relazione sui CEM;

Carta spazi e sistemi;

Carta qualita del territorio;

Carta regime normativo territorio extraurbano;
Carta regime normativo territorio extraurbano - vatiante;
Carta vincoli paesaggistici;

Carta vincolo idrogeologico e vincoli ambientali;
Carta vincoli subordinati e area a vincolo inondabilita;
Carta aeree a rischio incidenti rilevanti;

Carta PSC Comune di Ravenna — G4-Valsat- Classificazione acustiche;
Documentazione fotografica;

Planimetria con foto;

Planimetria di stazione;

Fabbricato comandi ausiliari;

Edificio punto di consegna MT;

Sezione elettromeccanica;

Pianta fognatura e drenaggy;

Recinzione perimetrale;

Cancello di ingresso stazione;

Caratteristiche componenti;

V\'VV\’VVVVV\?'VVVVY’V\’VVVVV\B’VVVVVVVV

Ubicazione delle opere

L’area di intervento & stata scelta in funzione degli spazi disponibili. La zona industriale del porto di
Ravenna risulta quasi completamente urbanizzata e satura di infrastrutture; il luogo scelto per la
stazione & pressoché obbligato e risulta vicino alle linee 132 kV di TERNA ed agli stabilimenti
industriali da collegare,

Inoltre I'area individuata per la costruzione della Stazione elettrica allo stato risulta attuale &
parzialmente occupata dalla palazzina degli uffici amministrativi della societd Cabot, la quale
provvedera in maniera autonoma alla demolizione della palazzina ed a liberare 1'area prima

dell'inizio dei lavori di costruzione della Stazione elettrica.

Descrizione dell’intervento

L'intervento presentato consiste principalmente nella realizzazione di:



- una stazione elettrica di smistamento doppia sbarra 132 kV denominata "RAVENNA ZONA
INDUSTRIALE" con tecnologia GIS;

- due elettrodotti a 132 kV in cavi interrati per alimentare l'utente POLYNT dalla nuova
stazione elettrica "RAVENNA ZONA INDUSTRIALE™;

- modifiche alla linea aerea a 132 KV esistente "Degussa - Ravenna Porto”, con I'installazione
nella campata 16 - 17 di due nuovi sostegni di transizione da linea elettrica aerea a linea

elettrica in cavi interrati, identificati come n. 17A e n. 17B;

- modifiche alla linea aerea a 132 kV esistente "Enichem - Ravenna Baiona" con I'installazione

nella campata 16 bis - 17 di un nuovo sostegno di linea, identificato come . 16 ter;

- due raccordi a 132 kV in cavi interrati, tra la nuova stazione eletirica "RAVENNA ZONA
INDUSTRIALE" e i due nuovi sostegni di transizione da linea elettrica aerea a linea elettrica

in cavi interrati n. 17A e n, 17B.

Le modifiche ai tratti degli elettrodotti aerei esistenti, comporteranno la realizzazione di circa 0,4
km di nuovi elettrodotti aerei; 1a demolizione di circa 0,4 km di elettrodotti aerei; la demolizione dei
due collegamenti aerei a 132 kV, di lunghezza pari a 200 + 200 metri, che collegano I'Utente

POLYNT alla Rete di Trasmissione Nazionale (Polynt - sostegno n. 16).
La nuova stazione elettrica denominata “"RAVENNA ZONA INDUSTRIALE" sara costituita da un

sistema di doppie sbarre a 132 kV a cui saranno collegati gli stalli delle linee in arrivo, gli stalli di
riserva e lo stallo del parallelo sbarre. Negli stalli sono presenti interruttori, sezionatori,
apparecchiature di misura per la corrente e per la tensione. Tutto cid sara contenuto all'interno della
struttura blindata ed isolata con gas SF6 in pressione; cid viene comunemente indicato con la
terminologia "Tecnologia Gas Insulated System (GIS)". Trattandosi di stazione elettrica di

smistamento non saranno presenti trasformatori.

Nella stazione saranno poi presenti apparecchiature per il telecomando ed il telecontrollo delle

apparecchiature elettriche di potenza.

La tecnologia GIS consente quindi di contenere ir piccoli spazi una serie di apparecchiature che con

la tecnologia tradizionale occuperebbero aree molto maggiori dell'ordine di 4-5 volte.
L'ingombro previsto per questa stazione & di circa 4.800 m2.

Nella nuova stazione elettrica sara prevista la realizzazione dei seguenti edifici:

- Edificio comandi e servizi ausiliari

L'edificio comandi sard formato da un corpo di dimensioni in pianta 32,50 x 14,00 m ed altezza
fuori terra di 4,20 m, sara destinato a contenere i quadri di comando e controllo della stazione, gli

apparati di teleoperazione e i vettori, i locali tecnici ed i servizi per il personale di manutenzione.

La struttura della costruzione potra essere o di tipo tradizionale con struttura in c.a. € tamponature
in muratura di laterizio rivestite con intonaco di tipo civile oppure di tipo prefabbricato (struttura
portante costituita da pilastri prefabbricati in c.a.v., pannelli di tamponamento prefabbricati in c.a.,
finitura esterna con intonaci al quarzo). La copertura a tetto piano, sard opportunamente cotbentata
ed impermeabilizzata. Le tramezzature interne saranno realizzate in cartongesso. 11 pavimento dei
locali interni, come indicato nei disegni, saranno di tipo "galleggiante" al fine di alloggiare
nell'intercapedine sottostante le componenti impiantistiche. L'edificio sara dotato di marciapiede di

rigiro finito a cemento. Gli infissi saranno realizzati in alluminio anodizzato naturale
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1’edificio ospitera le batterie, i quadri M.T, e B.T. in c.c. e c.a, per I'alimentazione dei servizi ausilian
ed il gruppo elettrogeno d'emergenza. Per la tipologia costruttiva vale quanto descritto per I'edificio

comandi.
- Edificio consegna MT

L'edificio per i punti di consegna MT sard destinato ad ospitare i quadri Dispositivi Generali ed i
quadri arrivo linea e dove si attesteranno le due linee a media tensione di alimentazione dei servizi
ausiliari della stazione e le consegne dei sistemi di telecomunicazioni.

Si prevede di installare un manufatto prefabbricato delle dimensioni in pianta di 15,00 x 3,00 m con
altezza 3,20 m.

II prefabbricate sard composto da quattro locali. Uno nel centro sara destinato ad ospitare 1
contatori di misura relativi alle due linee in ingresso, due laterali 2l locale misura saranno destinati
ad ospitare i quadri DG di proprieta Terna, un altro ancora esterno a quest'ultimi sara destinato ad
ospitare le consegne dei sistemi di TLC e infine un ultimo locale all'estremitd dell'edificio, sara
adibito ad ospitare i quadri della Societa distribuzione per l'arrivo linee.

I locali dei punti di consegna saranno dotati di porte in vetroresina con apertura verso 'esterno

rispetto alla stazione elettrica l'accesso dei fornitori dei servizi di energia elettrica e TLC.
- Servizi Ausiliari
I Servizi Ausiliari (S.A.) della nuova stazione elettrica saranno progettati e realizzati con riferimento

agli attuali standard delle stazioni elettriche A.T. Terna, gid applicati nella maggior parte delle
stazioni della RTN di recente realizzazione.

Saranno alimentati da trasformatori MT/BT derivati dalla rete MT locale ed integrati da un gruppo
elettrogeno di emergenza che assicuri l'alimentazione dei servizi essenziali in caso di mancanza

tensione alle sbarre dei quadri principali BT.
Le principali utenze in corrente alternata sono: pompe ed aereotermi dei trasformatori, motori
interruttori e sezionatori, raddrizzatori, illuminazione esterna ed interna, scaldiglie, ecc.

Le utenze fondamentali quali protezioni, comandi interruttori e sezionatori, segnalazioni, ecc
saranno alimentate in corrente continua a 110 V tramite batterie tenute in tampone da
raddrizzatori. .

La stazione elettrica sard inoltre dotata di rete di terra, illuminazione dell'impianto, recinzione e
cancello di accesso nonché di idonei impianti di drenaggio e fognatura.

- Apparecchiature

Le principali apparecchiature costituenti il nuovo impianto sono interruttori, sezionatori per la
connessione alle sbarre AT, sezionatori sulla partenza linee con lame di terra, scaricatori di
sovratensione ad ossido metallico a protezione degli autotrasformatori, trasformatori di tensione e

di corrente per misure e protezioni, bobine ad onde convogliate per la trasmissione di segnali.

Caratteristiche delle opere

La stazione elettrica "RAVENNA ZONA INDUSTRIALE", le linee aeree ed i quattiro raccordi in cavi

sotterranei alla stazione hanno le seguenti caratteristiche comuni:
- TENSIONE nominale concatenata kV 132

- Frequenza Hz 50
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Caratteristiche delle linee aeree

Le linee esistenti da modificare tramite I'inserimento di sostegni hanno le caratteristiche sotto
riportate. L'intervento in oggetto & modesto pertanto non & proponibile modificare il tipo di
conduttori e di fune di guardia esistenti attualmente sulle linee. La capacita di trasporto in corrente

della linea rimane quindi inalterata.

CONDUTTORI materiale conduttore alluminio-acciaio
numeron® 3
diametro mm 22.8
sezione mm 2 307.8

FUNE DI GUARDIA materiale alumoweld
numero n® 1
diametro mm 11,5
sezione mm 2 80,73

MORSETTERIA materiale acciaio zincato

ISOLATORI materiale vetro temperato
tipo a cappa e perno

SOSTEGNI a tralicei in acciaio zineati a caldo

In base alla norma CEI 11-60 la portata di questo conduttore in zona B periodo Caldo e diz7o
Ampere mentre nel periodo freddo e di 444 Ampere.

Sostegni e fondazioni

In merito all'utilizzo delle fondazioni relative ai sostegni il progettista afferma:

“Le fondazioni dei sostegni verranno determinate in funzione delle caratteristiche
geotecniiche dei terreni. Queste grandezze geotecniche saranno determinate in base a
specifici sondaggi e prove penetrometriche da effettuare in fase di progettazione
esecutiva e potranno essere realizzate tramite fondazioni superficiali (a piedini
separati, a blocco unico o a platea galleggiante) oppure tramite fondazioni profonde
{pali trivellati); per completezza di informazione si segnala che le fondazioni dei tralicci
limitrofi sono realizzate tramite pali trivellati.”

Inquadramento geologico

Nella relazione geologica presentata il progettista conclude :

“Da quanto fin qui relazionato ed in considerazione dei vincoli presenti nei siti di
intervento, si pué senz'altro affermare la fattibilita. geologica delle opere in progetto;
infatti pur essendo U’area compresa all'interno del perimetro del vincolo idrogeclogice,
in concreto non sussistono potenziali elementi che possono in qualche modo
condizionare l'intervento.

I sopraluoghi effettuati ed i rilievi di campagna non hanno evidenziato Uesistenza di
dissesti in atto o potenziali ne sul sito, ne nelle aree immediatamente adiacent.

Per quanto riguarda le opere relative all'edificio e delle apparecchiature di stazione si
pud affermare che, tenuto conto della situazione geologica, morfologica e litologica e
sulla base delle valutazioni esposte nello studio, & possibile ipotizzare la realizzazione
di fondazioni superficiali che potranno essere impostate mediamente attorno a 1,5 -
2,0 metri. Le fondazioni dei sostegni a traliccio potranno essere realizzate in funzione
degli sforzi trasmessi al terreno con plinti superficiali impostafi a circa 2,5 metri o in
alternativa su fondazioni profonde tramite pali trivellati la cui profondita sara
determinata da prove penetrometriche in situ ed esami in laboratorio dei campioni
prelevati.”

Campi elettrici e magnetici

Nella relazione sui campi elettromagnetici il progettista conclude :

—F—



“I o distanze tra la stazione di smistamento ed i hioghi in cui & prevista la permanenza
prolungata si persone, sono elevate e garantiscono il rispetto dei 3uT, indicate come
. obbiettivo di qualitd dal Decreto attuativo della Legge Quadro n. 36/2001.
Analogo ragionamento vale per le distanze tra gli elettrodotti aerei ed il cavo in sotterraneo
ed i luoghi in cui é previstala permanenza. Si ha quindi un complessivo miglioramento dal
punto di vista dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici dovuto a:
- Avvicinamento reciproco dei conduttori delle linee aree modificate;
- Raccordi trai sostegni di transizione e la stazione di smistamento realizzati tramite cavi
softerranei;
- Demolizione di due campate di linee aree esistenti di 200+200 metri che oggi
alimentano la Polint.”

EX e bt L]

Sulla base dell’esame della documentazione precedentemente elencata, e con riferimento alle
competenze di questa Direzione Generale si formulano le seguenti valutazioni sull'intervento in
esame.

Per gli aspetti strutturali, di pil specifica competenza di questa Direzione Generale, si osserva
che Vintervento di cui trattasi, come precedentemente descritto, prevede all'interno della S.E. vari
edifici di tipo tradizionale con struttura in c.a. o struttura in elementi prefabbricati per i quali non
risultano prodotte relazioni di calcolo ed elaborati grafici di dettaglio.

Si prescrive pertanto, nella successiva fase di progettazione, l'esecuzione di verifiche
strutturali e dimostrazioni analitiche sulle scelte progettuali adottate o da adottare {fondazioni degli
edifici della S.E. e dei sostegni da utilizzare).

Tali verifiche dovranno essere supportate, in ogni caso, da puntuali indagini geognostiche,
quali sondaggi con analisi dei campiont, prove STP, prove penotrometriche e prove sismiche a
rifrazione o da quant'altro si ritenga, sotto il profilo geologico, geotecnico ed idrogeologico,
necessario per la determinazione delle caratteristiche geomeccaniche dei terreni.

Con riferimento alla norma CEI 11-17, relativa alle linee in cavo interrato, si da atto che negli
elaborati presentati vengono fornite prime indicazioni utili sulle problematiche connesse con le
“interferenze” e “protezioni” da adottarsi {messa a terra, schermatura dei cavi, tensioni indotte,
ecc...). Si prescrive comunque, nelle fasi successive ed in raccorde con gli enti gestori dei sottoservizi
esistenti, la definizione delle modalita di esecuzione di attraversamenti.

Per quanto riguarda i limiti di esposizione dei valori di attenzione degli obiettivi di qualita per
la protezione della popolazione dai campi elettromagnetici, il progettista afferma che allinterno
delle distanze ed aree di prima approssimazione calcolate non ricadono edifici o luoghi destinati a
permanenza non inferiore alle 4 ore.

Ad impianto attivato si ravvisa 'opportunita di procedere a successive verifiche in loco, in
maniera da accertare la corrispondenza tra i valori calcolati, ritenuti ammissibili, ed i valori misurati

dallo strumento.

0

In relazione a quanto sopra esposto, questa Direzione Generale, sulla base della
documentazione pervenuta, ritiene che il progetto in esame possa proseguire il proprio iter
istruttorio, con le integrazioni ¢ le osservazioni sopra indicate, fermo restando la acquisizione dei
pareri e nulla-osta da parte delle Amministrazioni, Autoritd ed Enti locali interessati alla
realizzazione delle opere.

IL DIRETTORE GENERALE
( Ing. Fraq:es 0\Iadevaie)




Ministere della Salute
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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE Al Ministero dello Sviluppe
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA Economico D.G.per [Energiae ) -"i

Utficio Il Uualita deght ambienti dr fevoro e di vita - radioprotesione

Ve Ciorgio Ribotta. 5 - D044 Roma le Risorse Minerarie — Ufficio C3 ' |_-
Via Molise, 2 - 00187 Roma

Registro-classif: P Epc. alla Soc. TERNA Sp.A
DGPREV.I/P2010. L. 2: A V' Area Operativa Trasmissione /Fl
Allegati: ..... Via Lungamo C. Colombo, 54

20136 Firenze
OGGETTO:

Progetto,“Realizzazione delfa Staz.ne Elettrica di Smist.to 132Kv - Ravenna

Zona Industriale ed Opere Connesse”/ Raccordiin cavi sotterranet a 132, kv alla
rete di Trasmissione Nazionale con modifiche alle Linee 132 kV esistenti e collegamenti in
cavi sotterranei 132 kV all'Utente Polynt nel C.ne di Ravenna / Prov. RA ====(Pos. EL-180).}
Domanda Soc. Terna S.p.A/Fl - rif. n.TEAOTF! /P/20090004101/30.09.2009 (-PTQ Elenco
Elab.t, Doc .n. RU35419ABDX17034/ 05.2009 ; -Refazioni/ -R. Tec. Descrittiva, -R. Inquadr.to
Tema, -R. Attrav.menti -R. CEM -R Elen. Proprietari, -R inquadr to Geologico, -R. Fotografica,
R. Ambientale, -R. Paesaggistica, -R. Caratt.iche dei Comp.enti, Elab.ti nn. RU35419ABDX16
695/.. BDX16696 /. X16697/.. X16698/..X16700/.. X16701/.X16702 /. X16703 /.. X16704/ . X
17033, -Planimetrie -Carfe, -Corografie, /-P. Aree Vinc. Preord. Esproprio, -C.PSC /C.ne RA,
P. Attrav.nti Op. Pubbliche, - C.Tecnica Progetto, - P.con Foto ,-Carta Q.ita Territorio , -C. Aree
Rischio Inc.ti Rilevanti, -C.Spazi e Sistemi , -P. Regime Norm Territorio Extraurbano Var.te /RA,
C. Vincoli e Area a Vinc. Inondabilita,- C. Vincoli Idrog.ico e Ambientali .- C.Vinc. Paesaggistici,
Tav le nn.DU35419ABDX16660/..X16661/..X16662/..X16663/ . X16664/ X 16665/.. X16666/.
DX16667/..DX16668/.. DX16669/..DX16671/.. DX16673/..DX16674/..DX16693 /... DX16694;
Piante ,- Prospetti -Sezioni/ -Prosp. Fabbricato Punto Consegna MT, -Fabbricate Comandi
e Ausiliari, - Recinzione Perim.le, - P. Cancello Staz.ne, - P.Fognature e Dren.gi ,Tav.le nn. DC
35419ABDX17830y.. X17830/..X17832/ . X17834/'..X17835/ .X17836,- Plan. Stazione , Tav.la
n. DI35419ABDX17831; -Sez. Elettrom. nica , Tav.la MI35419ABDX17833; -Demoliz.ne Palaz-
zina Uff. Amministr. Elab.to. n. UFFTECN120609/06.2009).

Con riferimento alla comunicazione defla Soc. TERNA S.p.A (n. TEAOTFI/P720100000210/18.01.2010), relativa alla

domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica, dei raccordi e modifiche agli
Elettrodotti in oggetto, { prot. MISE n. 0110152/2 ottobre 2009) , si rappresenta che, per quanto di competenza di
quest'Ufficio, non si hanno osservazioni da formulare; fermo restante, nella realizzazione e nellesercizio delle
“Opere Elettriche” in progetto, il rispetto della Legge Quadro n 36/22 febbraio 2001 {sulla protezione dalle esposizioni
ai campi elettrici, magnetici ed efettromagnetici con frequenze tra 0 Hz e 300 GHz), delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 4 / DPCM 8 luglio 2003 {*..limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualita ..."), dell'art
6/stesso DPCM e DM 29 maggic 2008 relativi alle fasce di rispetto dagli elettrodotti alla frequenza di rete/ 50 Hz;
nonché della Legge Quadro 447/1995 sull'inquinamento acustico ( DDPCM 1°marzo 1991 ¢ 14 novembre 1997 ),
riguardo al rumore eventualmente generato dall Elettrodotio in esercizio.

IL DIRETTCRE DELL'UFFICIO I
(Dott /gucgﬂoMa;anej’
I referente

Alendro Renzi (Tel. 06-50943827) Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per P'Energia
Steuttura; DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. (07671 - 1305/2010 - INGRESSO
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOGCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA RISCHI INDUSTRIALI
Largo Santa Barbara — Capannelle - 80178 ROMA; fax:06-718.77.66
e-mail: prev.rischiindustriali@vigilfuoco.it

N° pagine (inclusa la presente): 3 (tre)

Dipartimento dei Vigill del Fuoco del

ceorso Pubblico g delia Difesa Civile Al Ministero dello S\nluppo Economico

DCPREV ,
REGISTRO UFFICIALE - USCITA D.G.E.RM. - Ufficio XIV
Prot. n. 0007454 de! 08/08/2010 fax 06 - 47052534

T70(032101.01.13.01A4RL. Rischi Industriali

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 Agosto 2003,
n.239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 Ottobre 2003, n. 290, ¢ successive
modlﬁganom alla costruzione ed all’esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV
denominata “Ravenna Zona Industriale”, delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato
alla RTN e della modifica ai collegamenti dell’untente “Polynt” che saranno attestati alla suddetta
futura stazione (da aerei a cavo intarrato). Opere site nel comune di Ravenna.

Soggetto proponente Terna S.p.A.

Con riferimento all’oggetto, vista V’allegata nota prot. 4160 del 06.04.2010 del Comando
Provinciale VVF di Ravenna, si esprime, ai soli fini antincendi, parere favorevole sul progetto in

argomento.

IL DIRE TRALE

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per 'Energia
Struttura: THP-1N
EL 180 REGISTRO UFFICIALE

2 U Prot. n. (006833 - 10/05/20 1) - INGRESSO
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COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

| RAVENNA
V.Je Randi .25 - 12,0544 281511
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA
Ufficio Prevenzigne
tel 0544 281512
fax 0544 281513 .
Prot.n. [ 14O s3m078 ravens, -8 APR. 2010

Al Ministero dello Sviluppo Economice
D.G. per Yenargia ruiclenre, le energie
rinnovabili e Fefficienza energatica
DIV. 111 - Reti elattviche

Vie Molise, 2

00187 - ROMA

Spett. TERNA S.p.a.

Direzione Operation Itafia
; Area Operativa Trasmissione dl Firenze
i Lungamo C.Colombo, 54
: 30138 FIRENZE

Al Sig.SINDACO
dei Comune of
48121 - RAVENNA

OGGETTO: TERNA Spa -~ Realizzazione Stazione sletirica 132 Kv "Ravenna Zona Industriale”
con i relativi raccordl in cavl softerranel 132 Kv alia rebe di trasmissione
Nazionale ed | collagament! In cavl sotterranel 132 Kv afl'utente POLYNT.

| Con riferimento alla richiesta di parere di conformitd pervenuta in data 01-02-2010 si comunica
the questo Comarwdo esprime, per quarto di competenza, parere favoravole a condizione che sfano
rispettati gii impegi di progetto e le prescriziont di saguito riportate:

1) Per quanto riguarda le distanze i rispettn dovranno essere osservate le normative in vigore D.M.
29/05/2008 e D.P.C.M, 08/07/2003;
2) Per quants riguarda le distanze dalla condofta di acetliene dovranno essere rispettati | valori
_ dettati dai D.M, 17/04/2008;
' 3) Per quaniq attlene YEdificio Comandi:
l. Per § locali ove sono ubjate batterie dl accumule dovra essere redatta apposita
valutazione dei rischi sulla protezione contrd fe esplosioni al senst dell'art, 17.1a e 294
dal D.Lvo 81/2008 & ss.mm.ii.;
ii. Le porte di emergenza del locall devranno essere facilmente apriblll verso i'esternc e
dovranno avere larghezza minima dj 0,8 m;
fii. Tult! ! locali dovranno essere dotati di luce di emergerza;
. 1 iocall trasformatort devranno essere conformi alle normative vigentl ed in particolare ||
hmhweéubhuoﬂbmmmdowammnfamealhﬁmms € pertanto
dowra Wei;ﬂapﬂhndiaqamnepﬂmarenﬁcﬂanitso%dowammasereaﬁlo
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. mmmwdmmwinnmmrfmamamo
indicato dal D.M. 10/03/1908; :

vi. Perllmmpodeﬁmgmedl;sabatoiomm@)dlgasdlo tA essere presentata
richlesta di parere di conformith antincendio ai sensi del D.M. 04/05/1998 in quanto

entrambi sono Gassificabilt come attivith sepgette al controlio dei WW.F. seconda il D.M.
16/02/1982; : i

a) per gl uffici ammiistrativ, qualora 1 numero o dipendentl s maggiore a 25 dovrh essere
rispetiat il D.M. 22/02/2006;

FCiw
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38 DVC. 2008
Milano, 1i
AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1~ REGIONE AEREA
REPARTO TERRITORIO E PATRIMONIO MINISTERO DELLO SVILUPPO
. 01. ECONOMICO
Piazza E. Novelli n°1-20129 MILANO DIP. PER L’ ENERGIA

(Tel. 02/73906074 - Fax 02/73903409)

VIA MOLISE, 2 - 00187 ROMA
Prot. TR1-RTP/31/ 2}37’2’! 1496 /2009/ CS

Oggetto: EL-180: COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI S.E. 132 KV "RAVENNA ZONA
INDUSTRIALE", DEI RACCORDI IN CAVO INTERRATO ALLA RIN E
COLLEGAMENTI ALL'UTENTE POLYNT - Conferenza dei Servizi.

Comune di: RAVENNA

¢, p.cC. AL COMANDO LOGISTICO - Serv. Infrastrutture
V. le Universita, 4 — 00185 ROMA

AL C.LG.A.
Aeroporto Pratica di Mare — 00040 POMEZIA (RM)

Riferimento: Foglio N° 0138430 datato 09/12/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico.

1. Lintervento in epigrafe, quale descritto nella comunicazione a riferimento, non interferisce né con
sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitd prediali o Militari (ex L. 898/76) a loro
servizio.

———} 5 Penanto Nulla Osta relativamente i soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione
dell’intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con 1 attivita di aeronavigazione si precisa quanto segue:

o si richiama la necessita di dover rispettare , in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello
Stato Maggiore Difesa n® 146 /394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione
aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota,
impone obblighi gia con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati};

- di tipo lineare con altezza dal pianc di campagna uguale/superiore a 15 metn;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine ¢ relative sovrastrutture.

{Qualora non disponibile, la suddetta circolare potra essere richiesta tramite fax al n® 02/73903409, fornendo
contestualmente un indirizzo e-mail ove poterla inoltrare);

« si rimarca infine, I’opportunita di interessare in proposito, qualora non gid provvedutovi, anche FEN.AC. e
PE.N.A.V. per gli aspetti di relativa competenza.

4, 11 presente Nulla Osta viene esteso al Centro Informazioni Geotopografiche dell’ Aeronautica, conformemente ¢
per le finalita di cui al teledispaccio n. SQA-153/47300 del 03/05/2007.

}. d’ordine 7 <

- 11 Capg/Reparto
(Col. G.A.1. ig LASAGNI)

Ministero Sviluppo Economico
ex Dipartimento Competitivita
ENTRATA - 07/01/2010 - 0000903
Struttura ; DG Energia e Risorse Minerarie



COMANDO MILITARE ESERCITO

EMILIA ROMAGNA
-Ufficio Personale, Logistico e Servitu Militari- -
Sezione Logistica Poligoni e Servitu Militari

Prot. M_D-E24466 n. COORARD del 34 / 032010 Bologna , i 29 marzo 2010
Cod. Id. LOG Ind. C1. 10.12.4.8/13B/76-10
Annessi: 1 PDC : Sig.ra Ida DEGLI ANTONI

Tel. 051/584130 int 616 Sotrin 1351616
adnuservmil@cmebo.esercito.difesa.it

OGGETTO: Pratica n® 1576 TERNA-AOT/FI
Realizzazione Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere
connesse, relativi raccordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche alle
linee elettriche132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei 132 kV
all’utente Polynt ne! Comune di Ravenna in Provincia di Ravenna.
Procedimento Amministrative svolto con Conferenza dei Servizi (L. 241/90
smi). Rif. MSE EL - 180
Richiesta Nulla Osta.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per I'Energia - Direzione Generale per ’energia
nucleare le energie rinnovabili e Pefficienza energetica Divisione 11 -

A:
Reti Elettriche
<z Via Molise n. 2 00187 ROMA

MINISTERO DELL’AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo n. 44 00147 ROMA

€, per conoscenza
Ditta TERNA S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
Direzione Mantenimento Impianti
Area Trasmissione di Firenze
Lungamo C. Colombo n. 54 50136 FIRENZE

!\AA!\AA!\!\AA/\»‘\Af\!\)‘\A!\A!\;‘\AJ’\.»’\."\:‘\f\.’\AJ’\AA!\AAA!\AAAA/\AAAAAAAAAAA

Rif. lett prot. n. TEAOTFI/P20100000210 datata 18/01/2010

AAAAAAAANAANALAAN DA AAANAAAANANARAPANADNAANS AOABMAAANNAN

Si invia, annesso, il Nulla Osta rilasciato da questo Comando per la

realizzazione dell’opera citata in oggetto, richiesto con lettera a riferimento.

Ministero delle Sviluppo Economico
Dipartimento per I'Hacrgia
struttura; DIP-FN
REGISTRO UFFICIALE
Prot n. 0085674 - 28/04/ 2040 - INGRESSO




Annesso alla lett. prot. n. Q00980 LOG 10.12.4.8/7138/76-10
datataD3 NARZO 2010

COMANDO MILITARE ESERCITO

EMILIA ROMAGNA
-Ufficio Personale, Logistico e Serviti Militari-
Sezione Logistica Poligoni e Servitu Militari

NULLA OSTA N. 76-10 in data 29 marzo 2010
IL GENERALE COMANDANTE DEL COMANDO MILITARE ESERCITO
EMILIA-ROMAGNA

ESAMINATA: Uistanza presentata con rif. prot. n. TEA OTFI/P20100000210 datata
18 gennaio 2010 dalla ditta TERNA S.p.A Rete Elettrica Nazionale -

Area Operativa Trasmissione di Firenze — Lungarno C. Colombo n.54,
50136 Firenze;

ACQUISITO: dagli Organi tecnici competenti, il parere che I’opera descritta nella
succitata istanza interessa una zona nella quale non esistono né immobili
in uso all’Esercito né zone soggette a Servity Militari;

RILASCIA; per quanto di mera competenza dell *Esercito, il
“NULLA OSTA”

alla realizzazione dell’opera di cui all’istanza in argomento senza limposizione di
particolari vincoli.

Bologna, Ii 29 marzo 2010




DM/ESLO
(617012M)

so100 ancona < 94 FEB 201
A.A. FRATONI Fulvio — Tel 071/5931265
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COMANDO IN CAPO O7 Elenco indirizzi
DEL DIPARTIMENTO M.M. DELL’ADRIATICO
-ANCONA-

Yo Inf/Dem/All . Demanio
INDIRIZZO TELEGRAFICO: Maridipart Ancona

Ghe N RS At

Aopormonie: Pratican® 1576 TERNA-AOT/FI
Realizzazione Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere
connesse, relativi accordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche
alle linee elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi 132 kV all’utente
Polynt nel Comune di Ravenna (RA).
Procedimento Amministrativo svolto con Conferenza di Servizi (L. 241/90
smi).
Posizione n. EL-180

Riferimento fg TEAQTFI/P20100000210 in data 18/01/2010 della Soc.
Terna di Firenze.

Esaminata la documentazione inviata dalla Soc. Terna di Firenze, nulla
_osta, per quanto di competenza ed ai soli fini Demaniali Militari Marittimi, alla
realizzazione dei lavon in argomento.
Pertanto, non si ritiene necessaria la partecipazione di un rappresentante
di questo Alto Comando alla Conferenza di Servizi di futura convocazione.

Ministero dello Sviluppo Economico
inipartimento puer PEncrgia
Struitura DIP-IEN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 064197 - 12042014 - INGRESSO

MIN, SVILUPFO ECONOMICD - TERNA F1



Ministero dello Sviluppo Economico

D.G. per I’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e I’Efficienza Energetica
Divisione ITI — Reti Eletiriche

Via Molise, 2

00187 ROMA

(Rife fg.n. 138430 in data 09/12/2009)

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ex D.G. per la Difesa del Suolo

Via C. Colombo, 44

00147 ROMA

GENIODIFE 00196 ROMA
= /é&a P L Y
Terna S.p.A.
Area Operativa Trasmissione di Firenze

Lungarno C. Colombo, 54
50136 FIRENZE
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Bologna, 29/01/2010

Ai.l“;:
Ministero dello Sviluppo Economico

Mornislive dalbo .

R
G2 4 & . o \ X
UG YT (COCORCPPUCE Direzione Generale per I’energia nucleare
1SS e le energie rinnovabili e I’efficienza
Ispettorate Termtoriale Emila-Romagna en‘ergetlt':a
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

BO/IE/10/04/ENFI/97 — Prot. n° 1505

Ministero dell’ Ambiente Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo

Ministero dello Sviluppo Economico Via Cristoforo Colombo, 44
Dipartimento per 'Energla 00147 ROMA (RM)
Struttura. 1IP-LN
REGISTRO UFFICIALE

Prot i 0001346 - 08/03/2010 - INGRESSO
e TERNA S.P.A.

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungamo Cristoforo Colombo, 54
50136 FIRENZE (FI)

Oggetto: Realizzazione stazione elettrica 132 kv “Ravenna Zona Industriale” ¢ opere
connesse, relativi raccordi in cavi sotterranei 132 kv alla RTN con modifiche alle
linee elettriche 132 kv esistenti , e collegamenti in cavi sotterranei 132 kv
all’utente Polynt nel Comune di Ravenna

1. DIRETTORE

Vista I’istanza presentata in data 18/01/2010 pratica n® 1576 TERNA-AOT/FI, con la
quale la Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Firenze ha chiesto a norma T.U. di Legge
sulle Acque ed impianti Elettrici n°® 1775 del 11/12/1933 di poter costruire il suindicato elettrodotto
e presa vistone della dichiarazione d’impegno prot. n° TEAOTF1/P20100000212 del 18/01/2010,

RILASCIA

- Il NULLA OSTA alla realizzazione dell’elettrodotto in oggetto secondo il fracciato presentato di
cui al progetto della Societa Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Firenze, con planimetria
con attraversamenti di opere pubbliche n°® DU35419A BDX16664 del 20/05/2009 per quanto di
competenza.

Il rilascio del NULLA OSTA alla COSTRUZIONE previsto dal D.L.vo 259/03 art. 95 e
subordinato alla approvazione del progetto dettagliato relativo agli eventuah attraversamenti e
avvicinamenti redatti in conformita alle norme per ’esecuzione delle linee elettriche aeree esterne o
sotterranee, dall’organo competente al rilascio di detto Nulla Osta, attualmente la Direzione
Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico Ufficio HI* del Ministero dello
Sviluppo Economico Comunicazioni Viale America 201 Roma.

EMILA ROMAGNA-Vig Nazario Saure, 20 - 40121 Bologna tel: 0316572322 fax 051271738 e-mail-it. emiliaromagna@sviluppoeconomico.gov.it
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Ministero dello Sviluppo Economico

izt it dor %}/@ym Evonorreece M/ D.G. per I'Energia nucleare le energie

Ltvrrcerniistond Rinnovabili e I’efficienza energetica
Ispettorato Termtoriale Emilia-Romagna Div. III - Reti Elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA (RM)

/BO/IE/10/04/ENFI/97/SAG . Prot. n° 4924
Ministero dell’ Ambiente Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA (RM)

TERNA S.P.A.
Area Operativa Trasmissione di Firenze

Lungamo Cristoforo Colombo, 54
50136 FIRENZE (FI)

Oggetto: Linea a 132 kv “Ravenna Zona Industriale” ¢ opere connesse, relativi raccordi in cavi
sotterranei 132 kv alla RTN con modifiche alle linee elettriche 132 kv esistenti, €
collegamenti in cavi sotterranei 132 kv all’utente Polynt nel Comune di Ravenna

VISTA Distanza presentata in data 18/01/20i0 prat. n° 1576 TERNA-AOT/FI del
18/01/2010 con la quale la Societd Terna S.p.a. Area Operativa Trasmissione di Firenze ha chiesto,
a norma del T.U. di Legge sulle Acque ed impianti Elettrici n® 1775 del 11/12/1933, di poter
costruite il suddetto elettrodotto, ed esaminata la corografia dell’Impianto e le documentazioni
progettuali redatte secondo le norme del DM. 21/03/1988 Legge 339/1986 e successive
integrazioni e fascicolo C.E.L n° 11-17/ 8402 del luglio 2006;

SI RILASCIA

Per quanto di competenza il relativo NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE, subordinandolo
all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia per:
n° 1 attraversamento con linea di comunicazione sotterranea tra i sostegni n° 16 ¢ 17A;
1n° 1 avvicinamento con linea di comunicazione sotterranea tra i sostegni n® 16bis ¢ 16ter.

2) tra i dispersori di terra dei sostegni elettrici e la linea telefonica in cavo sotteraneo dovranno
essere rispettate le distanze minime prescritte nel capo IV della Circolare Ministeriale n°
DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18/02/1982;

3) tutte le opere siano realizzate in conformita alla relativa documentazione progettuale presentata.

1 presente NULLA OSTA viene concesso in dipendenza dell’atto di sottomissione presentato dalla
Terna S.p.a. in data 19/05/2003, registrato a Torino, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso
contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni
dal R.D. n®1775/1933 e dal D.L.. n° 259 del 1/08/2003.

EMILA ROMAGNA-Via Nazario Saurc, 20 - 40121 Bologna | tel: 0516572322 fox 051271738 e-mail-emiliaromagna@sviluppoeconomico.gov.it



Bologna i 17 FEB. 2010

Ministero per i Beni e le Attivita
Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER 1 BENI CULTURALL

£ PAESAGGISTICI Al Ministero dello Sviluppo Economico
deI"EMILIA-ROMAGN A 7 Dipartimento per 'Energia
ﬁ b 5‘;;;“572(?1; iz 0’:?;3‘;?51‘;_} / Direzione Generale per l'energia nucleare
eEE—mail: c'ir-sro:"r!'L:afﬂculmra[i,il le energ.fe i nnovabm el :emc'i'enza .
energetica Divisione il - Reti Eleftriche
Via Molise 2
o 00187 ROMA
M inistero dello Sviluppo Economico
”‘P““;T‘-‘;“U P;’;ui";f;‘rgia Al Ministero delfAmbiente Tutela del
Struttura: LN 5 . -
| ; Termitorio e del Mare
REGISTRO UFFICIALFE . . :
Prot . 0002710 - 23/03/2010 - [NGRESSO D{rez;one Generale per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo 44
00147 ROMA

A TERNA Direzione Mantenimento Impianti
Area Trasmissione di Firenze
Lungamo Cristoforo Colombo 54
50136 FIRENZE

Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le province di Ravenna,
Ferrara, Forli-Cesena, Rimini
Via S. Vitale, 17

48121 RAVENNA

Alla Soprinfendenza peri
Beni Archeologici delfEmilia Romagna
Via Belle Arti, 52

Class. 34.19.04 /40. 8 40126 BOLOGNA
Prot.n. 4339 Risp. a nota TEAOTFI/P20100000210 del
18.01.2010

(Prot. ricez. DR 1701 del 04.02.2010)

OGGETTO: Comune di RAVENNA (RA)- Conferenza dei Servizi (L. 241/90 smi) per
Realizzazione stazione elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere
connesse, relativi raccordi in cavi softerranei 132 kV alla RTN con modifiche alle

linee elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all’'utente
Polynt.

Proponente: Societd Terna — Pratica n.1576 TERNA-AOT/FI



in relazione al procedimento in oggetto con la presente si comunica che ai sensi del
DPR 233/2007 cosi come modificato dal DPR 91/2009 sara la Soprintendenza per i Beni (
Architettonici ¢ Paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena e Rimini

ad esprimere il parere definitivo di questa Amministrazione.

Nell'espressione del parere codesta Soprintendenza si coordinera con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del’Emilia Romagna, che le fara pervenire il
proprio parere istruttorio motivato, in relazione agli obblighi in materia di archeologia
preventiva di cui al D.Lgs. 42/2004 s.m.i., art. 28, comma 4 e D.Lgs. 163/2006, artt. 95-96.

Con i migliori saiuti,

. DIRETTORE REGIONALE

]

%

a Di Francesco



O/f/wmfé’mﬁm ¢ PBons o o Ottty Corllionarts
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Ravenna, Ferrara, Forli-Cesena, Rimini

Dot N SEEL  llogati |

orss. 04.04.19 Fase. 12-1RA

-

TELEFAX

Faxallellind.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per I’Energia

Direzione Generale per ’Energia Nucleare le
energie rinnovabili e I’efficienza energetica
Divisione III (ex Ufficio XIV della DGERM)
Via Molise, 2

00187 ROMA

(Posizione n. EL-180}

(Fax 06 47052534)

Rispost al Foglio n. 0005116 dof 22/04/2010
O, prot. entr. S400  ded 22/04/2010

OGGETTO: RAVENNA — Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV denominata “Ravenna Zona Industnale”,

delle opere connesse, dei relativi raccordi

in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti

dell’utente “Polynt” che saranno attestati alla suddetta futura stazione (da aerei a cavo interrato).

Conferenza di Servizi del 7 maggio 2010,

Mm:stc_m dello Sviluppe Econ omico
Dipartimento per ULnergia
Struttura: DIP-LN
REGISTRO UFFICIA LE

Prot. o, (06799 _ 167052011 - INGRESSO

ore 12 00, Ministero dello Sviluppo Economico in Roma.

Alla Direzione Regionale per i Bem
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna
Via S. Isaia, 20
BOLOGNA

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna
Via Belle Arti, 52
BOLOGNA
(Rif. nota n. 3253 del 23/03/2010)

e p.c. a TERNA
Direzione Mantenimento Impianti
Area Trasmissione di Firenze
Lungarno Cristoforo Colombo, 54
50136 FIRENZE

e p.c. al Sig. Sindaco
del Comune di
RAVENNA

48100 RAVENNA - Via §. Vitale, 17 - Tel. (0544) 543711 - TELEFAX (0544)543732 - C.F.: 80 008 760 391
www.soprintendenzaravenna.bericulturali it e-mad sbap-raibeniculiurali. it



In esito alla Conferenza di Servizi in oggetto, questa Soprintendenza ha provveduto ad esaminare
quanto fatto pervenire da TERNA in data 29/01/2010.

L’area interessata dall’intervento appare interna alla zona industriale localizzata a Nord-Est della
citta di Ravenna.

All’interno di essa non vi sono elementi tutelati da questa Soprintendenza né ai sensi della Parte
Seconda — Beni Culturali, né della Parte Terza — Beni Paesaggistici del D. Lgs. 42/04 e s. m. e i.

Inoltre, preso atto della nota della Direzione Regionale n. 2239 di pari oggetto con la quale si
indicava questo Ufficio quale competente ad esprimere il parere definitivo sull’intervento in questione,

acquisite le determinazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna
dichiarante “che non esistono nell’area indicata dal progetto aree di tutela archeologica diretta o zone di
rinvenimenti archeologici pregressi”,

tutto cio premesso, questa Soprintendenza fa presente come non ricorrano nel sito oggetto
d’intervento tutele di cui ol D. Lgs. 42/04 e 5. m. e i. di competenza dello scrivente Ministero.

Si trattiene quanto pervenuto in copia unica.

Il Responsabile dell’[struttoria
{Arch. Emilio Roberto Agostinelli)

= Py SO

IL SOPRINTENDENTE

EA

48100 RAVENNA - Via 5. Vitale, 17 - Tel. (0544} 543711 - TELEFAX {0544)543732 - C.F.. 80 D08 760 391
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DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Divisione Il — Sezione U.N.M.L.G. di Bologna - Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche

11 FEB. 2010

ALLA TERNA S.p.A.
Prot. n. 0508
A??eg;i LuNGarRNO C. COLOMBO N. 54
Risposta al fg. n. 210 50136 - FIRENZE

del 18.01.2010 AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

DIR.NE GEN.LE ENERG1A NUCLEARE , ENERGIE
RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA

Div.ne III
Via Molise n. 2
/ 00187 - ROMA
Al MINISTERO AMBIENTE, TUTELA
TERRITORIO E MARE
. Dir.ne Gen.le per la Difesa del Suolo
Ministero dello Sviluppo Economico Via C. Colombo n. 44
Dipartimento per I'toergia 00147 _ ROMA

Struttura: DIP-T'N
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 002141 - 17/03/2010 - 1NGRESSO AIl'ENI S.p.A. Divine E. & P.
Via del Marchesato n. 13

40122 - MARINA DI RAVENNA

Alla PADANA ENERGIA S.p.A.
Via del Marchesato n. 13
40122 - MARINA DI RAVENNA

Oggetto: Art. 120 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775
Realizzazione Stazione Elettrica a 132 Kv “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse,
relativi raccordi in cavi sotterranej a 132 Kv alla RTN con modifiche alle linee a 132 Kv
esistenti ¢ collegamenti in cavi sotterranei a 132 Kv all’utente Polynt nel Comune di Ra-
venna - Pratican. 1576 — Rifto MSE EL-180

Interferenza con campi minerari Ravenna Terra e Porto Corsini Terra

Via Zambanin. 1 — 40125 Bologna
tel. +39 051234326 — fax +39 051228927
e-mail unmig.bologna@sviluppoecocnomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
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Con riferimento alla linea elettrica di cui alla nota in riscontro e relativi allegati, si precisa

he la stessa si avvicina ad impianti di interesse minerario.

‘?NULLA OSTA quindi all’esecuzione e all’ esercizio dell’elettrodotto, con le
raccomandazioni che siano rispettate le distanze previste: 1) dal punto 2.6 del D.I . 17.04.2008; 2)
dall’art. 63 del D.P.R. 128/59 e successive modificazioni; 3) che comunque non vengano
attraversate superfici di interesse minerario attualmente recintate.

Nella fase operativa codesto Ente ¢ invitato pertanto a prendere contatti con la Societa in
indirizzo, esercente gli impianti di produzione e/o trasporio interessati, per le problematiche inerenti

all’esecuzione dell’opera ai fini dell’esatta individuazione sui terreni degli impianti in parola.

Per futuri impianti di ricerca e coltivazione mineraria di idrocarburi che interferissero con
1l tracciato della linea in questione, nelle more di esecuzione della stessa, varra il principio di prima
opera eseguita.

Il presente nulla osta non comprende eventuali possibili diramazioni.

I TORE
io Whppardino)

Bologna, 1 1 FEB- 2010
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Autorita dei Bacini Regionali Romagnoli
Prot.n. X5 23 FEB 2010 Fort, 23 FEB 2010

Ministero delio Sviluppo Economico —
Dipartimento per 'Energia —
Direzione generale per 'energia nucleare
. _ . le energie vrinnovabili e [Defficienza
Ministero delle Sviluppe Economico . & Divisi 11 A
Diparimente per TEnergia ene{'gerrca' visione {1 —
Struttura: 1P-EN Reti Elettriche

o SRS Vi e
k. 1. - = [NGRESS
rol.n - [NGRESSO 00187 ROMA

Ministero dell’ Ambiente del Territorio e
del Mare —

Direzione Generale per la Difesa del Suolo
Via C. Colombeo, 44

00147 ROMA

e p.c.

TERNA Direzione Mantenimento Impianii
Area Trasmissione di Firenze

Lungarno Cristoforo Colombo, 54

50136 FIRENZE

Oggetto:  Pratican. 1576 TERNA-AOT/FI
Realizzazione Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse,
relativi accordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche alle linee elettriche
132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all’'utente Polynt nel
Comune di Ravenna in Provincia di Ravenna.

Visto il progetto in oggetto e I’ubicazione delle opere, alla luce del materiale prodotto, considerato

che il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvato dalla R.E.R. con D.G.R. n.350 del 17
marzo 2003, non risultano vincoli di rischio idraulico per I'area di interesse delle opere in
questione, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto €
cosi come da documentazione trasmessa il 18.01.2010 dalla societd TERNA, Area Operativa
Trasmissione di Firenze (codifica: RU35419A BDX17034 del 20-05-2009), nostro protocollo n. 29

del 29.11.2010

11 Segre Gengerale
dott. J i

St

47160 Forli — Via Biondini, 1 - tel. 0543 378511 l fax 0543 378523
E-mail: autobacfora@regione.emilia-romagna. it
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Autorita dei Bacini Regionali Romagnoli

Forli, _
Prot. 2O Forli, -7 MAG 2010

Spett. Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per 1’Energia
Direzione generale per !’energia nuclears, le risorse
rinnovabili e I’efficienza energetica.
Divisione III -Reti elettriche
Via Molise, 2
00187 Roma

resp. procedimente dott. ing. Gianfelice Pohgioni

Oggetto:  Pratica n. 1576 TERNA- AOT/FI
Realizzazione di stazione elettrica di smistamento a 132 kV “Ravenna Zona
industriale”, delle opere connesse, dei relativi raccordi in cavo interrato alla RTN e
della modifica ai collegamenti dell’utente Polynt. Comune di Ravenna. Provincia di
Ravenna

In riferimento alla VS, nota n. 0005116 - 22.04.2010 uscita, di convocazione alla
conferenza di servizi in riferimento al progetto citato in epigrafe, si rimanda, per quanto di
competenza, al parere favorevole espresso in merito con ns. nota n. 73 del 23 febbraio 20101.

Ritenendo pertanto superfluo la ns. partecipazione alla conferenza citata, si coglie
I’occasione per porgere distinti saluti.

11 Segretario Generale dell’ Autorita
dei Bacini

Ministero dello Sviluppo Economico Dott. Ing.
Ihpartimento per linergia
Struttuea: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 6008045 - 21/05/20 L} - INGRESSO

47100 Forli, via Biondini, 1 Tel. 0543/378511 Fax. 0543/378523



Ministero dello Sviluppo Economice
Dipartimento per I'linergia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. (006351 - 04/05/2010 - INGRESSO

EReginneEmilia—Rmnagna

SERVIZIO LAvORI PUBBLICI ED OSSERVATORIO
DEI CONTRATT! E DEGL! INVESTIMENT! PUBSLICI
EDILiZIA E SICUREZZA DEI CANTIERi EDILI

IL RESPONSABILE
LEONARDO DRAGHETTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PGL2010. 0108343
del 19/04/2010

AN A

e, p.c.

AL MINISTEAQ DELLE INFRASTAUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA
PROGRAMMAZIONE ED | PROGETT! INTERNAZIONALI

VIA NOMENTANA 2

00161 ROMA

AL COMUNE DI RAVENNA

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PIAZZALE FARINI, N 21

48100 RAVENNA

AL SEAVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI
SEDE

205

DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E NEGOZIATA, INTESE

RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

AL MINISTERQ DELLQ SVILUPFOQ ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NUCLEARE E ENERGIE RINNOVABIU E
L’EFFICIENZA ENERGETICA

DIVISIONE i — RET ELETTRICHE- -

VIA MOLISE 2

00187 ROMA

ALLA PROVINCIA DI RAVENNA
PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA', 2/4
48100 RAVENNA

AL SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE
SEDE

A TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P_A,
AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI FIRENZE
VIA LUNGARNO C. COLOMBO 54

50136 FIRENZE

OGGETTO: Ar. S2quinguies del DPR 327/2002 e s.m. — D.L. . 239/2003 e s.m.. Terna S.p.A.
Stazione elettrica 132-kV “Raverma Zona tndustriale” e opere tarmesse, retativi raccordi in cavo

interrato alla RTN e collegamenti in cavo interrato.

Con nota prot. n. 0002050 del 22 febbraio 2010, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha trasmesso il progetto in epigrafe, chiedendo a questa Regione di pronunciarsi

in merito alla localizzazione delle opere proposte.

Come noto, infatti, 'an. 52quinguies del DPR n. 327/2001, introdotto dal D.Lgs.
n. 330/2004, prevede che l'autorizzazione alla costruzione e ail'esercizio di tale tipologia di
opere sia rilasciata, ai sensi dell’ant. 1sexies del D.L. n. 239/2003 come modificato dalla L. n.

236/2004, previa intesa con la Regione interessata.

Viale Aldo Moro 30 Tek 051. 527. 86.28

40127 Bologna tell 051.527.6801-3767-3520
fax 051.527.5969
' INDIGE LV i Liv.g
gusointerncc DPF ./ Classif, 4489 ) | 600 |

LV 3
20 oAb | t0__ | 70 | Fascl_20084 . .7 1 1 i

E-mail: lavoripubblici @ regione.emilia-romagna.it

lavoripubblici @ postacert.regione.emilia-
romagna. it

LY. LW, & - ANND N BUB.
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In particolare, nelfambito del previsto procedimento unico, accertamento di
conformita delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi &
fatto dal Ministero delle Infrastrutture d'intesa con la Regione, che si esprime sentiti gli Enti
locali interessati.

Alla luce di quanta riportato si segnala che in relazione all'istruttoria avviata per la
valutazione delle opere in questione, il Servizio Parchi e Risorse Forestali di questa Regione,
con nota interna NP 2010. 0004634 del 12 aprile 2010, ha evidenziato che l'iervento risulta
localizzato, nel territorio del Comune di Ravenna, nelle vicinanze della zona di intefvento del
SIC/ZPS IT4070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirotiolo” e del Parco Regionale del Delta
del Po e, pertanto, secondo la normativa vigente, nel caso che gli interventi risultino esterni ai
Siti della Rete Natura 2000, la Valutazione di Incidenza risulta facoltativa.

Pertanto si invita il Ministero dello Sviluppo Economico, a voler verificare
I'eventuale necessita di effettuare tale valutazione quale autorith competente all'effettuazione

della Valutazione d'Incidenza, come individuata dal D.lgs. 152/ 2006 cost come modificato dal

D.lgs. 4/2008, e, nel caso ritenesse opportuno provvedere, a richiedere a TERNA RETE
ELETTRICA NAZIONALE Spa quanto necessario a tai fine.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Dojtl eonardp Didg
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E£L -[€0
Ministero dello Svituppo Economico

Dipartimento per 'Tinergia *
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. - « INGRESS
rol. n. M03916 - G8/04/2010 - INGRESSO DIREZIONE GENERALE

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E NEGOZIATA, INTESE

. e RELAZION! EUROPEE E RELAZIONI
EﬂagmneEmmaRmnagna INTERNAZIONAL
SERVIZIO LAVOAI PUBEBLICI ED OSSERVATORIO

DEI CONTRATTI E DEGLI INVESTIMENT! PUBBLICI
EDILIZIA E SICUREZZA DEI CANTIERI EDILI

IL RESPONSABILE
LEONARDO DRAGHETTI
.£GIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA ::-“uzz:l:::.‘:;mﬂ::rlanl_iv:::;x 2/4
PG.2010. 0064336 48100 BAVENNA
del 09/03/2010
At COMUNE DI BRAVENNA

SETTORE PIANIFICAZZONE TERRITORIALE
PIAZZALE FARINI 21

QL T se100 v

e, p.c.
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
LA PROGRAMMAZIONE ED | PROGETT! INTERNAZIONALI NUCLEARE LE ENERGIE RINNOVABIL) £
V1A NOMENTANA 2 . L’EFFICIENZA ENERGETICA
00161 ROMA DIvISIONE |Il — RETI ELETTRICHE®
Via MOLISE 2
00187 ROMA
A TEANA BETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A, . AL SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE
AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI FIRENZE SEDE

ViA LUNGARNO C. COLCMBO 54
50136 FIRENZE

OGGETTO: Ar. 52quinquies del DPR 327/2002 & s.m. — D.L. n. 239/2003 e s.m.. Terna S.p.A.
Stazicne elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse, relativi raccordi in cavo
interrato alla RTN e collegamenti in cavo interrato.

Con nota prot. n. 0002050 del 22 febbraio 2010, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha trasmesso il progetto in epigrafe, chiedendo a questa Regione di pronunciarsi
in merito alla localizzazione delle opere proposte.

Come noto, infatti, 'art. 52quinqguies del DPR n. 327/2001, introdotto dal D.Lgs.
n. 330/2004, prevede che |'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di tale tipologia di
opere sia rilasciata, ai sensi dell’ant. 1sexies del D.L. n. 239/2003 come modificato dalla L. n.
238/2004, previa intesa con la Regions interessata.

Viale Alde Moro 30 tell 051.527.6801-3767-3520 E-mail: lavoripubblici @ regicne.emilia-romagna.it
40127 Bologna fax 051.527.5969 pubblici@ postacert.regione.emilia-romagna.it
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¥ RegioneEmiliaRomagna

in particolare, neilambito del previste procedimento unico, l'accertamento di
conformita delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi &
fatto dal Ministero delle Infrastrutture d'intesa con la Regione, che si esprime sentitt gli Enti
locali interessati.

Si chiede pertanto, al Comune e alla Provincia in indirizzo, di voler segnalare
se il suddetto intervento, in relazione agli effetti prodotti dalla sua eventuale realizzazione,
rivesta aspetti problematici di compatibilitd con il pil generale assetto urbanistico-territoriale.

Si invita in ogni caso ad accertare, dandone riscontro a questa Regione, la
conformita dellintervento di cui trattasi alle previsioni e prescrizioni dei propri strumenti di
pianificazicne territoriale ed urbanistica vigenti e adottati.

in particolare, per quanto riguarda il Comune, si invita:

- qualora l'opera in oggetto non risulti conforme aghi strumenti urbanistici, a valutare la natura
del contrasto e a far pervenire il parere del Consiglio Comunale in merito alla realizzazione
dell'opera stessa; ’

- a voler segnalare se lintervento di cui trattasi interessi aree sotioposte a vincolo
idrogeologico e/o sismico e se ricada entro zone di tutela paesaggistica ed ambientale, o
assoggettate ad usi civici;

- net caso in cui l'opera in esame sia soggetta all'autorizzazione di cui al combinato disposto
dellart. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e degli artt. 40-decies e 40-undecies della
legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i., di frasmettere altresi copia del provvedimento
di autorizzazione. In caso contrario, dovra essere esplicitato, nel riscontro alla presente, che
l'opera non interessa zone di tutela.

Si segnala inoltre che, qualora 'approvazione deltopera costituisca variante allo
strumento urbanistico comunale, si dovra procedere agli adempimenti previsti in materia di
V.A.S. dal D.Lgs. 152/08 come modificato dal D. Lgs. 4/08, non rientrando nei casi di
esclusione espressamente indicati al comma 4, art. 6 del medesimo decreto. Come noto, la
Regione Emilia Romagna ha individuato, con L.R. n. 82008, la Provincia come Autorita
competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica {VAS) e di Verifica di
Assoggetiabilita di Piani e Programmi Comunali e loro varianti.

Ulteriormente si ricorda a Terna S.p.a. la necessita di verificare gli adempimenti
necessatri in relazione ai disposti del D.Igs. 152/08, nonché della LR n°9/99 e s.m.i., in materia
di V.I.A.. Si rammenta infatti che 'emanazione dell'atto autorizzative finale ai sensi del D.P.R.
383/94 e s.m., & subordinata alla positiva conclusione delle eventuali procedure previste in
materia ambientale.

Si richiama I'attenzione sull’opportunita di svolgere la necessaria istruttoria
dopo aver acquisito gli esiti degli adempimenti di pubblicita e comunicazione previsti
dalla normativa vigente in materia di espropri - costituiti dalle eventuali, osservazioni
presentate, dalle controdeduzioni proposte, nonché da un apposito etaborato che illustri le
modifiche progettuali conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni stesse - al fine
di una piu approfondita valutazione degli effetti della realizzazione delfintervento.



Y RegioneEmilia Ramagna

Per tale finalita si chiede a Terna Rete Elettrica Nazionale 8.p.A., che legge per
conoscenza, di voler comunicare 'esito degli adempimenti suddetti e fornire copia della
documentazione sopra richiamata al Comune, alla Provincia e a questa Regione.

Nel ringraziare per la collaborazione e nellevidenziare la necessitd per questa
Regione di acquisire i suddetti pareri nel pill breve tempo possibile, si porgono cordiali saluti.

Il Reghonsabile iz
d ?
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e 7 DIREZIONE GENERALE
: .t PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
£ NEGOZIATA, INTESE

- . BELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
™ RegioneEmilia Romagna AEmOAL
SERVIZIC LAVOR! PUBBLIC! ED DSSERVATORIO

DE)I CONTRATTH E DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
EDILIZIA E SICUREZZA DEi CANTIER! EDILI
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Y DieARTIMENTE
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IL RESPONSABILE
LEONARDO DRAGHETTI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0108343
del 19/04/2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
EZIONE GENERALE PER L'ENERGIA
NPCLEARE E ENERGIE RINNOVABILI E
< ./ EFFICIENZA ENERGETICA
ARRIVG . v /DIVISIONE Il — RET) ELETTRICHE

* ) VIA MOLISE 2

Ly
<
=
o
. |
\{Z
»

mm H'H H”'ﬂ"ﬂ“!”’m HMM \_// 00187 ROMA
e po.
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE! TRASPORTI ALLA PROVINCIA Df RAVENNA
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTA’, 2/4
FROGRAMMAZIONE ED | PROGETTI INTERNAZIQOMNALI 48100 RAVENNA
VIA NOMENTANA 2
00161 ROMA
AL COMUNE DI RAVENNA AL SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SEDE

PIAZZALE FARINI, N 21
48100 RAVENNA
A TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 5.P.A,

AL SERVIZIC PARCHI E RISORSE FORESTALI AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI FIRENZE
SEDE VIA LUNGARNGC C, COLOMBO 54
50136 FIRENZE

OGGETTO: Ar. 52quinquies del DPR 327/2002 e s.m. - D.L. n. 239/2003 e s.m.. Terna S.p.A.

Stazione elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” ¢ opere connesse, relativi raccordi in cava
interrato alla RTN e collegamenti in cavo interrato.

Con nota prot. n. 0002050 del 22 febbraio 2010, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha trasmesso i progetto in epigrafe, chiedendo a questa Regione di pronunciarsi
in merito alla localizzazione delle opere proposte.

Come noto, infatti, I'art. 52quinquies del DPR n. 327/2001, introdotio dal D.Lgs.
n. 330/2004, prevede che Fautorizzazione alla costruzione e all’esercizio di tale tipologia di
opere sia rilasciata, ai sensi deli'art. 1sexies del D.L. n. 239/2003 come modificato dalla L. n.
239/2004, previa intesa con la Regione interessata.

Viale Alde Moro 30 Telt 051. 527. 86.28 E-mail: lavoripubblici@regione.emilia-romagna.it
40127 Bofogna tell 051.527.6801-3767-3520 lavoripubblici@ postacert.regione.emilia-
fax 051,527.5969 romagna. it
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In particolare, nellambito del previsto procedimento unico, l'acceramento di
conformita delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi &
fatto dal Ministero delle Infrastrutture d'intesa con la Regione, che si esprime sentiti gli Enti
locali interessati.

Alla luce di quanto riportato si segnala che in relazione ail'istruttoria avviata per la
valutazione delle opere in questione, il Servizio Parchi e Risorse Forestali di questa Regione,
con nota interna NP 2010. 0004634 del 12 aprile 2010, ha evidenziate che Tintervento risuita
localizzato, nel territario del Comune di Ravenna, nelle vicinanze delta zona di intervento del
SIC/ZPS 1TA070003 “Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo” e del Parco Regionale del Delta
del Po e, pertanto, secondo la normativa vigente, nel case che gli interventi risultino esternt ai
Siti della Rete Natura 2000, la Valutazione di [ncidenza risulta facoltativa.

Pertanto si invita i Ministero dello Sviluppo Economico, a voler veriticare
leventuale necessita di effettuare tale valutazione guale autoritd competente alleffettuazione
della Valutazione d'Incidenza, come individuata dal D.lgs. 152/ 2006 cost come modificato dat

D.lgs. 4/2008, e, nel caso ritenesse opportuno provvedere, a richiedere a TERNA RETE
ELETTRICA NAZIONALE Spa quanto necessario a tal fine.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

D
7
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Provincia di Ravenna ) |~
Medaglia d’Argento al Merito Civile o \.:1

S

Settore Ambiente e Territorio
Piazza dei Caduti per la Liberta, 2/4 — 48121 - RAVENNA
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070

C.F. e P.IVA 00356680397
PEC provra@cert.provingia.ra.it
Sito intermet: www.provingia.ra.it

Class. 09-10-02  Fasc. 2010/13  Prot. del Risp. a nota del Allepati n.Ravenna, 26/10/2010

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per ('energia nucleare, le
- energie rinnovabili e l'efficienza energetica

Div. Il - Reti elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA
Ministero dello Sviluppo Economico MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
Dipartimento per I'Encrgia DEL TERRITORIO E DEL MARE
Struttura: DIP-EN H i i
REGISTRO UFFICIALE D'lrezmne Generale per la difesa del suclo
Prot. n. 0021587 - 16/11/2010 - INGRESSO Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Ep.c.
Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Attivita Produttive,
Commericio, Turismo
Servizio Politiche Energetiche
Viale A.Moro, 44
40127 BOLOGNA

Comune di Ravenna

Servizio Gestione Urbanistica ed
Edilizia Residenziale Pubblica
Viale C. Farini, 21

48121 Ravenna

Oggetto: Pratica Terna 1576 (posizione n. EL-180) — Autorizzazione ai sensi dell'art.1, comma
26, della L.239/04 alla costruzione ed esercizio di Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna
Zona Industriale” e opere connesse, relativi raccordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN
con modifiche alle linee elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei
132 kV all'utente Polynt nel Comune di Ravenna, in Provincia di Ravenna.

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Brott. Marco Bacchini
Tel. 0544 258222 e-mail: mbacchini@mail.provincia.ra.it

UravenmeronkffiDatidpy Dot dmbieate'\Reti cledriche\Lettere TERNA-1576-Ravenna_Zona_lndustriate 133 Ky - ComunicazioneOTT_2010.doc



Facendo seguito alla nostra nota prot. n. 201047300 del 10/05/2010, con la quale, viste la nota
della Regione Emitia Romagna PG. 2010.0064336 del 09/03/2010 che faceva riferimento alla
nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0002050 del 22/02/2010, si richiedeva una
verifica delle procedure per la variante agli strumenti urbanistici, con la presente si specifica che il
D.Lgs. 128/2010 ha introdotto modifiche ed integrazioni ai D.Lgs. 152/2006.

In particolare con l'art. 2, comma 3, lettera h) del D.Lgs. 128/2010 & stato aggiunto all'art. 6 del
D.Lgs. 152/2006 il comma 12, che recita:

12 Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborali per la pianificazione territoriale o della
destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno
per legge [l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando {"applicazione della
disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non € necessaria per la
localizzazione delle singole opere.”

Pertanto non pare necessario sottoporre la pratica in oggetto aVAS.
Distinti saluti.
per il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
il DIRIGENTE INCARICATO

Dott. Antonio Venturi
con firma digitale

—

Il sottoscritto Treossi Annalisa  in qualitd di Colluboratore Informatico del Settore Ambiente ¢ Territorio deffa

Provincia di Ravenna attesta che la presente copia & conforme all'originale firmato digitulmente dal Dott. Antonio

Venturi in qualita di sostituto del Dirigente ad Interim del Setiore Ambiente ¢ Territorio, registrato nel Protocollo

Generale n. 0 deIEXA_J_/MQ conservate presso la suddetta Provinciu e consta di foglin. | _ per pagine 9}
F

Ravenna,@_&/&/ 2(1!,? Firma 203

Documento firmato digitalmente

Responsabite del procedimento: Dott. Marco Bacchini
Tel. 0544 258222 e-mail: mbacchini@mail provincia.ra.it
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Provincia di Ravenna

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Settore Ambiente e Territorio

Piazza dei Caduti per la Liberta, 2/4 — 48121 - RAVENNA
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070

C.F. e P.IVA 00356680397

PEC provra@cert.provincia.ra.it

Sito internet; www.provincia.ra.it

Class. 09-10-02  Fasc. 2010/13  Prot. del Risp. anota dei Allegati n.Ravenna, 05/05/2010

Spett.le

MINISTERQ DELLO SVILUPPC ECONOMICO
Direzione Generale per I'energia nucleare, le
energie rinnovabili e I'efficienza energetica
Div. Ili — Reti elettriche

Via Molise, 2

00187 ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale per la difesa del suolo
Via C. Colombo, 44

00147 ROMA
Ep.c.
Comune di Ravenna
Servizio Gestione Urbanistica ed
Edilizia Residenziale Pubblica
Viale C. Farini, 21
48121 RAVENNA
Ministero dello Sviluppo Economico
l)ipani‘memu per l}'li_m:rgia Regione Emilia-Romagna
RE(;II;:EIRHE:J;IHETALE Direzione Generale Afttivita Produttive,
Prot. n. 07668 - 19/05/201) - INGRESSO Commericic, Turismo

Servizio Politiche Energetiche
Viale A Moro, 44
40127 BOLOGNA

Oggetto: Invio pareri relativi alla pratica Terna 1576 (posizione n. EL-180) — Autorizzazione ai
sensi dell'art.1, comma 26, della L.239/04 alla costruzione ed esercizio di Stazione
Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse, relativi raccordi in cavi
softerranei 132 kV aila RTN con modifiche alie linee elettriche 132 kV esistenti, e
collegamenti in cavi sotterranei 132 kV allutente Polynt nel Comune di Ravenna, in
Provincia di Ravenna.

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: Dott. Marco Bacchini
Tel. 0544 258222 e-mail; mbacchini@mail.provincia.ra.it

s ravenstairani Dt App_Dutt\Ambicnie! Ruii eletiriche|Letere \TERNA 15 F8-Rervenae_Zona_induseriale 133 Kv - imvio pureri Minisiers. doc



In riferimento alla vostra nota n. 0138430 del 09/12/2009, lo scrivente Servizo Energia della
Provincia di Ravenna ha provveduto a raccogliere i seguenti pareri che si allegano:
- Nulla Osta Minerario (Settore Ambiente e Territorio ~ Servizio Difesa del Suolo)
[favorevole] (aflegafo n. 1);
- Parere di conformitd al Piano Termitoriale di Coordinamento Provinciale {Settore
Ambiente e Territorio - Servizio Territerio) [favorevole] (affegato n. 2);
- Valutazione di incidenza (Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale - Ufficio Parchi)
[necessita di integrazioni] {(affegato n. 3).

In riferimento alla nostra nota n. 44137 del 29/04/2010, con la quale & stato richiesto al Comune
di Ravenna it Parere di conformitd urbanistica e relativa Delibera del Consiglic Comunale
(finalizzata al recepimento della variante con atto della Giunta Provinciale), si comunica che ad

0ggi nulla & pervenuto alla scrivente Provincia, Con la presente si chiede al Comune un riscontro
in merito.

Vista la successiva nota PG. 2010.0064336 de! 09/03/2010 della Regione Emilia-Romagna, che
fa riferimento alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0002050 det 22/02/2010,
con la presente si chiede una verifica delle procedure per la variante agli strumenti urbanistici.

Si resta in attesa di successive comunicazioni relativamente al procedimento in oggetto.

Distinti saluti.

per il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
I DIRIGENTE INCARICATO
Dott. Antonio Venturi
con firma digitale

I sottoscritto OS540 ROA  in qualita di Collaboratore Informatico del Settore Ambiente e Territorio della

Provincia di Ravenna attesta che la presente copia é conforme all'originale firmato digitalmente dal Dott. Antonio

Venturi in qualita di sostituto del Dirigente ad Interim del Settore Ambiente e Territorio, registrato nel Protocollo

Generale n. (1300 del WOS/AKAD, conservato presso la suddetta Provincia e consta di Joglin._L perpagine 2
A

Ravenna, /O 200 Firma @.Awm

Documento firmato digitalmente

Responsabile det procadimento: Dott. Marco Bacchini
Tel, 0544 258222 e-mail: mbacchini@mail.provincia.ra.it
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Allegaton. 1

Fasc. n, 201041 Classificazione 08-05.02

A Provincia di Ravenna
of  Aedogha ' Argenio ol Merite Chite 4 6 0 A 6
setiore ambicnie & suolo :
P e 2 sfesfanio
Fax +30 {544 258014
SHo Imemet: v racinera it

PROTOCOLLON, RISPOSTA A NOTAN. DEL ALLEGATIN. RAVENNA,

Oggetto: Nulla osta minerario Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere
connesse, relativi raccordi in cavi softerranel 132 kV alla RTN con modifiche alle linee
elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all’iztente Polynt, in
Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna. '
Soggetto richiedenie; Terna — Area Operativa Trasmissione i Firenze
Rif: 1576 TERNA-AOT/FI
Artt. 111 e 120 RD. 11.12.1933 N. 1775.

Spett.le TERNA

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungamo C. Colombo, 54 .
50136 Firenze

In riferimento alla richiesta di cui all’oggetto, sulla base delle verifiche effettuate da
questo Ufficio, non si segnalano osscrvazioni da propomre in ondine ad interferenze nelia

realizzazione dell’impianto di cui all’oggetio, con situazioni di interesse minerario,

per if DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
Il DIRIGENTE INCARICATO
Dott. Antonio Ventun

B

Documento firmato digitalmente

Responsabile dsl pracedimento: Dott. Marco Bacchini

Tel. 0544 258222 e-mail: mbacchini@mail.provingia.ra.i
Vwavanaa\roo Xl \DatApp_Data\im teni \Ret! elettriche\ Letiere T ERNA- 1576-Raverna_Zors_{nduttriale 133 Ky - invig parert Minirrero.doc



Allegato n. 2

Provincia p1 RAVENNA
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TERRITORIC

Clas.09-10-02 Fase. 201013

Oggetto: AUTORIZZAZIONE, Al SENSI DELL’ aRrt¥. 1 DErLa L. 2302004, arra
COSTRUZIONE ED ALL' BSERCIZIO DI STAZIONE BLETTRICA 132 XV “RAVENNA ZONA
INDIUSTRIALE” E OPERE CONNESSE, RELATIVI RACCORDI IN CAVI SOTTERRANEI 132
KV ALLA RTN CON MODIFICHE ALLE LINEE ELETTRICHE 132 XV ESISTENTI, E
COLLEGAMENTI IN CAVI SOTTERRANE]I 132 KV ALL’ UTENTE POLYNT NEL COMUNE DI
RAVENNA IN PROVINCLA DI RAVENNA.

Verifica di conformita con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,

VISTA la domanda presentata dalla ditta Societa TERNA Dirczione Mantenimento
Impianti, relativa all’ intervento in oggetto;

VISTO i} P.T.C.P. di Raverma approvato con Delibera della Giunta Regionale n, 94 del
01/02/2000 e n. 2663 del 3/12/2001e con Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 del
28/02/2006 pubblicata sul BUR n. 65 del 10/05/2006; .

Si & verificato che I'opera in oggetto & compatibile con il vigente Piano Territoriale di
Coordinamento della Provincia di Ravenna.

Ravenna, i 27/04/2010.

£ FUNZIONARIO DEL SERVIZIO TERRITCRIO
{ Arch. ggioli )

-—

Documento firmato digitalmente

Respensabile del procedimento: Dott. Marca Bacchini

Tel. D544 258222 e-mail: mbacchini@mail. provincia ra.it
lrgvenna roosf\DastApp_Dativimbints\Res eletiriche\Lettere\TERNA-1576-Raverna_Zona_induiviale 133 Ky - invio parert Adinitera.doc



Allegaton. 3

Da: Costa Massirniliano

Inviato: lunedi 3 maggio 2010 13:43

A} Biral Daniele; Bacchinl Marco

Cc: Venturi Antordo; Antonellini Arrigo

Oggetto: Risposta 2 nota PG 2010/44137 del 29/04/2010

OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell’art. 1 defla L. 239/2004, alla costruzione ed all’esercizio
di Stazione Elettrica 132 kV “Ravenns Zona Industriale” e opere connesse, relativi
raccordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche slle lince eletiriche 132
KV esistenti, ¢ collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all'utente Polynt nel Comune
di Ravenna in Provincia di Ravenna — Studio e Valitazione di Incidenza. Rickiests
di integrazion.

Facendo seguito alla nota indicata in oggetto st conferma che questa Provincia, in attuazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007, adottats ai sensi della L.R. n. 7/04, ¢ ['Ente
responsabile delia valutazione di incidenza per gli interventi escguiti all'estemno dei siti della Reto
Natura 2000 (direttiva 92/43/CEE; D.PR. n. 357/97), ma nelle loro adiacenze ¢, in particolare, in
area di collegamento tra due o pit di essi.

Pertanto, questo ufficio, individuato dalla provincia stessa quale responsabile del procedimento di
Valutazione di Incidenza, evidénzia come il progetto sia carente dello Studio di Incidenza, eleborato
di corredo al progetto, obbligatorio per dare avvio al procedimento, ai sensi del DPR. 0. 357/97 ¢
successive modifiche, nonché della citata deliberazione della Giunta regionale n. 1191/2007.

Si raccomanda, pertanto, di richiedere al proponente il progetto di integrare la documentazione
presentata con lo Studio di Incidenza, rinviando al ricevimento del medesimo l'avvio della
Valutazione, '

Cordiali saluti, Massimiliano Costa

Massimiliano Costa
Ufficio Parchi
Settors Politiche Agricole e Sviiuppo Rurale
Provincia di Ravensa
Via dell'Aida, 17
48124 Raverma

Parco reglonaie dells Vena del Gesso Romagnola
Direttore
Corso Matteotti, 40
48025 Riolo Terme (RA)

Cell. 335.7890341
Tel, 0544.258576
Fax 0544 258579

Dactmento firmato digitalmente

Responsabile del procedimenta: Dott. Marco Bacchini

Tel. 0544 258222 e-mail: mbacchini@mait provingia.ra.it
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t{ L~ ._f;c‘f?‘:"
Provincia di Ravenna

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Settore Ambiente e Territorio

Piazza dei Caduti per la Liberta, 2/4 — 48121 - RAVENNA
Tel. 0544 258111 Fax 0544 258070

C.F. e P.IVA 00356680397

PEC provra@@cert.provincia.ra.it

Sita internet: www. provincia.ra.it

Class, 09-10-02  Fasc. 2010/13  Prot. del Risp. a nota del Allegati n.Ravenna, 10/11/201¢

Spett.le
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per 'energia nucleare, le
energie rinnovabili e I'efficienza energetica
Div. Ill - Reti elettriche

T T Via Molise, 2
Ministero delio Sviluppo E con OMico 00187 ROMA
Dipartimento per I'Energia
Struttura; DIPIN LE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
REGISTRO UFFICIA DEL TERRITORIO & DEL MARE

115 - 22/11/2010 - INGRESSO : . |
frovn 0022 Direzione Generale per la difesa del suolo

Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

E pc.
Comune di Ravenna
Servizio Gestione Urbanistica ed
Edilizia Residenziale Pubblica
Viale C. Farini, 21
48121 RAVENNA

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Attivita Produttive,
Commericio, Turismo

Servizio Politiche Energetiche

Viale A.Moro, 44

40127 BOLOGNA

Oggetto: Pratica Terna 1576 (posizione n. EL-180) — Autorizzazione ai sensi delf'art.1, comma
26, della L.239/04 alla costruzione ed esercizio di Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna
Zona Industriale” e opere connesse, relativi raccordi in cavi sotterranei 132 kV alta RTN
con modifiche alle linee elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei
132 KV all'utente Polynt nel Comune di Ravenna, in Provincia di Ravenna.
Valutazione di Incidenza.

Documento firmato digitalmente

Respansabile del procedimento; Dott. Marco Bacchini
Tel. 0544 258222 e-mail: mbacchini@mail. provincia.ra.it
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In riferimento alla vostra nota n. 0138430 del 09/12/2009, e facendo seguito alla nostra nota n.
2010/47300 del 10/05/2010 con la quale abbiamo trasmesso i pareri relativi alla pratica in
oggetto, con ia presente siamo a precisare che, in attuazione di quanto previsto dalla "Tabella D -
Valutazione dell'incidenza di progetti ed interventi: ruoli degli Enti e casistica delle procedure”,
deila Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007 di "Approvazione Direttiva contenente i criteri di
indirizzo per lindividuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS
noncheé le linee guida per I'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi deil'art. 2, comma
2, della L.R. n. 7/04", I'Autoritd competente alla valutazione d'incidenza & lo stesso Ente che
approva il progetto, previo parere rilasciato dall'Ente Parco.

Pertanto, essendo il procedimento autorizzativo del progetto in oggetto posto in capo al Ministero

dello Sviluppo Economico - Dipartimento per I'Energia, & individuata nello stesso Ministero
I'Autorita competente alla valutazione d'incidenza.

Si resta in attesa di successive comunicazioni relativamente al procedimento in oggetto.

Distinti saluti.

P. IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
AMBIENTE E TERRITORIO
IL. DIRIGENTE INCARICATO
{Dott. Antonio Venturi)

TREC,
H sottoscrittoPAdIALLOQ.. in qualitd di Collaboratore Informatico del Settore Ambiente ¢ Territorio della

Provincia di Ravenna attesta che la presente copia é conforme all’originale firmato digitalmente dal Dott. Antonio
Venturi in qualita di sostituto del Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Territorio, registrato nel Protocollo

Generale "%\(.L del AR/ AC8Dconservato pressq la suddetta Provincia e consta di foglin. A per paginéd_
Ravenna, SW/L3.0 Firma 7@! LI.QQJ@J\ "LQQA‘D,

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento:; Dott. Marco Bacchini
Tel. 0544 258222 e-mail: mbacchini@mail. provincia.ra.it
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non segue invio tramite posta

2 11
////m/ 00 /// / /z/»////’ // // HCPIUEE

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione lll - Retl elettriche

Al Parco Delta del Po
Corso G. Mazzini, 200

Ministere dello Sviluppo Economico 44022 COMACCHIO (FE)
Dipartimento per I'Energia :
Struttura: DIP-EN Fax: 0533318007
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0007086 - 05/04/2011 - U'sciTA

€ per congscenzd

Alla Regione Emilia — Romagna
Direzione Generale Attivita Produttive
Servizio Politiche Energetiche

(Referente Intesa regionale ai sensi del DL 29 agosto
2003, n. 239)
Via A. Moro, 44

40127 BOLOGNA

Fax; 051.5276568

Alla Terna S.p.A.

Direzione Mantenimento Impianti

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungarno C. Colombo, 54

50136 FIRENZE

Fax: 055.5213804

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.
239 ¢ s.m.1., alla costruzione ed all’esercizio della Stazione Elettrica di smistamento
a 132 kV denominata “Ravenna Zona Industriale”, delle opere connesse, dei
relativi raccordi in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti
dell’utente “Polynt”- opere in comune di Ravenna

Posizicne n. EL-180

Si fa riferimento all’istanza in oggetto che ¢ stata presentata da Terna S.p.A. (Gestore della
Rete di Trasmissione Nazionale) nell’ottobre 2009 e per la quale questo Ministero ha avviato il
procedimento unico di autorizzazione in data 9 dicembre 2009, ai sensi del decreto legge 29 agosto
2003, n. 239.

L’istanza prevede, in sintesi, una Stazione elettrica di smistamento, da realizzarsi in modalita
“plindato” (tecnologia che consente ingombri nettamente ridotti rispetto alla soluzione
convenzionale *“in aria”) e i raccordi alla RTN (dell’ordine di 1 km circa) che saranno realizzati in

Via Malise, 2 — 00187 Roma
tel. +38 06 4705 2115 — fax +39 06 4705 2534 - 47887757
e-mail gianfelice.poligioni@sviluppeecanomico.gov.it
www sviluppoeconomico.gov.it
ene.eneree. divi@pec.sviluppoeconomico.gav it




cavo interrato. E inoltre previsto lo spostamento di circa 400 m di eletirodotto esistente e, al temine
dei lavori, la demolizione di circa 400 m, sempre di linea aerea esistente. Gli interventi sono previsti
nella zona industriale di Ravenna.

In data 7 maggio 2010 si ¢ tenuta la Conferenza di Servizi (si allega il resoconto verbale
unitamente alla lettera di trasmissione a Amministrazioni/Enti coinvolti), nel corso della quale ¢
emerso un orientamento complessivamente positivo sull’intervento ed ¢ stata data, inoltre, lettura
della nota prot. PG.2010.0108343 del 19.04.2010, con la quale il Servizio LL.PP. della Regione
Emilia Romagna ha comunicato che, nell'ambito del procedimento inerente l'accertamento della
conformita urbanistica, il Servizio Parchi e Risorse Forestali, con nota del 12.04.10 (Prot. NP 2810,
0004634), nel segnalare la presenza nelle immediate vicinanze della zona di intervento del SIC/ZPS
[T407003“Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo” e del Parco Regionale del Delta del Po, ha
ricordato che, secondo la normativa vigente, la Valutazione di Incidenza € facoltativa nel caso che
gli interventi siano esterni ai Siti della Rete Natura 2000.

In conseguenza, questo Ministero si ¢ riservato di chiarire la suddetta problematica.

Successivamente il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna, con nota del 15
novembre 2010, prot. 91344, richiamando la Delibera di GR n.1191/2007, ha precisato che
’Autoritd competente alla Valutazione di Incidenza ¢ I’Amministrazione autorizzante (questo
Ministero), previo parere rilasciato dall’Ente Parco.

Per quanto sopra, si chiede a codesto Ente di rilasciare il proprio parere e, al contempo, si
chiede alla Societa Terna, che legge per conoscenza, di fornire con sollecitudine gli elaborati
progettuali all’Ente medesimo, affinché possa prenderne visione ed esprimersi compiutamente.

All. c.s.

Pagine complessivamente trasmesse 15



Prot.N° 004434 L | | _-Comac;hlo,li o MAE. 20m

' Spe‘H le -
- Ministero dello, Swluppo Economico _
" Direzione Generale per |'energia nucleare, le
energie rinnovabili e l'efficienza ener'geﬂca '
' Divisione ITI - Reti elettriche

Ministero dello Sviluppo Economico

D!Dan;memo per MEncrgia - Via Molise 2
fruttura: INP-EN 14
- 1. 0013322 - 20/06/2011 - ixGREsso ~, Dr. Claudio Maffei
Spett.le
- TERNA

Area Oper'ahva Trasmissione di Far‘enze -
. Lungarno.C. Colombo 54

50136 Firenze '
" Resp. E. Gambardella

. Spettle _
Provincia di Ravenna- _
. Servizio Parchi.e Aree Pro‘reﬂe :
Via dell' Aida 17, Ravenna
Dr. Massumqhuno Costa

' .Speﬂ le -
-~ Comune di Ravenna _ .
Ar‘e.a Pianificazione Terrl'ror'ta!e
" Servizio Ambiente ed Ener'gia
. Piazzale Farini, 21 :
48121 Ravenna (RA) -
- Dott.ssa Angela Vistoli

'Parco'déIDeI"t'a:deI‘ Po m @,

CONSORZIO DEL PARGCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO Emilia- Rornagna R s II Deﬂa del Po 4 rlconoaouul.o dal'UNESCC - '

" Corso G. Mazzini 200 - 44022 Comacghic (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007 - .. come Pattimonia dell'Umanita
emall it - wwwpan:.od&“tapoﬂ . . Mamakech 2 Dicembre 1999 - -




Speﬁ le -
. Corpo. Forestale dello Stato
. Coordinamento Provinciale di Ruvennu
~ Via Santi Baldini, 17
- 48100 Ravenna
Dott. Gian Piero Andreatta

OGGETI‘ 0 Traﬂms.ﬂom Pmre per Valufazione di Incldcnza Minis?ero dello Sviiuppo_
- Economico per Ternia SpA - Renllzzazlone Stazione Elerfrlca 132 kV "Ravenna’

Zona Industriaie” e opere connesse, relativi raccordi in cavi sotterranei 132

" kV alla. RTN con modifiche alle linee elettriche .132 kV esistenti, e
collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all'utente Polynt nel Comune di
~ Ravenna in Provincia di Ravennu : . .

La presente per-trasmettere ufficialmente il provvedimento n® 152 /2011 emesso, in
- conformitd a quanto stabilito dalla LR 06/05 e LR 07/04, da que.sfo Parco in daTu
- 30/05/2011. :

I| suddetto documen’ro é stato pubbhcafo allalbo mfor'rna*hco del Parco in oﬁemperanza- - 
alla Delibera di Giunta Regionale' 343/2010 - Direttiva relativa alle modalita specifiche e agli
aspefti procedurali’ del rilascio del Nulla’ Osta da parte’ degli enti di ges'rlone delle aree
protette, paragrafo 3.10: " A7 sensi della L 394/91 art.13, IEdé da notizia del provvedimento,
‘con le modalitd stabilite dalle normative vigenti in materia, per la durata di 7 giorni nellalbo-
del Comune interessato e nellalbo dello stesso ente gestore dellArea protetta” '
- Atale ‘proposito si. pr'e.gq il Comune in lndmzzo di prowedere par'tmenh alla pubbllcaz:one
' della‘rfo in allega‘to ‘ : :

' Cordlall saluti.

ParcodelDeftadelPo = H©

) OONSORZIO DEL PAFlGO HEGIONALE DEL DELTA DEL PC Emilia- Flomagna ; _ lI Deﬂa t.‘-el Po é riconosciuto dal'UNESCO
-Corso G. Mazzml 200 - 44022 Gomacchio (FE) - Tal. 0533 314003 - Fax053331800? . " come Patrimonio dell'Umanita
: -g-mail: pa:cod&'tapo@parcodehapoh - mwpa.rcodﬁﬁpoit ‘ - ) o Mmm_ohznmmewgg
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CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Comacchio, i 30/05/2011 -

'PROVVEDIMENTO NULLA OSTA N. 152

OGGETT 0: Ministero dello Svﬂuppo Economuco per Tema SpA - Reullzzazione Sfazionc :
Elettrica 132 kV “Ravennd . Zona Industriale” e opere connesse, relativi
“raccordi in cavi sotterranel 132 kV dlle RTN con modifiche alie linee
_elettriche 132 KV esistenti, e collegamenti in cavi_ sotterranei 132 kv
‘all'utente Polynt nel Comune di Rmmw: in Provincia di Ravm Purere per
_ .anufazionz di Incidenzu : : . .

" Parco del Delta del Po - @ @

CONSORZIQ DEL PARGO AEGIONALE DEL DELTA DEL PO Emilia- -Romagna- I Dedta del Po & riconasciuto calf UNESCO
" Corso G. Mazzini, ?00 44022 Cormacchio (FE) - Tel. 0533 314003 - Fax{353331800? R come Patimonic dell'limanita

itapo.it - www.parcodeltapo. it o . © - Marakech 2 Dicebrs 1800



I DI.RETT'ORE

-VlSTCl la documen'razwne relatwa all‘m?erven’ro m oggeﬁo rlcevufa dal Parco in data
'4/04/2011 nostro prot. n. 2577, relativa a: _ ' :
- Terna SpA - Reahzzazlone Stazione Elettrica 132 kV "Ravenna Zona: Indus‘rrmle
opere connesse, relativi’ raccordi in cavi sotterranei 132 kV dlla RTN con
modifiche alle linee -elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi soh‘er'mnel
132 kv all utente Polyn*r nel Comune di-Ravenna in Provmcm di Ravenna;

" Esaminati gli elabomh fecmm graﬁcu e fo'rogmfncn alleguh alla r'lchles‘ra in ogge.ﬂo da cti -
- risuita che: ' : : :
- I'area interessata dagh interventi si Trova alle.s‘remo ma ne.lle. vicinanze di due Sitidi
- Interesse Comunitario, ndnché Zone di Protezione Speciale IT4070003 *Pineta di San
Vitale, Bassa del Pirottolo” e IT4070006 “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta
- '_'_Marma (defmlfo in base al D.M. del 3 aprile 2000 ed alld Delibera di Giuntd - - Nro
2006/167 - approm'ra il 13/2/2006, cosi come modificata dalla Delibera di Giunta - -
N.ro 2006/456 - ‘approvata il 3/4/2006, che approva il nuovo elenco delle ZPS e dei
' SIC ‘proposti- dalla Regione a far parte della Refe Na‘rum 2000), secondo Ie norme
 dettate dalla Direttiva Comunitaria "Habitat".. _
- _Iare.a oggeﬁ'o di. intervento ricade ullesterno del perlme'rro del Par'co regionale del_ :
- Delta del Po, tuttavia si trova nelle vicinanze della Stazione “Pineta San Vitale e
" Pialasse di Ravenna" (Psano Ter'r'ﬁomale di Stazione’ rl-adoﬁa‘ro dalla Provmau di -
Ravenna con Del.CP. n° 11/8406 del 07/03/2006) '

Vas?o mol‘rre _ : : ; - -
- e documentaz:one Te.cmca mcevu‘ra da. proponen‘re Terria spa in date 04/ 04/ 2011
" <. la Direttiva comunitaria 92/43/CEE *Habita?’;
- il DPR 357/97 di recepimento del la Direttiva, successwaman're mod IfICGTO dal DPR 120/ 03
- Ja LR n.7/04 *Disposizioni in materia ambientale”; -
- la deliberazione della Giunta Reglomle n. 167 del 13/02/06 A_ggfomamenfa de!iefenca e
- della penmermz:one delle aree della Regione Emilia-Romagnia desi _qnare come -Siti di
- Importanza Comunitaria (SIC) e come Zone df Prafezmne .Spec:a:‘e (ZPS) ai- sensi defle
Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" integrata daila deliberazione n. 456 de! 03/04/2006,
con le quah sono stati individuati i SiCe ZPS ai senﬂ delle DH"E'H‘IVB sopr-accdate '

Parco del Delta del Po o @ @1

~ CONSORZIO DEL, PAHCO REG!ONALE DEL DELTA DEL PO Emilia- Rovnagna N Delta de! Po ESOO -
8 ﬂoomsci
CorsoG Mazzini, 200 - 44022 Cornaochlu {FE} - Tel. 0533 314003 - Fax (533 31800? o . mPatmmmd;?m -

.emau - wmuparoodaﬂapoit ) o Mmakech2Dloembra199€



- la deliberazione della Gsum'a Reg:onale n. 1435 del 17/10/06 Mfsure di conservazione
per la gestione delle Zone . di Protezione Specm/e (ZPS), ai sensi delle Direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE e DPR 357/97 e successive modificazion!", ' :

_ la deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24/07/2007, avente ad oggetto
" Approvazione- defia Diretfiva contenente i crfferf di indirizzo per findividuazione, la
~ conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché la Linee Guida per
leffettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi deflart. 2 comina 2 defla LR. n.7/04'
che delega a questo Ente la competenza per lespletamento delld Valutazione di Incidenza
di progetti ed interventi ricadenti allinterno dei Siti della Rete Natura 2000, che siano
inclusi fotalmente o in parte all interno del Parco del Delta del Po Emilia-Romagna; “
- il Decreto Mmis?ermle 17 Ottobre 2007. *Criteri minims umfar'mr per la definizione di
 misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Z.SC') ea Zane ai
. protezione specm/e (ZPS}'. (6 n, 258 del 6- 11-2007 ). - .

- la. delibera de! Consiglio di Amministrazione del Parco n. 42 del 14/ 11/07 - che. '

 attribuisce ‘ol Direftore la responsabilita delleffettuazione - delle procedure. di
Valutazione di Inc:dwenza in ottemperanza e nel rispetto’ dl quanTo stabilito dalla
.deliberazione di giun‘ra regionale n. 1191 del 24/07/ 7. _

- la delibera di glunfa regionale n. 1224/2008 di recep:memo del DM 184/07 ‘Criteri
- minims umformr per la definizione di misure di conservazione relative a Zane .s;oecra/r df
) can.s‘er'vazfane (Z .5 C' ) eq Z ane d! pr'o fezfone 5pec:ale (ZP.S 744

Considerato-che

= gh m‘l'er'venft pr'ewsh r:guur‘dano la reallzzazaone d| . S
o stazione = elettrica di smlsiame.nto 132kv denommo‘ru Ra’vennd Zona
. Industriale”; B '
o due elettrodi a 132 ka cavi m'rer'r'a‘l'l per ahmen'rare. IuTen‘I‘e POLYNT dulla-
" nuova stazione elettrica; : : - o
o modifiche alla linea aerea esistente ° Degussa—Rave.nna Por'To con msTaIIaz[one_ i
nella campata 16-17 d| due. nuovi sostegm di Tr‘ansulone da Imea gerea a linea
interrate; . C C
o modifiche alla linea aerea a 132 KV esustente “Enichem- Ravennu Baiona” con'
I'installazione nella campata 16 bis-17 di un nuovo sostegno d| linea; '

'Paréodél Derta del' Po - @ @

" CONSORZIO DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO Emilia-Romagna . I Delta del o & riconosciuto dalfUNESGO

.. CorsoG Mazzini, 200 - 44022 Comacchiq {FE) - Tel. 0533 314003 - Fax 0533 318007 - - come Patrimonko dell’Umanita

_emall pamodeﬂapo@paroodehapoﬂ - wwparoodelhapolt . . : Marrakech.2 Dicembre 1999



o _ due raccordi a 132 kV in cavi interrati, tra la nuova stazione elettrica "Ravenna
Zona Industriale! E i due sostegni di transizione da linea elettrica aerea a linea
_ elettrica a cavi interrati;
— le modifiche ai fratti di elettrodotti esistenti comporteranno la demollzlone di 0 8 Km
~ di elettrodotti aerei mentre compor"rer'anno la creazione di 0.4 Km di eleﬁrodoﬁl L
«aerei e di 1 Km di cavi inferrati; :
— larea di mTe.r'vento ricade all'interno del polo mdusmale e portuale presente a nor‘d—
est .di Ravenna, dunque in un'area gid pesantemente an‘troplzzata e interessata da
numerose infrastrutture e reti di distribuzione di.energia e servizi; '

Con5|de.m'ro inoltre che: : .

— la zona di infervento, pur' car‘atter‘izzata da un compar'fo mdustr'aule fortemente -
an‘l‘roplzza'ro ‘ricade nelle vicinanze di aree umide di interesse naturalistico e per.
questo & verosimile che la suddetta area sia interessata dal transito in- volo di avifauna
ed in particolare :di uccelli :acquatici, anche di inferesse comunitamo (ad ESBI’HPIO,
Ardeldl Marangone minore e alcune specie di gabbiani), = '

-~ La presenza di linee ele‘h‘rlche aeree costituisce un pericolo per iavafauna a causa del
“concreto rischio di impatto e, nel caso di specue dl magglom dumensuom d|
eleﬁrocuzaone contro i cav: conduﬁorz ' :

'In mer-i‘ro alla le'utazione di Inéidcnza Ambicntalé del progeﬂo in ‘-’Qgeﬂo cornun'icu che:

in consudemzaone del contesto territoriale for?emen?e compromesso n cuu I opem si inserisce
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1. 1l processo
di frammentazione

La scomparsa di habitat e la frammentazione
sono state riconosciute in tutto il mondo come
una questione chiave in rapporto alla conser-
vazione della diversitd biologica (IUCN 1980).
Individui, popolazioni e comunita non si distribui-
scono nello spazio in modo casuale, ma rispondo-
no a processi di natura fisica, chimica e biologica
che agiscono a scale differenti, variabili nel tempo
e nello spazio. Infatti, 'eterogeneita e la variabilita
naturale dell’ambiente sono certamente le com-
ponenti maggiori ed evolutivamente preponde-
ranti nel determinismo della distribuzione degli
organismi, delle loro interazioni e dei loro adat-
tamenti (Blondel 1986) e proprio per questo i
sistemi ambientali formati da patches a struttura
e forma differente condizionano la distribuzione
ed il movimento degli animali (Naveh e Liberman
1984.) Questo porta alla formazione di un’etero-
geneitia ambientale di origine naturale ma quando -
le attivitd antropiche investono uno di questi ecomosaici, la tipoiogia ecosistemica
muta da naturale a seminaturale, o addirittura ad artificiale, dando luogo al processo
di frammentazione (Santolini 1996).

Con I'espressione “frammentazione ambientale” si va generalmente ad indicare
quel processo dinamico, frutto di interventi antropici, attraverso il quale un'area
naturale subisce una suddivisione in frammenti pilt 0 meno sconnessi tra loro e
progressivamente pil piccoli e isolati. Ne consegue una serie di alterazioni non solo
della struttura del pattern paesistico, ma anche dei diversi processi a tutti i livelli
di organizzazione ecologica (Villard et al,, 1999). La Frammentazione & definibile
quindi come Processo che genera una progressiva riduzione della grana del mosaico
ambientale ed un aumento dell’isolamento degli elementi che lo costituiscono: le
superfici degli elementi (patches) del paesaggio, vengono cosi a costituire frammenti
sconnessi e disarticolati, che possono essere inseriti in una matrice piu o meno
omogenea spesso non idonea o funzionale.Val la pena di ricordare che il processo
di frammentazione degli ambienti naturali & ormai internazionalmente riconosciuto
come la causa prima della perdita di biodiversita.

Da un punto di vista dinamico il processo di frammentazione pud svilupparsi
secondo le seguenti fasi desunte e modificate da Bennet (1999): _

a. scomparsa riduzione di superficie e modifica della forma di determinate tipolo-
gie ecosistemiche;
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b. progressivo isolamento e riorganizzazione spaziale dei frammenti ambientali re-
sidui;

¢. aumento dell’effetto margine e diminuzione della core area;

d. incremento delle superfici di tipologie antropogeniche.

A meno che non sia accompagnata da rigenerazione o compensazione del danno
subito dall'ecosistema, la frammentazione degli habitat comporta inevitabiimente la
totale o parziale perdita degli ambienti naturali oggetto di trasformazione antropica.
La scomparsa o la riduzione di porzioni di habitat & maggiormente distinguibile dove
vi sia Un netto contrasto tra la struttura vegetazionale del frammento residuo e il
paesaggio alterato che si evidenzia da un punto di vista quantitativo con fa diminu-
zione di biodiversita e/o I'alterazione delle dinamiche di popolazione dovute anche
all’impatto diretto sulla fauna (Santolini 1996).

2. | termini del problema

Tra gli animali, gli Uccelli sono il gruppo che subisce maggiormente I'effetto della
frammentazione soprattutto dovuto all'impatto diretto delle infrastrutture viarie
e delle linee elettriche in particolare di alta (AT), media (MT) tensione. E un fatto
risultato ormai incontrovertibile che la diffusione della rete elettrica, che in Italia
raggiunge una media di 2, 6 Km/km? (Garavaglia e Rubolini 2000) produce danni
alle popolazioni di Uccelli sia per elettrocuzione che per collisione (cfr. Bevanger K.
1998; Ferrer M. & G.FE. Janss 1999; Haas et al. 2003).

Se da un lato esistono le esigenze del genere umano con la conseguente crescita
in richiesta di servizi, dall'altro esiste una realta che vive e si sviluppa in cui 'Uomo
di fatto & inserito. Il sistema ambientale con piu o -
meno energia sussidiaria, & una entita con la sua
dinamica ed i suoi equilibri nonché i suoi inqui-
lini. Tra questi ¢i sono FUomo e gli Uccelli e nei
rapporto emergono tutte le interazioni dirette o
indirette, negative o positive (poche) che si ven-
gono a determinare. .

Tra le forti interazioni negative in relazione
alla distribuzione dell’energia, c’e proprio 'impat-
to degli elettrodotti nei confronti delle popola-
zioni d'Uccelli.

La dimensione del problema viene fornita da
queste cifre tratte da Penteriani (1998):

M 700 individui morti per chilometro in un anno
in una zona umida olandese;

B in Danimarca 250.000/300.000 individui morti
all’anno per contatto con le linee elettriche;
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B 1.000.000 di individui morti in un solo anno in
Francia;

M 2000 individui trovati morti ogni anno in
{00Km di linea elettrica nel Parco Nazionale
del Coto Dodana (Spagna) dove per la stessa
ragione I’Aquila imperiale spagnola (Aquila he-
liaca adalberti) fu decimata per anni fino all'in-
terramento delia linea;
ma la casistica potrebbe essere decisamente

pill ampia ed aggiornata (cfr. Bevanger K. 1998;

Ferrer M. & G.FE. Janss 1999; Haas et al. 2005).

La perdita di connettivita tra gli elementi natu-
rali del paesaggio non si esplica quindi solo a livello
terrestre, dove pill evidenti appaiono le situazioni
di frammentazione, ma anche in ambiente aereo
in cui popolazioni di Uccelli possono essere deci-
mate dalla presenza di ostacoli che ostruiscono la
liberta di volo o che invitano a posarsi rimanendo
poi fulminati dal contatto con i conduttori.

Uinterazione con le linee elettriche avviene quindi fondamentalmente per due
cause:

Folgorazione o elettrocuzione: fulminazione dovuta al contatto con ele-
menti conduttori. Pud avere significativi effetti sulle popotazioni locali di alcuni grup-
pi di specie (Rapaci, Cicogne, Strigidi) che utilizzano frequentemente posatoi per il
riposo, la caccia all'aspetto ed altre funzioni biologiche; gli individui sono attratti dai
pali elettrici per diversi motivi:

la Joro somiglianza strutturale agli alberi; la loro altezza che garantisce un buon
punto di osservazione ed in alcuni casi la possibilita di costruire il nido.

Gli Uccelli che si posano sui pali della luce e/o sui cavi elettrici vengono uccisi
da un corto circuito. La progettazione non funzionale dei pali a media tensione
(MT) determina un alto rischio di morte per le specie di medie-grandi dimensioni,
in alcuni casi minacciate di estinzione dato che utilizzano i pali per posarsi e a volte
nidificare. In particolare, se la distanza tra i conduttori o i contatti & particolarmente
ravvicinata, e se vengono usati isolatori diritti molto piccoli o se restano element
scoperti sui pali, uccelli pit piccoli degli storni o dei passeri domestici possono rima-
nere fulminati e addirittura bruciare provocando inoltre rischio d’ incendi.

Come affermato da Hass et al. (2005) non esiste la speranza che i grandi uccelli
si possano adattare a queste condizioni ed evitare il pericolo rappresentato da
questo tipo di strutture: Funica alternativa & quella di rendere tutti i pali MT sicuri
per gli Uccelli. '

Collisione: lo scontro con i conduttori che pud determinare la morte dell’'indi-
viduo o la sua menomazione con perdita dell’attitudine al volo. Ha effetti drammatici
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sulla dinamica di popolazioni sopratwitto a scala locale (Bevanger 1995) e se abbina-
ta ad altri fattori (caccia, bracconaggio ecc.). In volo, gli Uccelli rischiano di collidere
con i cavi elettrici a causa della loro limitata capaciti visiva soprattutto in condizioni
di scarsa visibilita e di volo difficile dovuto al vento o altri fattori metereologici. In
genere, tutti gli Uccelli in grado di volare possono colpire i cavi sospesi, siano essi
telefonici, MT o alta tensione (AT).

In molti paesi, i cavi stanno sparendo ed alcune compagnie stanno sostituendo le
loro linee aeree, della, bassa e media tensione, con linee interrate, come in Olanda
e in Germania, dove piu del 50% della rete di media tensione ¢ interrata (Hass et
al. 2005) . :

Come & stato ricordato, un alto rischio potenziale di collisione si ha in presenza di:
B aree di elevato valore naturalistico (Parchi, Riserve, SIC, ZPS, Linee di migrazione

ecc.)

B zone umide, aree costiere, steppe;

B qualsiasi azione di disturbo che provochi panico nel volo (es. caccia, elicotteri,
aeroleggeri ecc. );

B cattiva visibilita dei cavi conduttori;

B sfavorevoli condizioni del tempo, come nebbia, pioggia, forte vento che determi-
nano una cattiva visibilitd o cattive condizioni di volo; . _

8 la maggior parte degli incidenti avviene durante la notte, l'alba ed il crepuscolo.

Riduzione degli habitat funzionali: Esiste anche un aitro fattore di tipo in-
diretto rispetto ai precedenti, che riguarda la riduzione della potenzialita faunistica
di un'area con perdita di habitat funzionali e I'esposizione degli individui alla preda-
zione.

La matrice trasformata dal'uomo e la rete di infrastrutture lineari artificiali pos-
sono agire come una barriera nei confronti dei movimenti di molte specie animali,
interferendo con le dinamiche dispersive degli individui, in particolari di quelli ap-
partenenti alle specie piu sensibili e con effetti differenti in funzione dell’eta, sesso ,
fitness e dimensione corporea dei singoli individui (Battisti, 1 996).

'La presenza di una rete elettrica in una zona fortemente attrattiva caratterizzata
da ambienti aperti (paludi, acquitrini, steppe cerealicole ecc.) funziona da trappola
ecologica e determina, a causa della mortalita da collisione ed elettrocuzione,
un incremento di predatori soprattutto mammiferi {Hass et al. 2005).

3. La Normativa

Al fine di contenere l'impatto dell’elettrocuzione e della collisione contro cavi
aerei sullo stato di conservazione delle specie migratrici, nel settembre 2002 la
Conferenza delfe Parti (COP) relativa alla “Convenzione sulla conservazione del-
le specie migratrici appartenenti afla fauna selvatica” (adottata a Bonn il 23 giu-
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gno 1979) ha adottato la Risoluzione 7.4
“ELECTROCUTION OF MIGRATORY
BIRDS”, attraverso la quale si invitano le
Parti ad intervenire affinché sia minimizzato
il rischio di elettrocuzione sugli uccelli e le
aziende costruttrici prevedano misure fina-
lizzate a proteggere gli uccelli migratori dal
rischio di elettrocuzione, incoraggiando an-
che la collaborazione con le organizzazioni
di conservazione della natura.

Con analogo contenuto, infine, il 3 di-
cembre 2004 il Comitato permanente istituito
ai fini della “Convenzione relativa alla con-
servazione dela vita selvatica e del’ambien-
te naturale in Europa” (Berna, |9 settembre
1979) ha adottato la Raccomandazione 1 10.

Definire quindi uno specifico documento
in cui viene delineato un metodo di compor-
tamento sulla base di criteri ormai oggettivi
definendo azioni utili a ridurre ed eliminare
i rischi per 'avifauna, non solo & necessario
ma risulta essenziale per migliorare gli aspetti legati alla frammentazione ecologica
del paesaggio.

Sebbene le azioni possano essere differenti in relazione alle caratteristiche del-
I'habitat, alle condizioni ambientali ed alle disponibiliti economiche, Pobiettivo delle
Linee Guida & quello sia di ridurre o eliminare {'incidenza di queste azioni sulle po-
polazioni di Uccelli sia di innescare un processo culturale funzionale alla salvaguardia
ambientale ed alla compatibilitd delle azioni antropiche; in sostanza un processo
vero di sviluppo sostenibile forte.

4. Fattori influenti la mortalita

Le aree maggiormente a rischio sonc i biotopi in cui gli Uccelli esplicano mag-
giormente le loro attivita biologiche giornaliere (alimentazione, sosta, riposo, ri-
produzione), rischio ulteriormente amplificato se queste zone sono proprie di un
areale di distribuzione caratterizzato da zone del tipo 2, b e/o ¢ in cui assistiamo
ad una concentrazione di piu individui defla stessa specie e/o di diverse specie. Ad
esempio possiamo assistere alla presenza di una colonia nidificante di Ardeidi in una
determinata area i cui individui, durante le ore diurne, si spostano verso le aree di
alimentazione, di riposo ecc. per poi ritornare alla colonia verso sera. Se la colonia
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& composta anche da Nitticora (Nicticorax nicticorax) gl spostamenti verso le aree di
alimentazione saranno effettuati anche e soprattutto nel periodo notturno. Di con-
seguenza, il rischio di collisione & in relazione alle modalitd di volo ed ai fattori che
intervengono nel modificare tali modalita e di cui i pil significativi sono i seguenti:

4.a. Caratteristiche biologiche delle specie

Gli Uccelli si sono evoluti adattandosi morfologicamente e aerodinamicamente
alla “vita aerea”. Tuttavia il processo evolutivo che ha determinato il loro successo
nell'aria solo recentemente & stato influenzato profondamente da fattori che limi-
tano il loro spazio vitale. Inoltre, individui stressati ad esempio dall’attivita venato-
ria, sono soggetti ad un maggior rischio di collisione come evidenziato da Willard
(1978). Questi aspetti risultano essere un grande limite alla loro capacita di essere
abili volatori. Il comportamento di volo e la vista sono importanti aspetti da consi-
derare quando si valuta un rischio potenziale di collisione. Rayner (1988) attraverso
una accurata analisi, ha diviso i maggiori gruppi di Uccelli in sei principali categorie
in relazione al carico alare ed all'allungamento alare:
|. veleggiatori terrestri (Rapaci, Cicogne, Ardeidi ecc.);
veleggiatori marini (albatri, fregate ecc.);
predatori aerei (Laridi, Falconidi, rondini);
tuffatori (Anatidi ecc.);
uccelli acquatici (cormorani ecc.)
scarsi volatori (Rallidi, Picidi, Galliformi ecc.).

ov N

Ii rischio di collisione aumenta con lincremento del peso rispetto alle dimen-
sioni delle ali che diminuiscono; al contrario grandi ali rispetto al peso, ne aumenta
il rischio di elettrocuzione. Le categorie di Rayner sono un buon modello per pre-
vedere il rischio di collisione delle varie specie: Bevanger (1998) riporta specie piu
comuni e numerose come victime di collisione in America ed in Europa tra cui anche
gli Uccelli acquatici e tuffatori e tra questi molte specie di Anseriformi, tutti apparte-
nenti alla categoria 6 di Rayner.Tuttavia, studi sulla reattivita delle specie hanno rive-
lato significative variazioni sulla reazione delle anatre quando si avvicinano alla linea
elettrica mostrando differenze di comportamento e nell’abilitd a percepire e reagire
alla vista imprevista dei conduttori. Diversi studi statunitensi {James and Hazak 1979,
Beaulaurier 1981) hanno mostrato inoltre, che gli Anatidi hanno una maggiore pro-
babilita di entrare in collisione rispetto ai Laridi che tuttavia, rappresentando una ec-
cezione al modello basato suila forma delle ali, sono soggetti a collisione soprattutto
con vento forte. Infine, le specie che volano in stormi (es. limicoli} possono essere
fortemente danneggiate dalla collisione in particolare gli individui che stanno dietro
al gruppo perché quelli davanti ne ostruiscono la visuale (Henderson et al. 1996).
Anche in Italia, sulla base di dati originali, applicando una funzione discriminante
proposta da Janss (2000) che prende in considerazione i caratteri morfologici specie
specifici, si & proceduto alla separazione di gruppi di specie su cui incide maggior-
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mente la collisione e/o V'elettrocuzio-
ne (Rubolini et al 2005) (cfr. cap. 3). Gli
adattamenti ecologici e le differenze
di comportamento portano a diversi-
ficare le modalita di volo degli Uccelli.
Ad esempio i Galliformi volano molto
vicini al suolo mentre i rapaci diurni
amano veleggiare a grandi altezze. Cio
& anche dovuto al rapporto tra la po-
tenza richiesta e la potenza disponibile
della muscolatura alare senza entrare
in debito di ossigeno, soprattutto in due momenti critici del volo: f'involo e I'at-
terraggio. Per questi motivi Uccelli di medie e piccole dimensioni (Passeriformi,
Anatidi) possono raccogliere abbastanza potenza muscolare per partire da velocita
zero mentre le specie pit grandi e/o pesanti devono raggiungere una determinata
velocita di involo. Queste fasi quindi, sono le pit delicate per tutte le implicazioni di
carattere fisiologico e per di pill se queste sono indirizzate alla fuga da un predatore.
Il trovarsi degli ostacoli in queste fasi prima di raggiungere una velocita “di crociera”
risulta estremamente pericoloso e quindi e linee limitrofe o addirittura all'interno
di una zona umida o di un‘area boscata sono estremamente pericolose. Inoitre, la
presenza di punti attrattori (zone di alimentazione, di rifugio ecc.) nei pressi delle
linee determina comunque una situazione critica poiché le specie sono suscettibili,
soprattutto in quelle fasi-sopra descritte, di interagire con i conduttori deile linee
elettriche in relazione all'altezza media dei conduttori stessi che normalmente é
localizzata all'interno degli spazi di gran parte delle fasi di volo di tutte le specie.

4.b. Attivita degli Uccelli

Le fasi fenologiche delle diverse specie portano ad utilizzare i vari ambienti in
modo differente a seconda che {'habitat sia funzionale all’alimentazione, alla sosta,
alla riproduzione ecc. Generalmente, il momento dell'interazione & legato alia par-
tenza o all’avvicinamento al sito soprattutto in condizioni atmosferiche precarie.
Con nebbia gli Uccelli tendono a volare pil basso per ascoltare i rumori a basse
frequenze che recepiscono meglio per potersi orientare come lo scorrere dell’ac-
qua di un fiume o la risacca del mare. Gli Uccelli attivi in periodi di poca luce o
di notte hanno bisogno di un ambiente non ostruito da ostacoli (Martin 1990). In
condizioni normali, una volta raggiunta l'altezza di crociera, i voli a media e lunga
distanza come quelli di migrazione o di spostamento verso/da i luoghi di alimenta-
zione (es. Cormorano) nelta gran parte dei casi, sono caratterizzati generalmente
da altezze da terra comprese tra i 200 ed i 2.000 metri che pone tali specie al di
fuori dell'interazione con le linee elettriche in questa fase di volo. Comunque, io
spazio di avvicinamento al sito deve essere libero da ostacoli poiché diminuisce
progréssivamente la distanza da terra mentre aumenta fa velocitd che diminuisce
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solo nelle ultime decine di metri, quando si giunge a contatto con il posatoio. Al
contrario, i voli di spostamento locale si svolgono generalmente all'interno dello
spazio aereo delle campate e, in relazione al tipo di attivita, il volo pud essere piu o
meno rapido ed il rischio di incidente aumenta con I'aumento della velocita. Infatti,
alcune specie di rapaci come il Falco pellegrino, le albanelle, lo Sparviere ecc.a causa
della loro tecnica di caccia, raggiungono elevate velocitd e quindi risultano essere
maggiormente vulnerabili alle collisioni dovute alla presenza improvvisa di ostacoli
(Bevanger 1994). -

4.c. Condizioni metereologiche

Come & stato descritto, sono diverse le modalita di volo e di spostamento legate
alla fenologia delle specie, ma i principali fattori che influenzano la capacita di volo
sono la temperatura dell’aria e le condizioni del vento. Le condizioni climatiche
influenzano i migratori come le popolazioni residenti ma é importante distinguere
tra le due categorie quando consideriamo gli effetti della struttura atmosferica e
delle condizioni climatiche. Un tempo grigio e nuvoloso e specialmente con nebbia
o vento determinano un cambiamento nelle altezze di volo delle varie specie di
Uccelli costringendoli a volare molto bassi e spesso a livello del terreno (Kerlinger
e Moore [989). Un vento frontale obbliga gli uccelli a volare pit bassi perché la
velocita del vento diminuisce per l'attrito con il suolo e quindi risulta relativamente
migliore la capacita di volo sebbene la forza della massa d’aria tenda a far volare pid
in alto. La forza del vento riduce fortemente la capaciti di manovra in volo degli
Uccelli: hanno bisogno di maggiore spazio per effettuare cambiamenti di direzione

“ed i loro movimenti sono meno precisi. Un vento pulsante con forti raffiche crea

le condizioni pit difficili per il volo.Altro elemento di grande disturbo & la nebbia.
Essa preclude molti strumenti per I'orientamento (vista, bussola solare e stellare) e
cid determina un maggiore rischio di incidente con le linee elettriche dal momento
che gli Uccelli utilizzano molto anche I'udito potendo percepire rumori di frequenze
estremamente basse che nell’atmosfera percorrono lunghissime distanze.

4.d. Morfologia del paesaggio

Il classico termine di “leading line” descrive le macroforme del paesaggio che
sono importanti per gli Uccelli in migrazione come ad esempio fiumi o profili
costieri che possono rappresentare linee di migrazione importanti e la loro cono-
scenza puo essere utile per spiegare collisioni in punti particolari. Al contrario, i
movimenti locali attraverso le vie di volo (flight lines) piu seguite possono produr-
re danni alle popolazioni pill costanti nel tempo anche se numericamente inferiori
e 'esperienza degli osservatori pud essere importante per individuare queste vie
di spostamento sulla base delle caratteristiche territoriali (Bevanger 1994). Ad
esempio, una linea elettrica localizzata in una zona umida tra un'area di alimenta-

A
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zione ed un sito di riposo pud essere disastrosa (Crivelli et al. | 988) specialmente
quando i due siti sono separati da una piccola distanza tale da indurre gl Uccelli
ad un volo corto ad un‘altezza a rischio. Ulteriori situazioni a rischio sono le linee
elettriche a fianco delle aree boscate o addirittura all'interno di esse lungo fasce
libere permettendo agli Uccelli di volare ad altezze a rischio, incorrendo negli
inconvenienti descritti di seguito. Infatti, la maggior parte delle collisioni avviene
nei tratti di elettrodotti dove si verificano gli effecti trampolino, sbarramento,
sommita e scivolo cosi definiti: :

|. - Trampolino, ostacoli che obbligano gli individui in volo ad evitarli alzandosi in
quota a livello dei conduttori, percepibili solo all'ultimo momento;

2. Sbarramento, la linea elettrica & trasversale alle vie di spostamento abituali;

3. Scivolo, si verifica quando un elemento del paesaggio (collina o versante) inca-
nala il volo in direzione di un elettrodotto perpendicolare alla direzione degli
uccelli. Nel Delta del Po una variante a questo effetto & data dalle zone boscate
sorvolate ai margini, generalmente da rapaci. Avvistando una preda nelle aree
aperte limitrofe e cabrando verso di essa possono collidere con un elettrodotto
che & situato al margine del besco, piti in basso del livello degli alberi.

4, Sommita, le ondulazioni del terreno concentrano gli Uccelli particolarmente du-
rante le migrazioni e gli spostamenti di gruppo. Gli elettrodotti sommitali sono
quelli che determinano la maggiore mortalita.

Effetto scivolo

Effetto sbarramento

Effetto trampolino

-

Effetto sommita

Come & stato evidenziato, la maggior parte delie linee elettriche costruite rap-
presenta un rischio per gli Uccelli in tutti gli habitat in cui essi svolgono le loro atti-
vita. Se si considera che il ciclo di vita medio di un impianto di distribuzione elettrica
aereo & di pitt di 50 anni si ha un’idea di quanto danno possa arrecare la presenza di
un impianto di questo genere.

W
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5. Specie di Uccelli minacciate

Tuker ed Heath {1994) hanno evidenziato come aimeno il 7% delle specie minac-
ciate a livello europeo subisce perdite significative a causa dell’interazione con i con-
duttori sia per collisione che per elettrocuzione. Delle 514 specie di Uccelli europei
divise in cinque categorie (SPEC = Species of European Conservation Concern) in
relazione al loro stato di conservazione, tra le specie a rischio ve ne sono 5 della
categoria | (specie minacciate di estinzione a livello mondiale), 8 SPEC 2 (specie con
stato di conservazione sfavorevole e concentrate in Europa), 44 SPEC 3 (specie non
concentrate in Europa con stato di conservazione sfavorevole) e 24 SPEC 4 (Specie
concentrate in Europa ed in buono stato di conservazione).

La tabella seguente tratta e rielaborata da Bevanger (1998) raccoglie 16 lavori
di tipo quantitativo. Essa mostra il confronto tra ['incidenza della collisione e del-
Ielettrocuzione nei diversi gruppi di specie. Lultima colonna si riferisce agli individui
inanellati ed attribuiti comunque ad un evento mortale dovuto alfinterazione con
una linea elettrica.

Gasformi N R 0,00

Pedicipediformi 303 2,48 0,00 2 0,02
Procellariformi 4 0,03 0.00 18 15
Pelecaniformi 67 0,55 0,00 45 0,37
Ciconiformi 105 0,86 t4 12 193 1,58
Anseriformi 2983 U5 0,00 3091 2518
Falconiformi 14 0,11 739 .12 648 . 5,30
Galliformi 32 2,63 0,00 17 0,14
Gruiformi 1653 13,52 0,00 ¥ 0,30
Caradriformi 4867 39,8 f 0,08 - 1150 9,4
Apodiformi ' 6 0,05 0,00 74 0,81
Columbiormi - 306 12 0,9% 20 0,16
Cuculiformi 2 0,02 0,00 - 3 0,02
Strigormi 5 0,04 - 68 54 263 2,15
Caprimulgiformi o 0,00 0.00 ! 0,01
Coraciformi 0,00 - 0,00 4 0,03
Piciformi 0,00 0,00 13 0,11
Passeriformi 1519 i2,42 416 3128 {258 10,29
Totale 12226 1.250 6.837

Dall’esame complessivo delia tabella si evidenzia come su 20.313 vittime ben
il 60, 19% & attribuibile alla collisione, evento sicuramente pili significativo a livello
generale, mentre la elettrocuzione si attesta su valori del 6, 15% sottolineando it
fatto che questo & un fenomeno pur grave ma localizzato ad alcune situazioni am-
bientali particolari e riferito ad alcuni gruppi di specie (es. Falconiformi, Strigiformi)
che utilizzano molto spesso dei posatoi per alcune fasi della loro attivita biologica.

My
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La struttura di una linea MT ¢ tale che
la distanza tra i conduttori, la geometria
ed il materiale delle strutture di soste-
gno nonché le strutture (trasformatori
ed interruttori aerei) possano incidere
in maniera quasi esclusiva (almeno in
Europa) sull’elettrocuzione della maggior
parte delle specie mentre la collisione in-
teressa sia le linee AT che MT (Penteriani
1998).

La maggior parte delle sono generalmente individui giovani proprio perché essi
soffrono di una minore esperienza sia nel volo che nella conoscenza del territorio,
sebbene alcuni autori affermino che i sub-adulti costituiscono la maggioranza della
popolazione particolarmente in autunno ed hanno un comportamento fortemente
gregario (Bevanger 1998). Infatti, su 294 individui raccolti in Germania di cui era cer-
ta la causa della morte, per il 77% si era trattato di interazione con ie linee elettriche
e di questi il 63% erano sub adulti. (Riegel e Winkel 1971}).

Le specie comunque fortemente a rischio sono quelle che hanno popolazioni
localizzate con una basso tasso riproduttivo, una vita relativamente lunga e grandi
dimensioni (a strategia K), poiché la morte di pochi adulti e dei giovani pud avere
forti ripercussioni sulla struttura di popolazione determinando un veloce turnover
dei territori, un aumento dei giovani riproduttivi, una conseguente diminuzione del
tasso riproduttivo e quindi il progressivo declino della popolazione.

in italia solo recentemente si sono approfonditi i problemi relativi alle inte-
razioni degli Uccelli con le linee elettriche (Garavaglia e Rubolini 2000; Santolini
2000, Rubolini et al. 2001; Santolini et al. 2006) ed in una recente review (Rubolini
et al. 2005) si & valutato come il 19% (n. 95) delle specie italiane di Uccelli risulti
vittima dell’interazione con linee elettriche: il 50% tra le specie di Strigiformi e di
Ciconiformi e Fenicotteri, il 32% tra i rapaci diurni, il 30% di Gruiformi, il 25% di li-
micoli e gabbiani, il 22% di Anseriformi, mentre tra i Passeriformi solo I'f 1 %. Questo
campione di specie & stato usato per separare, attraverso una funzione discriminan-
te proposta da Janss (2000) basata sulle caratteristiche morfologiche specie -speci-
fiche, le specie vittime di collisione o elettrocuzione.

Di seguito viene riportato 'elenco delle specie di Uccelli ed il loro livello di
interazione con le linee elettriche secondo Haas et al. (2005) Rubolini et al. (2005)
in base a quattro livelli di sensibilitd (cfr anche Penteriani 1998):

0 incidenza assente o probabile;

I segnalazioni di vitime ma incidenza nulla sulle popotazioni di Uccelli;

I alto numero di vittime a livello regionale o locale; ma con un impatto non significativa complessivamente sulla specie;
Il il fenomeno & uno dei maggiori fattori di mortaiith la cui minaccia determina lestinzione regionale o a pil larga scala

Per ogni specie viene descritto in sintesi anche lo status, quando disponibile, ed
il livello di conservazione:

UE:  Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione deghi habitat naturali e seminaturafi, nonché della flora e della fauna selvatica.
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LN:  Legge nazionale dell |1 febbraio 1992, n. 157, intitolata “Norme per [a protezione delta fauna seivatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”.

BE:  Allegati il o Il della Convenzione relativa alla Conservazione delfa Vi Selvatica @ deil’Ambiente Naturale in Furopa, adottata
"a Berna il 19 settembre 1979, Ratificata con la Legge Nazionale § agosto 1981, 5.303.

BO: Appendici | e Il delia Convenzione relativa alla Conservazione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici, adottata a Bonn il
26 ottobre 1985, Ratificata con fa Legge Nazionale 25 gennaio 1983 n. 42

Appendice |: include le specie migratorie minacciate.

SPEC: (solo per le specie di Uccellj livello di importanza conservazionistica europea secondo Tucker e Heath (1994). Le specie
inserite net SPEC (Species of European Conservation Concern} frequentano regolarmente come migratrici e svernanti il
territorio italiano e per queste anche le segnalazioni saltuarie costiruiscono motivo di interesse conservazionistico, essendo
il foro status classificabile come “globaimente minacciato”.

ETS: STATO DI CONSERVAZIONE EURQPEO

LR:  Lista Rossa dei Vertebrai italiani, materiali per una definizione ragionata delle specie a priorita di conservazione; a cura del
Settore Diversiti Biologica, WWF ltalia, realizzata & cura di E. Calvario e S.Sarrocco (1997).

Incidenza dell’impatto da elettrocuzione e collisione sulle diverse fami-
glie di Uccelli (Haas et al. 2005; Rubolini et al. 2005) e valori stimati del-
I'incidenza dell’elettrocuzione/collisione su alcune specie (da Penteriani
1998, modificato)

B = Breeding (Nidificante); S = Sedentary, Resident (Sedentaria o Stazionaria; M = Migratory, Migrant (Migratrice); W = Wintering,
Winter visitor (Svernante, presenza invernale); A = Vagrant, Accidental {Accidentale); (A) = Uncertain vagrant {Accidentale da
confermare); reg = regular {regolare); irr = irregular (irregolare); par = partial, partially (parziale, parzialmente); ! = doubtful data
(dato dubbioso).

Specie Fenologia Livello Peso
di conservazione dell'impatto

UE LN BE BO SPEC ETS LR EL Coll

sagmiore | Goioselta MW 1 - 00 3V

Strolaga merzana Gavia arctica MregW P -0 3 Y -
Strolaga maggiore _ Gavig immer Mirr, Wirr L
Tifleto Tchbopus nficols.~ BparMrgW - - Bo- - S -+ N
Svasso maggiore Podiceps cristatus $B par, M reg, W R T
$vasso colforosse Podiceps grisegena Mreg W N I
Svasso cornuto . Podiceps auritus MregW [ | TP M I
Svasso piceolo Podiceps nigricollis Mreg W,Breg! - - - - 5 - H

_ Ordine PROCELLARNFORMES

por S SRRt LD

Fblii Ty R i i . N Na ’ IIIIIII o
Berta maggiore Colonectris diomedea M reg,B,W par - 2 A
Berta minore Puffinus yelkouan Mreg BWpar(SBper?) - - i 4 S W
Uccello delle tempeste  Hydrobates pelogicus M reg, B,W par [ 2 U -

Ordine PELECANIFORMES

Sa . Mons bassanus MregW AT i

A
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Specie Fenologio Livello Peso
di conservazione delfimpatto

UE LN BE BO SPEC ETS LR _EL_Col

CO[;-O — e TR P e
Marangone dal ciufio  Phlocrocorax aristotels  SB,M irr fTum - 4 § LR O

M_aa_-angone minore Pharax pygmeus Mg, N . | UII 2y ) NE II’ _____

Tarabuso Botaurus steflaris S8 par, M reg W 1V | R v
Tarabusino bobrychus mimutus ~ Mreg,B -0 3 i
Nitticora Nycticorax nycoicorax M reg, BW par P -1 - 3 D v
Sgarza ciuffetto Ardeola rafoides MregBWirr - 1y -
Airone guardabuoi Bubulcus ibis SB par, M reg W par N R I U
Airone schistaceo Egretta pularks A-3Wir - -0 - - -
Garzeta Egretagarzeta  Mreg BW par P S - N
Airone bianco maggiore  Casmerodius albus Mreg W,B R | S NE I
Airone cenerino Ardea dnerea SB par, M reg, W . W - S RN
Airone rosso Ardeq purpureq Mreg, BWirr { - 010 3 V IR _
Fomiglia CICONIfDAE _ M
Cicogna nera Ciconia nigre M reg W irr, B | TUR I 3 R NE N
Cicogna bianca Ciconig diconia Mreg BWir fTUR 4 2 VIR NV
Mignattaio Pregodis fakinelius M reg, B,W par U N 3 D CRO
Spatola Platales leucorodia M reg, B.W par lnn 2 & -
_Ordine PHOENICOPTERIFORMES o o
Fenicotzero Phoenicopterus roseus M reg,W, 5B par f TUNE 3 L NE IV
 OrdineANSERIFORMES ___ o
Cigno reale Cygnus olor SB,M reg W I Tum S v
Cigno minare Cygrus bewicki MimWirr I -1 - - v
Cigno selvatico Cygnus cygnus M reg, W par I TUIL I 4W S v
Oca gramaiola Anser fabali MregW . - B -8 I
Oca lombardella Anser afbifrons MregW - maw - S i
Oca lombardella minore  Anser erythropus MimW irr I -0 i v i
Oca selvatica Anser anser MregW (Binwodots) - - W b - 3 Il
Oa facciabianca Brarta leucopsis Mirr L Wirr | - 00 0 W v
QOca colombaccio Branta bemicla MirWirr - mu 3 v 1
QOca collorosso Brarta nuficolis MimWirr -0 W I
Casarca Tadoma ferruginea MirtWirr [T | I T AN |
Yolpoca Tadoma tadoma MregW.B TN n - s - A
Fischione Anas penelope M reg W, B irr - CMm r - S NE W
Canapigla Anos streperd MregWB ~Ccmia 3 v CR M
Alzavola Anas crecca MregW.B - Ccmw - S EN W
Germano reale Anas platyrhynchos SB,M reg W -cww - S - W
Codone Anas gcuta M reg W, Birr - CHW I 3 V NE N
N
P
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Specie Fenologia Livefio Peso
di conservazione deil'impatto
UE LN BE BO SPEC ETS (R El Coll
Marzaiola Anos querquedula M reg BWirr -cmuno3y o vwoi
Mestolone Anas ciypeata M reg W,B - Cmwia - 5 ENM
Fistione turco Netta nifina M reg W,B fTTUm s 3 D EN W
Moriglione Aythya ferina Mreg W2 - Ccun o4 5 WU
Moretta tabaccata Aythya nyroc M reg,W,B -0 vV M
Moretta Aythya fuligule Mreg, W, B - cmo- 5 CROM
Moreu grigh Aythya marile M reg W ol - R W
Edredone Somateric molissima M reg W n-ma1 - 3 ]
Moretta codona Clangula fyemats MregW - m s - i
Orchetto marino Melanitta nigra M reg W n-mmw - 1
QOrco marino Melanitta fusca M reg, W par - mon 3w w - N
Quattrocchi Bucephaly clangula MregW f-mm - 3§ i
Pesciaiola Merpels afbells MregW - nn 3w I
Smergo minore Mergus serrator M reg W - wm - 3 ll
Smergo maggiore. Mergus merganser M reg W,Birr - o S il
Gobbo della Giamaica  Oxyura jomaicensis M reg LW par I |
Gobbo rugginese Oxyura leucocephale ~ MimWirr (SBestito) | YU H | I & BX M
e QTR ACCPITRIORMES e
Falco pecchiaiolo Pemis apivorus M reg,B FTUN I 4§ YUl
Nibbio bianco Elenus caeruleus ~A-3 Iunh 3 v - W
Nibbio bruno Mitvus migrans M reg, B.W par FTUR b3V WY
Nibbio reale Mivus mives SB,M reg, W par I TUl I 4 § EN I
Aquifa di mare Haligeetus albicita Mreg \Wpar (Bestinta) | TUIl | 3 R EX W
Gipeto Gypaetus barbatus Mirr (3B estinto) Tl 3 B BX M
Capovaccaio Neophron percnopterus M reg,B W irr lTUS B 3 E CR IV
Grifone Gyps fubvus S8, Mirr MregFrivi¥G) t TU N I '3 R EN W
Awvoltoic monaco Aegypius monachus M irr (SB estinto) lTUg 3 v EX
Biancone Gircoetus galkicus M reg, B.W par FTUK 0 3 R EN N
Falco di paiude Circus ceruginosus SB,M reg W L TUN 0B - S EN ¥
Albanella reate Gircus cyaneus M reg W (SB estinta ) TTun 3 v X
Albanella pallida Clircus macrourus M reg PTUR L3 E - it
Albanefla minore Ciraus pygargus MregB ITUn &t 4 § W N
Astore Accipiter gentilis SB, M reg,W par FTUR D - 5 VU
 Sparviere Accipiter nisus - SB,MregW - s - W
Poiana Buteo buteo SB,M reg, W ~-unn - S v
Poiana codabianca Buteo nufinus Mreg . Wirr fTnn 3 @ [}
Poiana calzata Buteo lagopus MregW -Tunn - s |
Aquila anatraia minore  Aquia pomaring Mreg \Wir iR 3 R v
Aquila anatraia maggiore Aquild clanga M reg, W par fTun 1+ 1 & - N
Aquita reale Aqude chrysoetos SB,MimW ire ITUdh I3 R VW N
Aquila minore Hieragetus pennotus M reg, Wirr fun i 3 R - W
Aquila di Bonelli Hiercoetus fasciatus SB,Mim Fun 3 ECR W
Falco pescatore Pandion haliaetus Mreg W par (Bestinto) | I 3 R EK N

A
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Specie Fenologia Livello Peso
di conservazione dell'impatto

UE LN BE BO SPEC ETS LR EL Coll

Ordine FALCONIFORMES

Grillaio Fako naurnanni M reg,B,W par l B LU T T '/ T 1N 1
Gheppio Folco tinnuncutus $8,M reg, W -Tnn 3 D - W
Falco cuculo Fakco vespertinus Mreg, BW irr STUR N3V ONE
Smeriglio Falo columberius M reg, W RV S| s -« N
Lodolaio Falco subbuteo M reg,B,W irr R (VI I O I LV
Falco delfa Regina Fako eleonorae M reg, BW irr I TUE B 2 R W I
Lanario Fako biarmicus SB,M reg,W irr fTUR I 3 (B EN I
Sacro Fako chermug MregWirr -Tyn a3 E - W
Pellegrino Fakco peregrinus SB,M reg,W par U 3 R W N

Francolino dimonte  Borasa bosasis & TS OROm
Pernice bianca Logops mtis B PCH - - S VWM
Fagiano di monte Tetmotetnx SB Fe C i 3 -

gl - 5} VU

Colino dellaVirginia ~ Colinus wrgfmanus SB {naturalizato) cem - - - - M
Coturnice Alectorts graeco SB {par. ripopolata) ci - 2 Mwl
Pernice rossa Alectoris rufa SB {par. ripopolata) - Cn 2 ¥V IRl
Pernice sarda Alectoris barbara $B {par. ripopotata) le C Il I | won
Starna Perdix perdix S8 (par. ripopolata) Focu - 3 v -
Quagla Coturnix cotumix M reg, B.W par CHmHe 3 Vv i
Fagiano comune Phasianus colchicus 5B {ripopolato} cm - - 3 1
Porciglione Rallus aquaticus SB,M reg W ®Cm - - ll
Volrokino Porzana porzena M reg, BW irr I -0 0 4 3§ fi
Schiribilla Porzana parva M reg, B,W irr I - 4 1
Schiribills grighata Porzana pusia MregBirr - no3 R o-
Re di quagie Crex crex M reg, B.W irr | [ N { l
Gallinefta d'acqua Galinula chloropus SB.M reg W #FCcm- - 5 fl
Ptlo sultano Porphyrio porphyria SB.Mirr I Il 3 R 1
Folaga Fuica atro SB,M reg W 1 - 3§ i

__Ordine GALLIFORMES

Glirapragios  Terwxtemax  SBMimWir ITUKN - 2 V EN W
Otarda Ot terda MimWirr FTUL L T D -

i atopus ostrolegus | re _ - m - EN I
Cavaliere dltafia Himantopus himantopus M reg, BYY par I TU n - 5 R |
Avocetta Recurvirostra avosetta M reg, B,W par FTUR N 43W W LR

- LINEE GUIDA -



Specie Fenologio Livello Peso
: di conservazione dell'impatio

] UELNBEBOSPEC

Occhione Burhinus oedicnemus M reg, B,W par (B par /) | TU Ii [I 3 V EN Ilt
Corrione biondo Cursorius qursor Mirr? I . Ill -3 v - N
Corriere piccolo Charadrius dubius Mreg BWirr R I I
Corriere grosso Charadrius histicuia M reg,W par (B !} - - - 5 NE
Fratino Charadrius alexandrinus ~ SB par, M reg W par Lo 3 D R I
Piviere tortalino Charodrius morinefs M reg.B l TU nn - - |
Piviere dorato Puvialis apricaria Mreg W fe - W0 4 S - U
Pivieressa Phavials squatarola M reg W e mn - § - |
Pavoncella gregaria Yaneflus gregorius M reg LW irr N
Pavoncell Yanelius vonels Mreg W, B o FCHN - - N
Piovanello maggiore ~ Calidris canutus M reg, W par - 3w w .
Piovanello tridattito  Cafidris dlbe M reg,W par S
Gambecchio Calidris minuta M reg W S T S N
Gambecchio nano Cafidrs temmincki M reg W par S I .
Piovanello Calidrs ferruginea MregWirr I,
Piovanello violetto Calidris maritima Mir? .o 4 - K
Piovanello pancianera  Calidris aipina MregW oW - i
Gambecchio frullino ~ Limicola falinellus Mreg! -3 -
Combattente Philomachus pugnax M reg, W par le CHMI 4 (§ -
Fruflino Lymnocryptes minimus M reg W S CW N W MW -
Beccaccino Galinago gallinago M reg W.Breg! < Cm K - (8 NE M
Croceolone Galinago media MregWirr -2 W - |
Beccaccia Scolopax rusticole M reg,W, 58 par - Cmon 3w YWEN
Pittima reale Limosa limosa M reg, W par, 8 mcmn 2 v - 0
Pittima minore Limesa lapponica M reg W par le - W # 3W W I
Chiurlo piccole Numenius phaeopus M reg, W irr n-mn 4 @ i
Chiurlottello - Numenius tenuirostris M reg L, W par S | T U |
Chiurlo maggiore Nesmenius anuats M reg, W, B irr - M 0 3w DW NE Wi
Totano moro Tringe erythropus M reg, W par [ A
Pettegola Tringa totanus SB par, M reg W - mu0 2 DN
Albastrelle Tringa stagnatilis Mreg Wirr T |
Pantana Tringa nebularia Mreg W par oo mon S i
Piro pire culbiance Tringa ochropus M reg,W par N | B |
Piro piro boschereccio  Tringe glareoka MregWir I -0 K 3 D il
Piro piro del Terek Xenus cinereus M reg L Wirr [P || I | S £ i
Piro piro piccolo Aqttis hyboleucos Mreg BW - - 0N I
Voltapietre Arenaria interpres M reg, W par - - A S -
Falaropo beccosottile  Phialaropus lobatus MregWim . S § -
Falaropo beccolargo Phalaropus fulicaria Mirr Wi m A & -

Stercorarlo mermno  Stercorariss homarinus M .W Ml {5

Nﬂr
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Specie ' Fenclogia Livello Peso

di conservazione dellimpatto

UE LN BE BO SPEC ETS LR E. Coll
Labbo Stercorarius porasiticus M reg, W - - -
Labbo codalunga Stercorarius longicoudus M reg LW irr S | )
S

Pl B L LY.

PR

Gabbmano d| Pa[!as Larus rchrhyaetus M reg ?, W (Sltllla) A -y - S -
Gabbiano coralline  Lorus mekinocephals M reg W,B I TUN K 4 S VW il
Gabbianelio Larus minutus Mreg W - -3 D -
Gabbiano comune Larus ridibundus MregW,B - m - - S VUl
Gabbiano roseo Larus genef SB par, M reg,W par PO - (§) EN O
Gabbiano corso Larus qudouinii SB,M reg, W par el [ L EN
Gavina Larus conus M reg, W _ n-m- 2 D - W
Zafferano Larus fisscus MregW - - - 4 3 It
Gabbiano reale nordico  Larus argentatus M reg, W par - - - - 3 ]
Gabbiano reale Lorus cachinnans $B,M reg W - u ® i
Mugnaiaccio Larus marinus Mreg {Wirr n- - - 4 3 I
Gabbiano tridattilo Rssa mdoayla Mreg W - -m- -5 .« |
Sterna zampenere Geiocheﬁdon mlotfca M reg, BW irr FTTUd 3 (@ I
Sterna maggiore Sterna caspia ‘M regWpar,Birr FTU R B - |
Sterna di Riippell Sterna bengalensis MregB8 - m e - - -
Beccapesci Sterna sandvicensis MregW 8 -0 2 D W I
Sterna comune Sterng hirundo M reg BWirr F-nn - 5 -«
Fraticello Sterna afbifrons Mreg BW irr Il -k % 3 D W |
Mignattino piombato  Chiidenias hybridus Mreg BWir I -0 - 3 D BN |
Mignattino Chiidonias niger Mreg BWir - -0 3 DC I
Mlgnamno ahblanche Chirdonm leucopterus M reg, BWirr - - H - S CR |
Gazza marina Aka torda M reg W - oM. 4 5 - |
Pulcinefla di mare Fratercula arctica MregW . - - - 2 ¥ - |
~ Ordine COLUMBIFORMES N
Piccione selvatico Columba livia N BERNER | - 5 - N
Colombelta Columba oenas SB par, M reg W - m 4 S QR W
Colombaccio Columba palumbus $8,Mreg W - C - 4 5 - W
Tortora daf collare Streptopefio decoocto~ SB,M reg oo - 8 I
Tortora . Streptopelia turtur M reg, B Wirr * C il 3 D [

Ordme PSITTACIFORMES

S8 (ratralzato)

Parrocchetto dal coliare Psrttacu!a kmmen o

Ordme CUCUUFORMES
Cuculodaluuﬂo i MI'EE.B,WIrr T I - §
Cuculo - Cuculus canonss Mreg BWir - - m - - 5 -
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Specie Fenclogia Livelio Peso
di conservazione deil'impatto

UE LN BE BO SPEC ETS [R_EL Coll
Ordine STRIGIFORMES |

o SB panM W par
Gufo reale Bubo bubo SBMim

aaaaaaaaa;ei

v
Civetta nana Gloucidium passerinum  SB,Mirr I {S) -
Civetta Athene noctua SB,M reg W par Mn- 31 b - N
Allocco Strix aluco SB,M irr s - N
Allocco degfi Ural Strix uralensis M reg W par, 5B I I ) NE N
Gufo comune Asio otus S8 par, M reg W 0o S R N
Gufo di palude Asio flammegs M reg, W par I B - 3 (V) NE I
Civetta capogrosso Aegolius funereus S8,Mirr I I § R A

. Ondme CAPR]MULGIFORMES —

cci T Copnmulgus europaeus M reg, 8, W irr S 1] y 2 D) | I |
s 3 e A e v N - | L OMlne APOD,FORMB T

Rondone  Apusapus T MregBWirr ol - - S

Rondone pallido Apus palidus Mreg BWir )

Rondone maggiore Apus melba M reg, BW irr N

Gruccione

h| fmarina

__Ordine PICIFORMES _

Torcicollo Jynx torquila M reg, B, par(3B par?} TU il 3 D -

Picchio cenerino - Picus canus SB,Mirr T # 3 DWW I
Picchio verde Picus viridis S8, Mirr - TU ! D KR
Picchio nero Dryocopus martics BMimWir - FTug - - s -
Picchio rosso maggiore  Picoides major S8, M reg,W par -TU -5 -
Picchio rosso mezzano  Ficoides medius $8,Mirr I TOn - 4 § v i
Picchio dorsobianco  Picoides leucotos SB,Mirr Ul - S EN
Picchio rosso minore ~ Peoides minor = SB,Minr -TE - - § R
Picchio tridattilo Picoides tridactylus 8 NIV 3 D EN |

o Ordine PASSERIFORMES -

Calandra Melanocorypha calandra SB M reg W par -1 - 3 O R

Calandrell Calandrella brochydaciyla M reg, B -0 - 3 Y -

A
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Beccofrusone

o ar.qilo

Scricciolo

scpaiola

Bombydifla gafu I_

" Cndsdndus

" Prunella moddars

M ir, W irr {irruptive) .

Specie Fenologio Livello Peso
di conservatione dellimpatto

UE LN BE BO SPEC ETS IR EL  Coll

Cappellaccia Galerida cristata SB,Mim n 3 [D) -

Tottavilla Luthia arboreg SB,M reg,W par l -

Allodola Alauda arvensis SB,M reg W * C I 3 -

Ailodola gulagn]la Eremophila alpestris Mir Wi - - - (S) -

Toplno Riparia riporia Mreg 8 H 3 D

Rondine montana Piyonoprogne rupestris  SB par, M reg W par I - §

Rondine Hirundo rustica M reg, BW par 1 3 D

Rondine rossiccia Hirunde daurica Mreg B - - S

Balestmcc:o Defichon urbica Mreg BWirr f < 5

Calandro magglare Anthus richardi M reg {,W par . f - -

Calandro Asithus campestris M reg, B ! I I v

Prispolone Anthus trivialis M reg BWirr - [ - 3

Pispola Anthus pratensis Mreg W, B irr . I 4 5 -

Pispola golarossa Anthus cervinus MregWirr - i - 8 -

Spioncello Anthus spinoletta SB par,M reg W - )

Cutrettola Motecilo flava M reg, BW irr I §

Ballerina gialfa Matocila cinerea SBMregW - - ()

Ballerina bianca Motacifio abe SB,M reg, W I )

Sordone Prunella collaris .

' Uslgnofo d’Afnca Cercotriches galoctotes M reg ! - - 3

Pettirosso Erithacus rubecida SB,M reg W - I 4 § -
Usignole maggiore Luscinia luscinia Mreg! f 4 3

Usignolo Luscini megorfyncios M reg, BW irr - " 4 5 -
Pettazzurro Luscinia svecica MregWpar,Birr f [ - § NE
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros SB par, M reg W - i - 3 -
Codirosso Phoenicurus phoenicurus M reg, B,W irr - ! P |

Stiaccino Saxicola rubetro Mreg BW irr H 4 § -
Sattimpalo Saxicola torquata S8, M reg W [ I D

Culbianco isabellino ~ Oenanthe isabeling M reg {Sicilia) A (altrove} - I - B -
Culbianco Oenanthe oenenthe Mreg, BWirr f - 5 .
Monachella Oencrithe hispanica Mreg BWirr - - 1 Y W
Monachella del deserto  Oenanthe desert Mirr? S (| -9 -
Morachella nera Oenanthe lewcura MirWirr (SBextinet)y | - |l i B K
Cadirossone Monticola soxatilis MregB - -l 3 D) LR
Passero solitario Monticola soktanius SB,M reg W par < - 3 v -
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Specie Fenologia Livello Peso
di conservazione delfimpatto

UE LN BE BO SPEC ETS LR EL Coll

Merlo dai collare Turdus torquatus M reg, B,W par - i 4 S - |

Merlo Turdus menufa SB,M reg W P C i 4 5 -

Cesena Turdus pilaris SB par, M reg, W I* C W5 I

Tordo bottaccio Turdus phifomelos SB par, M reg, W * C W 4 S I

Tordo sassello Turdus iiacus M reg W, B irr I CH - 4W 3§ I

Tordela Turdus viscivorus SB.M reg,W par m-m-. 4 S Il

Umgnolo dl fiume Cettia cetti SB M reg,W par Il s -

Becramoschino Gsticola pna'dis SB,M reg W par N -

Forapaglie macchiettato  Locustello naevia M reg i 4 § NE

Salciaioka _ Locustellg luscinioides M reg. B - - i & -

Forapaglie castagnolo  Acrocephatus medanopogon B par, M reg, Il - G w

Pagiiarolo Acrocephalus patudicols M reg (B extinct) | I T T 2,

Forapagfie Acrocephalus Mreg BWirr - - 4 (5 CR

Cannaiok di jerdon ~ Acrocephalus agricla  Mirr L,W irr {Sardinia) H - 5 -

Cannaiola verdognols  Acrocephalus polustris ~ Mreg, B Il 4 3

Cannaiol Acrocephahss scrpocees M reg, BW irr - - 4 8

Cannareccione Acrocephalus arundinaceus M reg, B . i -y -

Canzpino maggiore Hippolais ictering "MregWirr (B ! Alps) - - 4 § NE

Canapine Hippolais polygiotta Mreg, B . I £ 9 -

Magnanina sarda Syviasarde 5B,M reg W par b b 4 B R

Magnanina Sybvia undata $8,M reg W par l I 1 v -

Sterpazzola di Sardegna  Sybia conspicilata Mreg, BWpar (Bpar!) - I -

Sterpazzofina Sytvia cantillans Mreg, B n- 4 3§

Occhiocotto Syvia melanocephals  SB,M reg W par - - - 4 8

Silvia di Riippell Syivia rueppelf M irr - i 4 {§ -

Bigia grossa Syivia hortensis Mreg BWirr - - i VN

Bigia padovana Syhvia nisoria M reg, B -l 4 (5 LR

Bigtarella Sybia curruca Mreg BWirr I | - § -

Sterpazzola Sytvio communis M reg, B - 4 5

Beccafico Sylvia borin Mreg, B | 4§

Capinera Sytvia atricapilo SB,M reg W li 4 3

Lui forestiero Phyfloscopus inomatus M e Wirr i - S

Lui bianco Phylloscopus bonell M reg, B Wirr H 4 5

Lui verde Phyloscopus sibilatrix M reg BW irr - - LI

Lui piccolo Phyllascopus colybta 5B par, M reg W i & -

Lui grosso Phyfloscopus trochifis M reg (B 2 Alps), W irr | S NE

Regolo -Regulus regulus SB,M reg W - - - 4§ -

Forrancing Regulus ignicapilus SB,M reg W - -0 - 4 5

Pigliamosche Muscicapa striata Mreg, B W4 3 D

Piglamosche pettirosso  Ficedula parva M reg -1 -

Balia caucasica Ficedula semitorquata ~ Mirr ! -k 2 & -

Bafia dal coffare Ficedula abicolks M reg,B P-4 § IR

Balia nera Ficedula hypoleuca Mreg Birr -4 -

Panurus biarmicus
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Fenologia

di conservazione

Peso
dell'impatte

Cinciabiga

Cincia bigia alpestre

Cincia dal ciufio
Cincia mora
Cinciarella

Credega

+

Averla piccola
Averla cenerima
Averla maggiore
Averla capirossa
Ghiandaia
Gara
Noctiolaia
Gracchio afpino
Gracchio coralline
Taccola

Corvo
Cornacchia

Corvo imperiale

wokd, w7

ii _ ) ’ _

Parus .'ustris

chin alpestre o
Rampichino ,

Lanius coflurio

Parus montarnis
Parus cristatus
Parus ater
Parus coentleus

Picchio muraiolo

Lanius mmor
Laniys excubitor

Garndius glandarius
Pica pica

Nugifraga caryocatactes
Pyrrhocorax groculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula

Corvus frugilegus
Corvus corone

-5 ) 3._.5 ,: ]

Corvus corax

M reg,B I I
Mreg,B f Il
M reg, W (B 1 Alps) Il
M reg, BWirr f
S8,Mirr * C -
SB.Mim i* C -
SB,Mirm,Wirr - -
SB,Mirr - -
SB ' FTU I
§8,Mreg W par -
M reg W I c

SB,M reg,W par i C

SMir - - M- - |

» PR po Lo o s B
SN 5 -, N

&

—

)

(D) N

D NE |
V IR
6 I
S I
g -
6 IR I
v oW o
& - |
s . b

Storno Sturnus wulgaris SB.M reg W b C* - !
Storno nero Sturmus unicolor B,Mirr - -l S Il
Storno roseo Sturnus roseus Mirr W irr - - {S)

Passera europea Passer domesticus B, Mirr - C* - $

Passera d'ltalia Passer italiae SB,Mreg - ¢ -

Passera sarda Passer hispaniolensis B, M reg S | {5

Passera mattugia Passer momtanus 5B, M reg,W -GN N

Passera lagia Petronic petronic SB,M reg, W par - - S

Fringuello alpine Montifringilla nivalis SB.Mirr - - § LR
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Fenalogia

Liveflo

di conservazione

Peso-
dell'impatto

UE DV 5E BOSPEC ETS LR Col

vy

Fringuello Fringilla coefebs S8,M reg W S Cm - 4005 .
Peppola Fringlia montifringlle M regW,Birr - CH - § W
Verzellino Serinus serinus SB par, M reg, W par - - 4 5 -
Venturone Serinus ditrinelo SB.M reg W par I 4 5 .
Verdone Carduelis chloris 3B,M reg W JI 4 5 .
Cardeltino Carduelis cardueds SB,M reg W It - -
Lucarino Cardielis spinus M reg, W, SB par [ 4 § W
Fanello Carduelis cannabing SB.MregW - 4 5 -
Fanello nordico Carduelss flavirostris Mreg 2 Wirr I - 3§
Organetto Carduelts flammea SB,M reg,W par il 8 -
Crociere fasciato Loxia feucoptera Mirr I ()
Crociere Laio qurvirostra $B,M reg, W par Il 5o
Trombettiere Buconetes githagineus ~ Mirr _ [ .
Ciuflolotto scarlatto  Carpodoass enthrinus ~ Mreg ? (B 1 Alps),Wirr Il {9
Ciuffolotto Pyrrhuta pyrrhula 58,M reg W Hl 5o
Frosone " Coccothraustes SB par, M reg W ] § R
Zigolo di Lapponia Calcorius lapponicus M reg, W irr < -0
Zigolo deile nevi nivals  Mreg Wy Il - 0
Zigolo golarossa Emberiza leucocephatos M reg, W irr i - -
Zigolo gallo Emberiza citrineba SB par, M reg W I 4 9
Zigolo nero Emberiza drius SB, M reg,W par I 4 ()
Zigolo muciatto Emberiza do SB,M regW I I v -
Ortolano Emberiza hortulona M reg, BWirr f [f 2 (V) LR
QOrtolano grigio Emberiza caesio Mirr? b 4 5 -
Zigolo boschereccio  Emberiza nustica Mirr? ! T )
Zigolo minore Emberiza pusila M reg LW irr - - (5 -
Migliarino di palude Emberiza schoenicluis 5B, M reg W 1 - 5 -
Zigolo capinero Emberiza melanocephala M reg, B -2 v -
Strillozzo Miliaria calandra S8,M reg, W par il 4§ (B -

6. | principi delle Linee Guida

Questo documento deve offrire elementi di organizzazione e specifiche utilita

per delineare un programma operativo che possa porre in condizione sia i gestori

che gli Enti nonché i ricercatori, di cooperare affinché sia possibile ridurre le in-

terazioni degli Uccelli con le linee elettriche e si incrementi la consapevolezza del

problema finalizzato ad una migliore qualita del paesaggio e affidabilita del servizio.

M E necessario ed urgente intervenire per minimizzare nel lungo periodo la minac-
cia della perdita di Uccelli causata dall’elettrocuzione e dalla collisione.

B E necessario che vengano introdotti adeguati standard tecnici per la costruzione

Ny

“ulilitn.
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di nuove strutture a media tensione e per rendere adeguate quelle gia esistenti,
cosi come gia avvenuto per il Parco del Delta del Po ed in altre zone

E altrettanto indispensabile definire una normativa di legge che garantisca la pro-
tezione degli Uccelli dalle linee elettriche cosi come definito nella Conferenza
delle Parti (COP) relativa alla “Convenzione sulla conservazione delle specie
migratrici appartenenti alla fauna.selvatica” (adottata a Bonn il 23 giugno 1979)
adottando la Risoluzione 7.4 “ELECTROCUTION OF MIGRATORY BIRDS”
e con analogo contenuto, il 3 dicembre 2004 il Comitato permanente istitui-
to ai fini della “Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell’ambiente naturale in Europa” (Berna, 19 settembre 1979) ha adottato la
Raccomandazione | |0.

Per proteggere gli Uccelli, ed in particolar modo le specie migratrici, i nuovi im-
pianti e le strutture accessorie devono essere costruiti per evitare la morte per
elettrocuzione e predisporre dei dispositivi per evitare la collisione sia nella AT
che nella MT.

Gli impianti e le strutture tecniche gia esistenti devono essere adeguate ai nuoVi
criteri di protezione degli Uccelli dall’elettrocuzione e dalla collisione cosi come
definito anche nei rapporti tecnici del Consiglio d’Europa (cfr Hass et al. 2005).

Dove possibile le cabine di trasmissione a medio voltaggio dovrebberc essere

interrate oppure completamente isolate al fine di massimizzare la protezione e
minimizzare le perdite. - '
In quelle aree che sono attraversate regolarmente da un grande numero di
Uccelli che volano a bassa quota (es. linee di costa, falesie, crinali, aree che per
la loro conformazione topografica costituiscono colli di bottiglia, ecc) ie linee
elettriche dovrebbero essere eliminate.

Nelle zone protette e nelle aree SIC e ZPS per le linee esistenti, si dovra pro-
cedere all'eliminazione, all'interramento nei punti di maggiore criticita e comun-
que alla sostituzione con il cavo elicord per la MT. Per AT dovranno essere
attuati tutti i dispositivi di segnalazione dei conduttori (bird flight diverter) sia
per i conduttori che per i fili di guardia. Tale azione dovra rispondere al Piano di
Riduzione di Rischio (cap. 7) cosi come per I'identificazione dei nuovi tracciati.

| conservazionisti, gli ornitologi, le compagnie elettriche e i politici dovrebbero

~ LINEE GUIDA - 25

\{



cooperare per ridurre effettivamente la minaccia
dell’elettrocuzione attraverso tavoli di concertazio-
ne e processi di pianificazione partecipata (Agenda
21).

B Si raccomanda che queste indicazioni possano ve-
nire utilizzate come argomenti di discussione in-
dispensabili affinché in futuro gli Uccelli possano
volare senza impedimenti e frammentazione degli
spazi.

7. Le azioni per un Piano di
Riduzione del Rischio

Al di 1a degli indirizzi elencati al paragrafo prece-
dente, la complessita e 'operativita di questi argomenti
determinano la necessita di definire gli argomenti strut-
turanti Un Piano per la Riduzione del Rischio da adottare in tutte le aree protette,
nelle zone SIC e ZPS nonché lungo le fasce di migrazione e comunque ogni qualvolta
se ne ravvisi la necessiti per migliorare ia qualitd ambientale del nostro Paesaggio.

7.1. Politica dell’Ente gestore

Questo documento tende ad indirizzare I'Ente gestore verso lo sviluppo, in re-
lazione ad un bilancio costi-benefici, di azioni volte a proteggere le specie di Uccelli
attraverso un Piano di valutazione del rischio, e ad acconsentire ed incentivare i
monitoraggi degli incidenti da collisione ed elettrocuzione finalizzati a produrre
indicazioni per ridurre I'incidenza della mortalitd per implementare una banca dati
relazionale.

7.2. Formazione

La formazione del personale & una componente importante per la collaborazio-
ne che si deve instaurare tra enti di gestione, di controllo e di ricerca. I}l personale
addetto di tutti i livelli, sarebbe opportuno che potesse essere informato sul proble-
ma dell’avifauna in modo da comprendere le ragioni, le necessitd ed i metodi con cui
si affrontano tali problemi in modo da acquisire coscienza del problema.

Questo approccio renderebbe piu facile e funzionale la gestione del monitorag-
gio e del controllo dell’efficacia delle azioni prodotte per migliorare la compatibilita
delle linee elettriche.

DA
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7.3. Acquisizione di standard costruttivi

Le interazioni degli Uccelli con le linee elettriche producono spesso una per-
dita di funzioni e di affidabilita della linea stessa. In molti casi si assiste oltre che
alla morte dell'individuo, anche a danni gravi al servizio con, interruzioni dell’ero-
gazione di energia e conseguenti disagi per gli utenti nonché danni economici.
Anche le strutture possono subire dei danni: le collisioni possono tranciare i
cavi o portarli al contatto; i corto circuiti possono danneggiare gli isolatori e gli
interruttori.

Nel miglioramento dell’affidabilitd della linea possono essere ricomprese
funzioni relative all’avifauna in modo da includere negli standard costruttivi meto-
diche e materiali utili a diminuire o eliminare I'impatto ambientale. L'approccio
é relativo al Piano di valutazione del rischio che rispondera a due situazioni
principali:

a. elettrodotto esistente: si metteranno in essere tutti i dlSpOSItIVI atti a mitigare
I'elettrocuzione attraverso azioni in particolare riferite ai pali quali: isolamento
dei bracci e dei conduttori sia sui pali che sugli interruttori aerei nonché nei
trasformatori sospesi; costruzione di supporti su pali in modo che il punto di
posa dell'individuo sia piu elevato e lontano dai conduttori. Per quanto riguarda
la collisione, la sostituzione dei tre conduttori liberi con elicord ¢ {'azione sicu-
ramente pil efficace.

b. Lelettrodotto di nuova costruzione deve necessariamente seguire la procedura
indicata per il Piano di valutazione del rischio.

In qualsiasi caso sia per MT che per AT sarebbe opportuno in alcuni luoghi
opportunamente selezionati posizionare delle cassette nido per Rapaci in modo da
incrementare la popolazione nidificante in alcune aree chiave.

Questi standard costruttivi e procedurali dovranno essere usati ovunque in
modo che le nuove finee o le vecchie modificate, possano essere “avian-safe” au-
mentando a compatibilita ambientale.

7.4. Gestione delle informazioni e delle infrastrutture
(es. i nidi)

Un opportuno data base meglio ancora se relazionale e cioé collegato ad un
GIS, dovra essere organizzato daila compagnia che gestisce la linea. Questa azione
permetterd di raccogliere e organizzare tutte le informazioni riguardanti le caratte-
ristiche della linea da un punto di vista tecnico e per quanto concerne il suo livello
di interazione con I'ambiente. _

La raccolta di dati naturalistici comprendenti in particolare quelli relativi alla
collisione ed elettrocuzione degli Uccelli o che utilizzano i tralicci per nidificare si
tradurra in un rapporto.

Un apposita conferenza di servizio con le autorita competenti (Provincia UF.
Caccia e Pesca e Ambiente, Parco e/o Riserva, Corpo Forestale) determinera le

N4
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modalitd di gestione delle informazioni attraverso una metodologia standard da
definire, sentito I'lstituto per la Fauna Selvatica, che debba tenere conto delle nor-

mative di legge vigenti.

7.5. Metodologia diValutazione del rischio

Per rendere ancor piu efficace I'azione di rendere compatibile la linea elettrica
con il sistema ecologico evitando quindi gli effetti della frammentazione, & indispen-
sabile definire una metodologia condivisa ed applicabite a livello nazionale i cui crite-
ri di riferimento potrebbero essere i seguenti, riferibili poi ad un Piano di Protezione
dell’Avifauna per la riduzione del Rischio.

Uno studio di valutazione del rischio non pud prescindere da una raccolta di
informazioni utili a definire:

a. analisi bibliografica specifica relativa alla presenza delle specie a rischio;

b. il quadro delle specie presenti comprese quelle particolarmente 2 rischio even-

tualmente applicando madelli discriminanti (Rubolini et al. 2005);

eventuali dati di mortalitd anche in aree limitrofe ecologicamente simili;

localizzazione delle linee di migrazione consolidate;

particolari ecosistemi attrattori (es. zone umide);

posatoi disponibili;

vincolistica dei luoghi;

analisi territoriale del sistema ecologico attraverso la raccolta e elaborazio-

ne dei dati strutturali (Morfologia, Fisionomia strutturale della vegetazione ecc)

e I'elaborazione di particolari indici di struttura del sistema e di valutazione

dei livelli di frammentazione (es. Mesh size index, Degree of landscape division,

Coherence, Jaeger 2000)

i. individuazione di aree che presentano un valore d'importanza per le specie co-
stante durante gran parte del periodo dell’anno come zone di nidificazione e/o
svernamento {ma anche di riposo, alimentazione ecc.);

j. analisi e classificazione dell'incidenza potenziale degli elementi territoriali attrat-
tori in relazione alle loro caratteristiche morfologiche espresse al par. 4 ed in
relazione alla diversa fenologia e caratteristiche di attitudine al volo delle specie
anche in base alla vicinanza della linea elettrica presente o all'ipotetico traccia-
to;

k. classificazione del livello di rischio dei diversi tratti in base alle valutazioni so-
pra definite e elaborazione del peso del rischio anche con modelli geostatistici
{Santolini et al. 2002).

S ompan

Una volta definito il livello di rischio delie diverse aree deve seguire l'indivi-
duazione delle opere di mitigazione e/o compensazione se linea esistente oppure
definire una progettazione con azioni utili a diminuire o eliminare il rischio anche
con i criteri propri del punto 7.3.in modo da migliorare I'affidabilita complessiva
del servizio.

SN
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7.6. Misure per {a riduzione del rischio

misure di riduzione del rischio stesso.

a.

P oago

Dopo aver completato la valutazione del rischio, il lavoro si indirizza verso le

Queste dovranno richiedere un piano per la riduzione della mortalita che deve

considerare i seguenti punti:
valutazione della linea elettrica per classificare da un punto di vista del tipo di

risoluzione del rischio;

Individuazione degli standard costruttivi e delle modificazioni da apportare
valutazione e definizione delle risorse finanziarie utilizzabili;

definire un sistema di controllo delle azioni di mitigazione ed i costi associati;
definire un timing delle azioni progettuali,

organizzare un tavolo di partecipazione al lavoro tra gli Enti interessati ed i cit-

tadini.

Un piano di riduzione della mortalita pud includere una strategia che incorpora
aspetti e misure preventive, attuative e proattive utili a realizzare I'obiettivo di mi-
gliorare l'affidabilita complessiva della linea. -

La prevenzione riguarda la costruzione di nuove linee o la riorganizzazione di
vecchie con gli standard di qualita definiti dal Piano per la salvaguardia dell’avifauna
e che di seguito viene illustrato da uno Schema delle misure di Piano per la riduzione
del rischio:

MISURE DI PIANO PER LA
RIDUZIONE DEL RISCHIO

Misure prioritarie
| AZIONI Di
RECUPEROD
AMBIENTALE
A
Misure prioritarie
PIANO Di RIDUZIONE
DEL RISCHIO
Y

Misure prioritarie
MONITORAGGIO E

Misure prioritarie
: BANCA DAT!
et RELAZIONALE

CONTROLLO

Gli aspetti attuativi riguardano 'applicazione della valutazione dei problemi di
rischio attraverso un protocollo definito ed indicato nel punto 7.5. con l'organizza-
zione di una Banca dati relazionale.

X
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Le azioni proattive e dinamiche sono indirizzate ad individuare e fornire risorse
per la formazione in modo da aumentare conoscenza e consapevolezza nel per-
sonale a vario livello attraverso una stretta collaborazione tra gli Enti gestori, le
amministrazioni e gli enti di ricerca.

7.7. Miglioramento dell’habitat (compensazione)

In aggiunta ai punti messi in atto dal Piano per la salvaguardia dell'avifauna e
dalle misure per la riduzione del rischio in esso contenute, & plausibile definire ed
includere nel Piano una serie di misure utili a migliorare 'habitat delie popolazioni
di Uccelli sottoposte a rischio di elettrocuzione e collisione.

Piattaforme per la nidificazione, gestione degli habitat, incremento delie oppor-
tunita ecologiche per i migratori sono tra le azioni che sarebbe plausibile prendere
in considerazione dopo un’attenta analisi delle opportunita e necessita.

Un’ aspetto significativo pud essere il recupero o la ricostruzione, ad esempio in
pianura, di zone umide, come forma di compensazione ma con funzione di distrazio-
ne dalla zona a rischio, innescando meccanismi di modifica det comportamento utili
a ridurre il rischio della linea elettrica. :

E comunque opportuno incoraggiare nuove idee e metodi per proteggere gii
Uccelli ed in particolare i migratori. '

7.8. Controllo di qualita

Le linee guida devono includere dei meccanismi di revisione delle best-practi-
ces indicate in modo da conseguire il controllo sulla qualita delle azioni sviluppate.
La collaborazione con I'lstituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed il Ministero
dell’Ambiente anche attraverso una commissione di esperti, potrebbe essere lo
strumento di verifica biennale delle linee guida in modo da aggiornare la banca dati
con le informazioni raccolte localmente in modo da riorganizzare in maniera appro-
priata i documenti anche in relazione alle esperienze in atto.
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DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione IIl - Reti elettriche

.. . . A TERNA S.P.A.
M m;st;:_" o dello ‘? wluﬂ?;ff;?: omico Area Operativa Trasmissione di Firenze
lpdnglttr‘:rttlu?a!)fn P-EN Lungarno C. Colombo, 54
REGISTRO UFFICIALE 55136 FIRENZE
Prot. n. 0024038 - 30/11/2011 - USCITA Fax: 055.5213804
e per conoscenza

Alla REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Attivitd Produttive
Servizio Politiche Energetiche

(Referente Intesa regionale ai sensi del DL 29
agoste 2003, n. 239)
Via A. Moro, 44

40127 BOLOGNA

Fax: 051.5276568

AL  MINISTERC  DELL’AMBIENTE,
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE
D. G. per la Difesa del Suolo
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Fax: 06.57228642

Oggetto: Autorizzazione, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n.
239 e s.m.i., alla costruzione ed all’esercizio della Stazione Elettrica di smistamento
a 132 kV denominata “Ravenna Zona Industriale”, delle opere connesse, dei
relativi raccordi in cavo interrato alla RTN e della modifica ai collegamenti
dell’utente “Polynt™- opere in comune di Ravenna — Valutazione di incidenza

Posizione n. EL-180

In riferimento all’intervento in oggetto, questa Amministrazione comunica quanto segue.

In seguito alla segnalazione compiuta nella riunione della conferenza di servizi dalla
Regione Emilia Romagna circa la vicinanza delle opere in oggetto al SIC/ZPS 1T407003
“Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo™ e al Parco Regionale del Delta del Po, ¢ emersa la

Via Molise, 2 — 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2115 — fax +39 05 4705 2534 - 47887757
e-mail gianfelice poligioni@sviluppoesenomico. gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it
ene.eneree. div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it




facolta di compiere sull’intervento in oggetto una valutazione di incidenza, in quanto interventi
riguardanti zone esterne ai Siti della Rete Natura 2000.

Questa Amministrazione, appurato di essere, secondo la normativa regionale vigente,
I’ Autoritd competente, previo parere rilasciato dall’Ente Parco, in merito alla Valutazione di
Incidenza, in quanto amministrazione autorizzante, ha proceduto a chiedere, con nota prot.
n.7086 del 5 aprile 2011 all’Ente Parco Regionale del Deita del Po il parere di competenza.

L’Ente Parco ha trasmesso, con nota prot. n.004434 del 31 maggio 2011, il
provvedimento nulla osta, con prescrizioni, n. 152/2001 del 30 maggio 2011, in merito alla
Valutazione di Incidenza del progetto in autorizzazione.

Preso atto di quanto espresso dell’ente Parco, questa Amministrazione comunica di
acquisire come proprie le determinazioni compiute dal suddetto Ente, ai fini della Valutazione
d1 incidenza.

Tali determinazioni saranno inserite nel decreto autorizzativo in elaborazione, di cui
diverranno parte integrante.
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COMUNE DI RAVENNA - 20]
Area pianificazione territoriale ng
Servizio gestione urbanistica T CabioATs

Spett.le
T 23869 (2044 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
) Direzione Generale per I'energia nucleare, le
@{d A /03/ 2A 4 energie rinnovabili e l'efficienza energetica
Biv. lll- Reti Elettriche
Via Molise,2
00187 ROMA
Ministero dello Svi ; ;
Dipammcn}:,vﬁﬁ‘%”mf‘g';””""“’ MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
Struttura: DIP-EN DEL TERRITORIO E DEL MARE
REGISTRO UFFICIALE Direzione Generale per la difesa del suolo
Prot. n. 0006023 - 23/03/2011 - INGRESSO Via C. Colombo,44
00147 ROMA
Ep.c

Regione Emilia Romagna

Direzione Generale Attivita Produttive,
Commercio, Turismo

Servizio Politiche Energetiche

Viale A. Moro,44

40127 BOLOGNA

TERNA

Direzione Mantenimento Impianti
Area Trasmissione di Firenze
Lungarno Cristofero Colombo,54
50136 FIRENZE

OGGETTO: Pratica n. 1576 TERNA-AOT/F!

Realizzazione Stazione elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse, relativi
raccordi in cavi sotterranei 132kV alla RTN con modifiche alle linee elettriche 132 kV esistenti, e
collegamenti in cavi sotterranei 132 kV all’utente Polynt nel Comune di Ravenna. Rif. MSE EL-180

TERNA Spa — Area operativa Trasmissione di Firenze

INVIO DOCUMENTAZIONE

Con riferimento alla pratica in oggetto e in risposta alla nota della Regione
del 9/03/2010 (PG.2010.0064336), si invia in allegato copia della Delibera di Consiglio Comunale
circa la VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE AL {RUE/
conclusione positiva della procedura in oggetto. La citata delibera da conto inoltre delle verifiche

ilia Romagna
relativa alla

istruttorie di competenza di questa amministrazione ai fini delf'autorizzazione unica.
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N. 11077 Prot. Gen.

N. 18 Prot. Verb.

EG

COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

12 CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE AL RUE RELATIVA A:
OREALIZZAZIONE STAZIONE ELETTRICA 132 KV RAVENNA ZONA INDUSTRIALE E OPERE
CONNESSE, RELATIVI RACCORDI IN CAVI SOTTERRANE! 132KV ALLA RTN CON
MODIFICHE ALLE LINEE ELETTRICHE 132 KV ESISTENTI, E COLLEGAMENTI IN CAVI

SOTTERRANEI 132 KV ALL'UTENTE POLYNT NEL COMUNE DI RAVENNA DA PARTE DI
TERNA S.P.A.

L'anno 2041 il giorno trentuno dei mese di Gennaio alle ore 20:55 é
nella sala delle adunanze deila sede comunale; in sequito a diramazione di appositi inviti,

consegnati al domicilio dei Consiglieri, come da relata di notifica del messo comunale, si ¢ adunato
il Consiglio Comunale.

Assumne la presidenza ii Sig. FABBRI VALTER, Presidente del Consiglio
Assiste il DOTT. NERI PAOLQ, Segretario Generale

Al momento della votazione dell’atto in oggetto, risultano presenti:

Presente . Presente
MATTEUCCI FABRIZIC - Sindaco

ANCISI ALVARD GALANT| EMILIANGC

ARTIOLI 'WANO GAMBI PACLO

BALDINI FRANCESCO GATTA RUDY

BANZS DANIELA MAESTRI ANDREA
BARONCINI GIANANDREA MARTINI PIETRC

BASS1 ANDREA MIGNOLA VINCENZO
BERTOZZ! MARCC MORIGE VALENTINA
BESSI GIANNI MOSCONI GIANFRANCO
BUCCI MAURIZIO PALAZZETT] GIANLUCA
CASADIO ANCREA PASINI RICCARDC
CAVICCHICLI MATTEQ PERINI DANIELE
COSTA EUGENIO RICCI SARAH

COVATO SERGIO ROMBOLI ROBERTA

DE MUCCI RAFFAELLA
FABBRI VALTER
FABIAN! ALDO
FERRUCCI SERAFINO
FRASSINETI GIANCARLO
FRONZONI FEDERICO
FUSSI ALBERTO

RUBBCLI DIEGO
RUBBOLI ROBERTO
SIGNANI WILIAM
SPADONI GIANFRANCO
SUZ2Z21 RCBERTA
"TARRONI ANDREA
VENZI MIRIA

TZEZZOoninnnnhandunnnnn,
WM ZBZZOOOOGEOOOBOLOLOOBERY

sono presenti altresi, senza diritto di voto, i seguenti consiglieri aggiunti:

N POUYE BABACAR
N KALEFI MIRANDA



Relatore 'Assessore all'Urbanistica - Gabrio Maraldji -

La Giunta Comunale sottopone allesame del Consiglio Comunale la seguente
proposta di deliberazione:

Premesso che:

- La societd TERNA, ai sensi del combinato disposto dellart.1 comma 26 della
L. 23 agosto 2004, n.239 e smi, e del T.U. sulle acque & sugli impianti elettrici
R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, ha inoltrato istanza al Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero deli’/Ambiente tutela del Territorio e del
Mare finalizzata, previa intesa con la regione E.R., per il rilascio del
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO DELLE OPERE IN OGGETTO, CON CONTESTUALE
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' URGENZA E INDIFFERIBILITA,
INAMOVIBILITAY E APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO
ALLUESPROPRIO CON EFFETTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI
URBANISTICI VIGENTI e applicazione delle relative misure di salvaguardia;

- La normativa sopra richiamata prevede un’autorizzazione unica nell'ambito di
un procedimento unico svolto nelle modalita di cui alla legge 241/1990 e
s.m.i., restando ferme nel’ambito di tale procedimento le competenze del
Ministero Infrastrutture in merito ail'accertamento della conformita delle opere
alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi;

- In merito al rilascio dei parerimulla osta di cui sopra, al Comune di Ravenna
viene richiesta I'espressione congiunta relativamente alle proprie competenze,
in particolare: Verifica di Conformitd urbanistica, Parere Beni culturali e

paesaggistici, parere'VrniﬁB’ fdrogeologico;
Rilevato che:

- |l progetto interessa la zona produttiva-industriale posta in sn Candiano, lungo
la Via Baiona;

- {’area & classificata dal PSC vigente come “Area di ristrutturazione per attivita
industriali e produttive portuali” (art.85 della NTA), il RUE conferma tale
destinazione (art.V.10 del RUE} classificando [area come ambito ad
attuazione indiretta, disciplinata dal POC (art. 32 delle nta del POC);

- 1l progetto presentato prevede la realizzazione delle seguenti opere:
_nuova stazione eleftrica di smistamento, denominata “RAVENNA ZONA

INDUSTRIALE”;

_due elettrodotti a 132 kV in cavi interrati per alimentare F'utente Polynt dalla
nuova stazione elettrica,

- modifiche alla linea aerea a 132 kV esistente "Degusta-Ravenna Porto”

- modifiche alla linea aerea a 132 kV esistente “Enichem-Ravenna Baiona”

- due raccordi a 132 kV in cavi interrati tra la nuova stazione elettrica e i due
nuovi sostegni;



- La realizzazione di tali nuovi interventi comporta una modifica della cartografia
del RUE relativamente alla nuova cabina e ai nuovi collegamenti aerei e alle
rispettive fasce di rispetto, come evidenziato nel'allegata tavola di progetto
DU35419A BDX16673 (Allegato 1};

- La conclusione positiva del procedimento autorizzativo e il successivo
recepimento del Consiglio Comunale comporta altresi [inserimento
nell'elaborato POC 13 — Ricognizione dichiarazioni di pubblica utilita;

- ITER PROCEDURALE
- Come si evince dal Verbale della Conferenza dei Servizi svoita in data 7
maggio 2010 {ns. PG.50208/2010), il progetto ha svolto il seguente iter:
- listanza e stata presentata al Ministero dello Sviluppo Economico in data
2/10/2009, con avvio del procedimento il 9 DICEMBRE 2009;
- La Soc. Terna ha comunicato ai proprietari I'avvio del procedimento in data
22/1/2010;
- & stato effettuato Fawviso allAlbo Pretorio del Comune di Ravenna dal
2/02/2010 al 3/03/2010;
- & stato effettuato la pubblicazione sui “Resto del Carlino” in data 3/02/2010;

- Aifini della verifica di conformita agli strumenti urbanistici comunali, sono stati
acquisiti i pareri dei Servizi Patrimonio, Ambiente, Strade e Geologico,
Gestione Urbanistica che hanno espresso parere favorevole condizionato,
come di seguito riportato:

SERVIZIO PATRIMONIO: Si esprime parere favorevole per quanto di competenza
dal punto di vista patrimoniale al proseguo della pratica.

Considerato che i lavori in oggetto interessano terreni di proprieta comunale, censiti
al catasto terreno del Comune di Ravenna — Sez. RA — FG 12, mappali 125 e 128, si
prende atto che tali aree saranno softoposte a vincolo preordinato a servith di
glettrodotio; si resta in attesa della formalizzazione del relativo atio notarile.

SERVIZIO GEQLOGICO: Vista la pratica in esamqlg considerato che le opere da
realizzare ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeclogico € che le stesse sono
ricomprese nell'elenco delle opere soggelte ad autorizzazione ai sensi della
normativa vigente, si comunica che nulla osta alla realizzazione delle stesse, fermo

restando che dovra essere attivata la procedura autorizzativa presso lo scrivente ’7

L semvizio.

SERVIZIO AMBIENTE: In merito alla pratica in oggetto, si ritiene necessario
acquisire_il parere di_Arpa_sezione Ravenna in riferimento agli aspetti inerenti la
valutazione dei campi elettromagnetici. Dall'analisi della documentazione trasmessa
si evidenzia la presenza di uno scarico di tipo domestico, per ii quale risulta
necessaria |'autorizzazione allo scarico, qualora il recapite (non specificato in
relazione) non avvenga in rete fognaria pubblica. Per quanto di competenza in
riferimento alla richiesta di pareri effettuata dal Proponente TERNA spa, null'altro da
segnalare.

SERVIZIQ STRADE: Con riferimento alla pratica di cui alloggetto, per quanto di
competenza Nylla Osta al proseguo della pratica. L'esecuzione di scavi per la posa
dei tratti di linea in cavo softerraneo, indicati nelle planimetrie di progetto, non
interessa strade comunali ma aree private e raccordi ferroviari privati.

<l



SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA: ai fini dell’'autorizzazione alla realizzazione

della nuova cabina elettrica, visto il parere - con prescrizioni- dei Vigili del fuoco (Ns.

PG 36101/2010), nulla_gsta per quanto di competenza, fermo restando il

_, perfezionamento, con esito positivo, della procedura ai fini sismici (Servizio Edilizia) e
O‘/{per il vincolo idrogeologico (Servizio geclogico).

Si pre

nde atto che gli interventi di demolizione delle strutture esistenti non piu

funzionali a! progetto (edificio esistente, tralicci modificati) si attueranno a seguito di
separato atto autorizzativo.

procedimento ministeriale.

ﬂ | pareri_mancanti sopra richiamati dovranno essere acquisiti_nellambito del

Precisato che:

Le aree di intervento sono interessate dal vincolo idrogeologico;
—-—_m-""_-'—-_--—— et

Con nota del 30 aprile 2010 (ns.PG.46354/2010), la Soprintendenza per i beni

architettonici e paesaggistici di Ravenna ha dichiarato che non insistono

sull'area in oggetto tutele di cui al D.Lgs.42/04;

Con nota del 10 novembre 2010 (PG.2010/0089931), la Provincia di Ravenna
ha comunicato che non pare necessario sottoporre la pratica in oggetto g__V@S

in attuazione dell'art.2, comma 3, lettera hy del DLgs. 728/2000; ~ 77

Ricordato che si dovra procedere con successivi atti al recepimento degli esiti

della procedura del procedimento ministeriale;

Visto il parere favorevole espresso dalla C.C.AT. in seduta del 29/12/2010;
Tutto cid premesso e considerato;
L CONSIGL!O COMUNALE

Richiamata la propria competenza ai sensi del R.D.11/12/1933 n.1775;

Visti_gli_allegati pareri di regolarita tecnica espresso dal Servizio Gestione
Urbanistica_ed E.R.P. e di regolarita contabile o compatibilitd economico finanZiaiia
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del
D.Lgs. n.267/2000;

1)

2)

Udita I'esposizione del relatore;
DELIBERA

Di esprimere, per tutte le considerazioni e gle condizioni precisate in narrativa
che qui si intendono integralmente richigmate, W in
merito alla proposta di variante a!@ relativa alla realizzazione delia
Stazione elettrica 132 kV “Ravenna“Zgna Industriale” e opere connesse,
relativi raccordi in cavi sotterranei 132kV alla RTN con modifiche alle linee

elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi softerranei 132 kV all'utente
Polynt nel Comune di Ravenna da parte di TERNA S.p.A;

Di provvedere al recepimento degli esiti della procedura del procedimento
ministeriale con successivi atti deliberativi.

€l



Il Presidente apre la discussione:
OMISSIS

Ultimata la quale, come evincesi dal verbale di seduta cui si fa espresso rinvio,
nessuno pill avendo chiesto la parola, si passa alla votazione in forma palese col
seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 38 VOTANTI: 30 _
ASTENUTI: 5§ MARTINI PIETRO (P.d.L.) BALDINI FRANCESCO (P.d.L.) BERTOZZI
MARCO (P.d.L.) BUCCI MAURIZIO (P.d.L.) COSTA EUGENIO (P.d.L))

VOTI FAVOREVOLI: 30 VOT!I CONTRARI: 0

" Indi il presidente proclama fesito della votazione per effetto delia quale la
presente proposta di deliberazione & approvata.

* k k k k hok



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
- F.to FABBRI VALTER F.tc DOTT. NERI PACLC

Si attesta che la presente deliberazione & stata pubblicata in copia il 03/02/2014 all'albc comunale ove rimarra affissa
per quindici giomi consecutivi,

Ravenna, 03/02/2011 {L SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo Neri

Trasmessa a) Prefetto il

Per copia conforme all’criginale.

Ravenna, 03/02/2011 p. IL SEGRETAR!IO GENERALE

DIRETTIVO
iBTFlUTTOflE EBILE

Esecutiva da_l1 4 ;\ g, e, aisensie perglieffetti dellart. 134 del D.lgs 18.08.2000 nr. 267
[ W isr 4 :

oL
et f

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Neri

§0Dim
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Area Operativa Trasmissione di Firenze

w Dirazione Lungamno C Colombo, 54 ‘ \
‘Q e r n a Mantenimento 50136 Firenze - talia
W at Impianti Tel. +39 0555213811

Raccomandata AR Ministero dello Sviluppe Economico
DG per I'energia nucieare le energie rinnovabili e
‘ Pefficienza energetica

Divisione Ill — Reti Elettriche
Via Molise, 2
00187 ROMA
Ministero dell'’Ambiente Tutela del Tervitorio e del
Mare

Ministero dello Sviluppo Economico DG per la Difesa del Suolo

Dipartimento per VEncrgia Via C. Colombo 44
Struttura; DIP-EN 00147 ROMA
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0022246 - 08/11/2011 - INGRESSO Comune di Ravenna

Piazza del Popola 1
48121 RAVENNA

Oggetto:Pr.1576 TERNA-AQT/F| - Rif. MSE EL-180

Realizzazione Stazione Eletirica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse, relativi raccordi in
cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche alle lineg elettriche 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi
sotterranei 132 kV all'utente Polynt nel Comune di Ravenna in Provincia di Ravenna

Precisazioni

Rif. Comune di Ravenna Deliberazione del Consiglio Comunale 31 gennaio 2011

A seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 Prot.Verb del 31 gennaio 2011 relativa alle opere
descritte al’oggetto, rilasciata nel'ambito del procedimento ministeriale di cui traftasi, documento con il
quale 'Amministrazione Comunale di Ravenna si & espressa favorevolmente in merito alla realizzazione ed
esercizio delle medesime, ci preme precisare quanto segue.

SERVIZIO PATRIMONIO
Si conferma che formalizzeremo con atto notarile le servitl di elettrodotto inerenti le particelle di proprieta
comunale interessate dalle nuove opere.

SERVIZIO GEQLOGICO
In fase di progettazione esecutiva sara nostra cura acquisire gli esiti positivi della procedura relativa al
vincolo idregeologico.

SERVIZIO AMBIENTE

il parere di ARPA & stato acquisito nella procedura di intesa regionale (cfr. Atto di Intesa approvato dalla
Giunta della Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 1118 del 27 luglio 2013). '
Relativamente allo scarico delle acque siamo in possesso di nulla osta rilasciato da HERA Ambiente circa il
ricevimento e trattamento del flusso di acque meteoriche provenienti dallga futura Stazione Elettrica presso
il Centro Ecologico Baiona di Ravenna, che si allega,

SERVIZIO GESTIONE URBANISTICA
In fase di progettazione esecutiva sara nostra cura acquisire gli esiti positivi della procedura ai fini sismici.

Per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito, contattare Nadia Bernardi tel. 055 521 3897 tax 055 521
3804 padia.bernardi@terpa.it

Distirtti saiuti.

E o l'!ﬂ— m
Cap. SBc 440 199.936 Eure tal 30 aprile 2009 1v. L@j &8

Has
———— v



EHEMmbiente

Sociletd del/ Gruppo Hera

HERAMBIENTE S.p.A.

Sociatd soggelis alla direzionn

¢ &f coordinernerito of Hera 5.p.A.
C.F/P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392
Capltsie Soctele int. Vers, € 271. 146,000

www gruppohara &

Ravenna, 30.09.2011
Prot. 16450

Spett.le

TERNA SpA

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungaino C. Colombo, 54

501386 Firenze

Oggetto: Stazione eleftrica d! Ravenna Zona Industriale - Autorizeazions Unica Legge

janto Herampients SpA o

Si fa riferimento alla Vs. pari oggetto prot. TEAQTFI/P20110003438 det 16.09.2G11 con la quale
richiedete alla scrivente il benestare al conferimento presso l'impianio di trattamenta acque del
Centro Ecologico Baiona di Ravenna di Herambiente Spa di ca. 3.000 m%anno di acque

293/03 - Richlesta conferimento acque meteoriche - Nulla O3ta ai traftamento

meteoriche provenienti dalla futura stazione elettrica in oggetto,

Cid premesso, la scrivente Herambiente Spa., con la presente, comunica # NULLA OSTA al
ricevimenio e traftamenio del suddeto fiussc o seque meteoriche, —neta —sezione ~TAPI
(Trattamento Acque di Processo Inorganiche) dell'lmpianto TAS (Trattamento Acque Superficiali)}

det Centro Ecoiogico Baiona di Ravenna.

Y
Cordiali saluti '
o
COPIA D GE STIce 1 oheT
Responsabiie implant! Rifiuti Industriall BNR_ VecaTvord corsn o
P 8 m
. aer | am GO, OLSLr
Ing. Ste i il sy 1 5 o TR ]
/ : SoCo | peposy
S [ | 605%0 | Goim] a .
TEAVTFI ~FaZ7B1 i@fB37231 ~ Brrd [ v T O
Sede legale Sede commercisle Sade snministrativa
Visle C. Borl] Pichat 2/4 visle G, D Vittorio 62 Vie de Terapieno 25
#0127 Bolopns 48123 Ravenna A7924%miny

tol. 051, 422554546 fax 051.4225175

. 051.60817171 fax 0541.908430



‘CONSORZIO DI BONIFICA
* . _DELLA ROMAGNA

RAVENNA: Via Mariani, 26 — 48121- Ravenna — (RA)
C.F.: 92071350398
Presidenza e Direzione ; Tel 0544/249890 — Fax: 0544/36967

Allegati : n°
Risposta a : prot. 2454/RA DEL 29/01/10

M:mstero dello Svituppo Econ omico
Dipartimento per I'fnergia
Strutturg: DIP-I'N
- . REGISTRO UFFICIALE
Prot n. 0003042 - 26/03/2010 - iNGRESSO

OGGETTO: Pratican® 1546 TERNA-AOF/FI

E(-(50

Ravenna, 09 FER. 2010

172

Spett.le

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per UEnergia
Direzione Generale per energia
nucleare e le energia rinnovabili e
Pefficienza energetica Divisione 111
Reti Elettriche

Via Molise n®2 00187 ROMA

Spett.le

Ministero dell’ Ambiente Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Difesa del
Suolo.

Via C. Colombo n°44 00147 ROMA

Spett.le

TERNA

Direzione Mantenimento Impianti

Area Trasmissione di Firenze

Lungarno Cristoforo Colombo n°54
50135 FIRENZE

Realizzazione Stagione Elettrica 132kV “Ravenna Zona Industriale” e opere connesse,

relativi raccordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche alle linee elettriche 132

kV esistenti e collegamenti_in_cavi sotterranei 132 kV _all’utente Polynt , in Comune di

Ravenna.

Richiesta N.O. ai sensi art. | L.241/90 ¢ s.m.i.

SEDE LEGALE :
RAVENNA: Via A. Mariani, 26 — 48121 — Ravenna — (RA} — tel 0544/249890 — fax 0544/36967

CERMET
ALTRE SEDI s43%;  SINGERT
FORL!": Via P. Bonoli, 11 — 47121 = Forli' (FC) —tel : 0543/373111 - fax: 0543/30494 MIEN 1SO 9001 :
CESENA : Via R. Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC) — tel: 0547/645296 — fax: 0547/645274 OOAUNIER IS0 14001

RIMINI: Via G. Oberdan, 21 — 47921 — Rimini {(RN) — tel : 0541/54667 — fax: 0541/26716



-.CONSORZIO DI BONIFICA Ravenna,
- DELLA ROMAGNA

RAVENNA: Via Mariani, 26 — 48121- Ravenna — {RA)

C.F.: 92071350398
Presidenza e Direzione : Tel 0544/249890 — Fax: 0544/36967

In riferimento all’oggetto e in risposta la richiesta pervenuta in data data 29/01/10 prot. Cons. 2454/RA,
lo scrivente Consorzio, esprime parere faverevole in merito al “Piano Tecnico delle Opere” , in quanto non

risultano interferenze con beni in gestione a Questo Consorzio ¢ loro pertinenze.

Con 1 migliori saluti.

ILD NERAL
(Ing. afialde; 7{%1&{

SEDE { EGALE
RAVENNA: Via A. Mariani, 26 — 48121 — Ravenna — (RA) — tel 0544/249890 — fax 0544/36567
CERMET
ALTRE SEDI wEe SINGERT
FORLI'; Via P. Bonoli, 11 — 47121 - Forli' {(FC) — tel : 0543/373111 — fax: 0543/30464 NFEN ISO 8001 .

CESENA : Via R. Lambruschini, 195 — 47521 Cesena {FC) — tel: 0547/645296 — fax: 0547/645274 100BUNI EN1SO 14001

RIMINI: Via G. Oberdan, 21 — 47921 — Rimini {RN} - tel : 0541/54667 - fax: 0541/26716
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HERA S.p.A.

Struttura operativa territoriale df Ravenna
Via Romoa Nord 180/182 48122 Ravenna

tof, 0544.241. 111 fax 0544.241.503

www. gruppohera it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per I'lnergia
Strutiura: DIP-1TN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 002681 - 23/03/2010 - INGRESSO

Ravenna, _,U,\O Z{&LQ

prot. gen. n. 66%{5 1o
Ns. rif.  MF/mf

yye

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per I'energia — Direzione Generale per
I'energia nucleare |e energie rinnovabiti e fefficienza
energetica Divisione Ill - Reti Elettriche

via Molise, 2

00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e dei
Mare

Direzione Generale per la difesa del suolo

via C. Colombo, 44

00147 ROMA

. TERNA Direzione Mantenimento impianti

~ Area Trasmissioni di Firenze

© Lungarmo Cristoforo Colombo, 54
| 50136 Firenze

Oggetto: RIf. MSE EL-180 (Pratica n® 1576 TERNA-AQT/FI}
Realizzazions Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” ed opere connesse,
relativl raccordi in cavi sotterranei 132 kV alla RTN con modifiche alle linee elettriche 132 kV
esistenti, e collegamenti in cavi sotterranei all'utente Polynt nel Comune di Ravenna in
provincia di Ravenna (Proc.toc amm.vo svolto con conferenza dei Servizi (1.241/90 smi) -

Rich. nuila osta).

In risposta alla richiesta di Tema del 18/01/2010, nulla osta alla realizzazione delle opere

in oggetto a condizione che:

i e

- Le nuove opere, consistenti in cavi elettrici aerei e sotterranei nonché le relative
strutture di sostegno metalliche (tralicci), dotati di impianti di messa a terra, che
potrebbero creare comenti vaganti nel sottosuolo, non devono interferire con la
protezione catodica della condotta idrica di trasporto (adduttrice) esistente lungo la via
Baiona, in quanto é realizzata in acciaio catramato e distante circa 30 m dalle linee

alettriche aeree esistenti.

Non essendo possibile determinare preventivamente tale tipologia di interferenza, la
scrivente azienda si riserva la facoltd di richiedere interventi di protezione della
condotta idrica, qualora si manifestassero preblemi in futuro, a completo onere di
Terna. Si allegano, per riferimento, le misure elettriche in due diversi punti di misura
sulla condotta, Po509 e Po510, del mese di gennaio 2010.

Sede logale: Visle Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologha
C.F/Pactita (VA Rogisho linprose BO 04245520376
Capitpie Sociale i, vers. € 1.115.013.754



_ Saranno accettate solamente richieste di allaccio per fogna bianca ed
potabile, con posizionamento dei punti di
allintemo delParea privata come si rileva
Planimettia Fognature € drenaggi. Non sard possib
o nera e gasdotto in quanto non esistona reti in zona.

Con i migliori saiuti

acquedofto
consegna a margine della via Baiona e non
dalfelaborato DC35419A_BDX17836
ile allacciare utenze di fogna mista

GRUPPO
= HERA Pag. 2di 2



MISURA PROTEZIONE CATODICA ADDUTTRICE IDRICA VIK BAIONA

Planimetria con indicazione dei punti di misura Po509 e Po510.

Si precisa che la presente planimetria & puramente indicativa at fine di individuare i punti di
misura deila protezione catodica dell’adduttrice idrica. Non potra pertanto essere utilizzata
per localizzare 'adduttrice idrica per eventuali lavori di scavo, sondaggi, ecc..



V51 G2t 5174

Rilievi sul punto di misura PoS09, mese di gennaio 2010

w1

TOYAE S

Data

{DDP}M (DDP) Seconi

{ODP) Secondk  (DDF) Fuod Hmiln mnmrmm {PDP) Scarko

Tensione batteria

gomalier fuor ke AA fuosi limite BB AA quad. giom.
01o172010 1105 0.000 0.000 0.000 a.uoo 6.053 0,508333
0210172010 1,106 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0,908333
03012010 1106 0.000 0.000 0.000 0.000 0.086 0908333
T 0403120100 1310 0,600 0.000 0.000 0.000 0.073 0,881250
=T oek2010 2113 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 0.8849250
080172010 A2 0.000 0.000 0.000 0-.000 0.00C 0,8270€3
B a7/0172010 -1.119 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,854167
T Oe2010 d12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.062 0,854167
D01/2010 1114 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,800000
100772010 115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.077 0854167
117210 1120 0.000 0.600 0.600 6.000 0.000 0,854167
12mAr2010 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0,073 0,854167
i 1M1 1115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,854167
[ T140Y2010 1115 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0,827083
80972010 A3 0.000 0.006 0.000 0.000 0.061 0,827083
160172010 1110 0.000 {.000 0,000 0.000 0,083 0.857085 |
T7m172010 A.110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.088 0,827083
T 18AR610 KETTY 0.000 0.006 0.000 0.006 0.000 0,800000
T TTI90172010 4117 0.000 0.000 6.000 0.000 0.068 0,800000
20007172070 A7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,800000
217012010 1118 0.000 6.000 0.000 G.000 0.047 0,800000
2010 AT 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0060 0,772817
231072010 4115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.772917
2401010 1115 ©.000 0.000 0.600 0.000 0.000 0,7726517
8012010 1117 0.000 6.000 0.600 0.000 .000 0,772917
2600172010 1920 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0,772017
ZT02010 417 0.000 6.000 0,000 0.000 0.000 0772917
2870172010 A2 0.060 0,000 0.000 0.000 0.000 0.772917
2600172010 i3 6.000 0.000 0.000 0.000 0.080 0,745833
30/0172010 Jiz 0.000 0.000 0.00C 0.000 0,081 0745833
310172010 1125 0.000 0.000 0.000 0.000 0.038 0,745833
Rilievi sul punto di misura Po510, mese di gennalo 2010
(DDP)Medic  (DDF)Secondi  (DDP) Secondl  (DDP) Fuori limbe  (DDF) Fuori lmite (D) Scato
Data gomakes  fuodimiaAA fuorl hmite BB AA BB quad, giom, | e7one hatieda
T o1042070 -1.030 0.000 0.000 0.000 0.000 0066 0557639
0270172010 -1.039 06.000 0.000 0.000 0.000 0,075 0557639
03012010 AD37 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0557630 |
04/0172016 -1.044 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,530556
05/01/2010 -1.046 1.000 0.000 0.000 0.000 0.049 0.530556
0810172610 1045 0.000 0.600 0.000 G.000 0.000 0,530558
T 070172010 A.851 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,530556
0BX1/72010 1055 0.000 0.000 0.000 0.000 0,080 0,530556
00172010 1.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0,072 0445306
160172010 1040 0.000 0.0600 0.000 0.000 6,076 0,530556
136172010 1,053 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0,530556
TUUiZeDi0T 1.082 0.000 0.000 0.600 0.000 D.000 050556 |
130972010 -1.048 ©.600 5.000 0.000 0.000 0.000 0,530556
14972010 1050 0.000 D000 0.000 0.600 6,083 0530656
15172010 1046 0.000 0.000 0.000 ¢.000 0.000 0,530556
1680172010 1,042 0.000 0.000 0.000 0.000 0.074 0.530556
1770772010 -1.043 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,503472
780172010 047 0.000 0.000 0.600 0.000 6.069 0,503472
TOR72010 1048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0503472
2000172010 -1.050 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0476368
210172010 1.089 0.000 0.000 0.000 0.000 D068 0,476388
220172010 1.049 0.000 0.000 0.000 0.0600 0.000 0476389
2310172010 1048 0.060 0.000 0.000 0.000 0073 0476389
2410172010 1.047 0.000 0.000 0.000 D.000 0.000 0476389
55172010 .051 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,440306
T IR0 053 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0476380
F7HA/2010 1059 0.060 0.000 0.000 0.000 0.067 D.476388
2800172010 -1.056 ©.000 0.000 0.000 0.000 0.084 0,440306
2B/ 172070 1057 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,448306
306172010 057 6.000 0.000 D.000 0.000 0,084 0,449306
3012010 11056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0, 449306
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HERA S.p.A.

Struttura operativa terriforiale di Ravenna
Via Romea Nord 180/182 48122 Ravenna

tef 0544.241.111 fax 0544.2471.503
www.gruppohera. it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipadimento per VEnergia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n, 0018292 - 13/10/2010 - INGRFSSO

Ravenna, @\‘ O{ZOL O
prot. gen. n.2C2225/10
Ns. rif.  MF/mf

eP.C

£ €0

TERNA Direzione Mantenimento Impianti
Area Trasmissioni di Firenze

Lungarno Cristoforo Colombo, 54

50136 Firenze

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per I'energia — Direzione Generale per
'energia nucleare le energie rinnovabili e l'efficienza
energetica Divisione lIl — Reti Elettriche

via Molise, 2

00187 ROMA

Ministerc dell Ambiente Tutela del Territorio e del
Mare
Direzigne Generale per la difesa del suolo
via C. Colombo, 44
00147 ROMA |

Oggetto: Rif. MSE EL-180 (Pratica n* 1576 TERNA-AOT/FI)
Realizzazione Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale” ed opere connesse,
relativi raccordi in cavi sottervanei 132 kV alla RTN con modifiche-alle linee alettriche 132 kV
esistent], e collegamenti in cavi sotterranei all’utente Polynt nel Comune di Ravennain
provincia di Ravenna (Proc.to amm.vo svolto con canferenza dei Servizi (1.241/90 smi) —

Chiarimenti nulia osta).

In risposta alla Vs. nota in data 06/05/2010, TEAOFTI/P20100001790, si riconferma il Ns.
nulla osta gia rilasciato in data 11/03/2010.

Allo stato attuale non & possibile effettuare valutazioni tecniche, tantomeno economiche,
pertanto si resta in attesa della realizzazione dell'intervento per verificare eventuali
interferenze, che sono riscontrabili dai rilievi periodici effettuati in specifici punti di misura

sulla condofta idrica.

Si prega pertanto di prendere contatto, sin dall'inizio dei lavori, con il P.l. Giuseppe Ricci
{tel. 0544 241208) Responsabile della Manutenzione Impianti di HERA S.p.A. - 5.0.T. di
Ravenna, per la definizione di eventuaii interventi da realizzarsi e la loro valutazione

Sede jegaie: Viale Carfo Bertl Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F./Fartita IVA Regisiro imprese BQ 04295520376
Capitale Sociale int. vers. € 1.115.013.754
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Area Operativa ' rasmissione di Firenze
Direzlone Lungamo C. Cohmbo, 54
r n Mantsnimento ~ B0136 Firenze - | aka
Impianti Tal. +38 05552120811 Ao

~ / HERA Spa - Gruppo Hera
){ X ; Struttura Operativa Territoriale di i3avenna
' Via Romea Nord 180\182
48122 RAVENNA

L

Epec Ministero dello Sviluppo Economice
DG per 'energia nucleare le energjie rinnovabili e {'efficienza
energetica
. ] Divisione [ll-Reti Elettriche
EB——= Via Molise, 2
' T 00187 ROMA

Posta Celere 1ar
Ministero del’ Ambiente Tutela de| Territorio e del Mare

DG per la tutela del territorio e ris¢rse idriche

Divisione X Assetto e rappresentazione cartografica-Sezione
Elettrodotti

Via C, Colombo 44

00147 ROMA

TEAQTFI/F2ZB818800173H - A6/B5-25 16

Oggetto:Pratica n® 1576 TERNA-AQT/FI

Realizzazione Stazione Eletfrica 132 kV “Ravenna Zona Industriale’ e opére connesse, relativi raccordi in
cavi sQ ei 132 KV al ifiche alle li eloftr 132 kV esistenti, e collegamenti in cavi
sotterranei 132 kV alfuiente Polynt nel Comune di Ravenna in Provincia di Flavenna

Chiarimentl nulia csta

Rif. MSE EL-180

A seguito del ricevimento del nulla osta favorevole alla realizzazione delle opare elettriche descritte ail
_oggetto - prot. n. 58515110 MPmf del 11.03.2010 - si rileva che i collegzmenti in linea aerea ed in cavo
interrato in corrente alternata saranno progettati e realizzati secondo quarto previsto rispettivamente datle
Norme CE! 11-4 e 11-17, il cui rispetto & ritenuto sufficiente ai fini delle interierenze con tubazioni interrate.

]‘erna si rende comunque disponibile a valutare sotto gii aspetti tecnici ed economici le eventuali richieste di
intervento da parte di Hera in indirizze.

Distinti saluti.

All; per lrlinisteri in indirizzo copia nulla osta Hera 11.03.2010

PRIA
Copi U, PRIST

Sede legata Tarnp SpA - Viale Eqidla Gulbani, 70 - AY156 R ~ ltalia - 0583 terna,
Reg. Imgrese di Roma, C.F. e B, 05778851007 REA, dazaie. 0 on +39 08B313BITT - www tema.t ) [ ]
Cap. Soc. 440,193.926 Ewro {al 30 aprile 2009) .y, Eﬁé] &-ﬁﬁ.
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HERA S.p.A.

Swruthss operstive farritoriale of Revanna
Vi Romea Nord 180/182 48122 Revenns

toi. 544.241.111 Jax 0544.241.503

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per 'energia — Direzione Generale per
I'anergia nucteare le energie rinnovabili e 'efficienza
energetica Divisione IIl - Reti Elettriche

via Molise, 2

00187 ROMA

{ ¥ ’ Ministero dell'Ambiente Tutela del Teitorio e dei
| ST
r TERNA - A T NLNZE Mare
: ?’ T T 7 Direzione Generale per |a difesa del sucio
coraon | o€ | [cc ] omer | ;'; 127 %%T‘“Abo' “
BNR g | nars t _i GOLCA
amu | an prolomn] oo § cose fPRE & P.C. TERNA Direzione Mantenimento impiant
| udy 'Eﬂt" amco_ REPORT. A T N i di Fi
(LECAZE | 5 Tre | aosAu | aoum | A rea Trasmissioni di Firenze
. Lungamo Cristoforo Colombo, 54
50136 Firenze
TEALTE ! “AlHIBHr i1 g 7 PR PT T PPN

Ravenna, Lﬂ("*” e
prot gen. n. ‘*zkf;\[f', 10
Ns nif  MF/imf

Oggetto: RIf. MSE EL-180 (Pratica n* 1578 TERNA-AOT/F)}
Reallzzazione Stazione Elettrica 132 kV “Ravenna Zona industrisle” ad opers connesss,
relativi raccordi in cavi sotterranel 132 kV alla RTN con modifiche alle linee elettriche 132 kv
esistent], » collegamenti in cavi sotterranst all’'utente Polynt nel Comune o Ravenna in
provincia dl Ravenna {Proc.to amm.vo svolto con conferenza dei Serviz (1.241/90 ami) -

Rich. nulla osta).

In risposta alla richiesta di Tema det 18/01/2010, nulla osta alla realizzazione delle opere

in oggetto a condizione che:

- Le nuove opere, consistenti in cavi eletirici aerei e sotterranei nonché le relative
strutture di sostegno metalliche (tralicci), dotati di impianti di messa a temra, che
potrebbero creare correnti vaganti nel sottosuolo, non devono interferire con la
protezione catodica della condotta idrica di trasporto (adduttrice) esistente lungo la via
Baiona, in quanto é realizzata in actiaio catramato e distante circa 30 m dalle linee

elettriche aeree esistenti.

Non essendo possibile determinare preventivamente tale tipologia di interferenza, la
scrivente azienda si riserva la facoltd di richiedere interventi di protezione della
condotta idrica, qualora si manifestassero problemi in futuro, a completo onera di
Tema. Si allegano, per riferimento, le misure eletinche in due diversi punti di misura
sulla condotta, Po508 e Po510, del mese di gennaio 2010.

Sede jegule; Viele Carfo Borll Pichat 2/4 40127 Sologna
C.F./Partin VA Registro imprees BO 04245520376

Capitele Sociale int vers. € 1.115013.754



Sarannc accettate solamente richieste di allaccio per fogna bianca ed acquedotto
potabile, con posizionamento dei punti di consegna a margine della via Bajona e non
allintemo del’area privata come si rileva dalf'elaborato DC35419A_BDX17836
Planimetria Fognature e drenaggi. Non sara possibile allacciare utenze di fogna mista
o nera e gasdotto in quanto non esistona refi in zona.

Con i migliori sakuti
|
1

Dott. Ing. GianNicola Scarcefla
Dirigente Reti '
Struttura Operativa Territortate o Revenna

Hera S.p-A. , \F/\

Altegato: Misure elettriche protezione catodica.

GHUMPG
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MISURA PROTEZIONE CATODICA ADDUTTRICE IDRICA VIA BAIONA

Planimetria con indicazione dei punti di misura Po509 Po510.

Si precisa che ia presente planimetria & puramente indicativa al fine di individuare i punti di
misura della protezione catodica dell'adduttrice idrica. Non potra pertanto essere utilizzata
per localizzare !'adduttrice idrica per eventuali lavori di scavo, sondaggi, ecc..



Ritievi sul punto di misura Po508, mese di gennaio 2010

; Data (DOF) Medo  (ODP)Sacond  (ODP) Secondi  (DOP) Fuokikemde (DDP) Fuon il {DDP) Scarlo o ey
! gomalero fuon lmiie AA fuon kemite BE AA B8 quad, gorn
| cwoigie | A5 Gooo T 000 T T oow 0000 0053 " 008333
' 02012010 -1.106 0000 0000 _pob0 T 0000 T 0G0 00083
o100 1108 0006 0.000 0000~ 0.000 0.066 0908333 |
oap12010 470 0000 0.000 0.000 "7 0.000 0.073 0,681250
0172010 T 1113 6006 0000 0000 0.000 0.600 0,881250
08012010 112 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,627083
o7o12010 1119 0.000 0.000 0.000 S Tope 7 6000 0,8054167
eo12m0 422~ 0000 o000 T T dodd T 0000 0.083 0054167
oa012010 ~ V114 T 0ed T 0000 0.000 0.600 0.000 0,800000
©a0/2010 418 0.000 0.000 0.000 000~ 0o 0854187
- o A4 000 0o 000 T 000 T 00D - 0seer
120172010 -1.118 0.000 0.000 0.000 0.000 0,073 0854167
130200 41150000 0.000 0,000~ 0.000 0.000 0854167
=T i4otpet0 115 0000 0.000 0.000 TT0000" T T 0000 TTp8ZroEs
15012010 1113 G.600 0000 _ o000 0000 Toe1 T 0827083
16012010 110 o0~ 0000 0000 0000 0,083 0527063
176120010 -1.110 ~og00 0000 6008 0000 0066 0827083
18000 1114 0000 0000 0.000 - 0000~ D006 0800000
1amizote T AT pO0G " 0000 0.000 0.000 0.068 0,800000
2001200 ¥ T 0000 0000 0.006 .000 0.000 0,500000
241012010 A.118 0.000 0.000 goto ™ T T oooe | 0047 "'0,500000
2oi66 17 0000 0000 0.000 0.000 0.000 0772917 |
012010 115 T 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,772817
2401210 1118 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 0772817
25/01/2010 N7 0.000 0000 booo 0000 0.000 T T2ev
- 6pN2010 A4 0000 000 000 - 0000 0.000 0,772017
02010 .17 DODG 0600 0000 000 ~ 0000 0,777
2801200 1122 0000 0000 0000 0000 TRe00 T oisT
T 2012000 1423 000 __0.000 — 0000 TT0000 T 008D T 0745833
"""" WO172010 112 0.000 0.000 0000 0.000 0081 T0,745633
nowzor0 4425 G0 gooo "~ " Togw oo T - 003 0.7458%8
Rilievi sul punto di misura Po§1¢, mese di gennaio 2010
(DOP) Medo  (DDP) Second  (DOF) Second  {DDP) Fuori kit (DDF) Fuorihenite  (DDF) Scarto
Dats gomaieso  fuoriimitg AR Juort hmite BB AA B8 qud goun | o7erone bleria
T Bi4iR010 1.0% 0.000 0.000 0.000 0.000 0088 0557639
g2m1Z010 1039 0.000 0.000 0000 o006 T 0075 | T 05576
oaNi20ie  1.097 " 0000 0.000 0ne0 T 0000 “"0.000 T 05T |
T pa/2010  -1.04 0,000 " 0000 ~ 0,000 6000~ vood | | 05556
050172010 1046 G006 T 0000 6000 0000 0.049 0530556 |
opN12016 1045 0000 6000”1 080 T 00w 0000 0530658 |
o7io1/200 1051 0.000 0.000 podo” T 0800~ 0000 0530556
; 08/01/200 1085 0.000 0000 0.000 0000 0080 0530558
© T peirofo_ -1.048 ©.000 0.000 0.000 0.000 0,072 0,445305
I TIG/172010 1,048 6,000 0.000 0.000 0000 " o076 0530556
1OV 1053 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0,530550
| 12012010 4052 0000 0.000 0.000 0.000 0.000 "0,530550
TYA0I2000 1040 0.000 0.000 0.000 “op00 6000 0530556
TTi401/2010 T 1.050 6.000 0000 000 0000 0083 0530558
T 502010 1046 0.000 0000 T 0000 0000 _ 0000 0530556
T Tiemi/Z0t0° T o4z 0000 0.000 0.000 0000 0024 0530556 |
b= TRiolg 1043 0000 ‘0000 0.000 0000 T T 0000~ 0503472
|“__ 18012010 1047 0000 0.000 70000 0000 =~ 0068 0503472
190172010 1048 0000 0000 0.000 0.000 10.000 0,503472
| soimetg o . 0ps 0000 "0.000 0,006 0000 0478380
2002600 1081 0.000 £.000 0.000 0.000 0.065% 0476388
T 120100 Ci.049 T 0000 Tpode T o000 0,000 0.000 0,476388
[ w0210 1048 T T 0000 " 0000 “""o000 "7 0000 0079 0476389
20012010~ -T047 _ _  DDOO 0.000 TTep0G T 0000 T 0000~ 0476355
2Ol LS T 0000 Toppo__ 0000 T 060 _0.000 0,445300
|- Semieoio T ees | 0006 D000 8,000 0.000 0,600 047630 |
| _o7wimbio st 0000 0000 oo TG00~ ooer | 0A7TEsS
T T T2BR012010 10598 0.600 6008~ Gooo T 0.000 0.064 0.4453%06 |
Zamzone -1.057 0.000 0,000 pooe’ 7 0068 "6.000 T 04a0308
‘_ 3001200 4057 0000 0.000 0000 000 0084 0440306
" —3imigoi0 T0se T o000 0000 T 0800 | 0000 6000 0440306
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Direzlone Operativita

TERNA SPA

Area Operativa Trasmissione di Firenze
Lungamo C. Colombo,54
50136-FIRENZE —

€, pPer CONosScenza:
ENAV AQT

Via Salaria, 718
00138 - RCMA -

Aegronautica Militare

C.LG.A,

Aeroporto di Pratica di Mare

00040 — POMEZIA — {(RM). Erac

Al Comando1” Regione Aerea Protocol fe de ] 3p
Reparto Territorio e Patrimonio

Piazza Novelt, 1 G875, 19p, ENGC
20100-MILANO-

"67;"2@]@

CGGETTO: Ostacoli alla navigazione aerea.
Valutazione LINEA ELETTRICA di proprietd di TERNA SPA {RIF. MSE-EL. ~180) in
localits RAVENNA ZONA INDUSTRIALE nel Comune di RAVENNA (RA).

Caon riferimenio  alla richiesta in oggetto datata 18172010 Prol. n®TEAOTFI/ P/20100000210,
considerate che;

- I'Enav  ha comunicafo, con foglio AQP/PSA/SCAT720/167975 del 21.06.2010.
scheda ostacole n. 9720( non allegata ). che non ha riscontrato implicaziont per
quanto di competenza:;

- con riferimenic a quanto riportato negli elaborati allegati alia richiesta, 'opera in
oggetio rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli
aeroporti di ENAC (Cap. 3);

- I'AM. C).G.A, per gl aspetti di competenza, ha comurnicalo per le vie brevi ia non
sussistenza di implicaziont

- non risultanc pertanto imphcazioni a} riguarde;

si rilascia, per guanto di competenza, it propric nulla osta alla realizzazione della suddetta opera.

Distinti safuti. TEADTFI7AZBLOMRARI1 Y .. L B s
PRy
Ii} DIRETTORE
AOT F" 3..._ IRERZE
"G 5201 LN
COPIADIR E T j_"c LINST
BNR a, gt 0 wn | GOLCA
P DTN 2 I e R
By LroaM S
EL_EGALE ar [1'5 GOSRL | OULPR

Via di Villa Ricotti, 42
00161 Roma

centr. +39 05 44185-1
c.f. 97158180584

tel. +39 06 44185774
fax +39 06 44185641
operativita@enac.gov.it

WWW.€nac.gov. it



